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Encargos

1.Introducao

Os custos incorridos na manutencao da confiabilidade e da
estabilidade do sistema para atendimento da demanda por
energia no Sistema Interligado Nacional (SIN), e que ndo | v Todos os agentes da CCEE.
estdo incluidos no Preco de Liquidacdo das Diferengas
(PLD) estabelecido ex-ante pela CCEE para cada semana
e patamar de carga, sdo denominados de Encargos. Esse mddulo determina o valor desses encargos
e estabelece o critério de rateio destes montantes por todos os agentes de acordo com o
estabelecido na legislacao vigente.

Este médulo envolve:

Os encargos apurados mensalmente pela CCEE consistem basicamente em valores subdivididos em
trés categorias principais, dentro dos Encargos de Servico de Sistema (ESS), de acordo com as
formas de rateio e alivio desses montantes determinadas pelo poder concedente.

Os Encargos de Seguranca Energética sdo gerados devido ao despacho extraordinario de recursos
energéticos adicionais por decisdo do Comité de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE, com o
objetivo de garantir o suprimento energético.

Os demais Encargos de Servicos de Sistema sdo rateados pelos agentes de consumo e possuem
direito a alivio retroativo.

Por simplicidade de notagdo, quando houver a citacdo neste mdédulo dos “Encargos de Servicos do
Sistema (ESS)”, o termo sera referido aos Encargos de Servigcos do Sistema, exceto Encargos por
Seguranga Energética.

MEDICAD CONTABIL
Tratamento das informactes de

geracio e consumo dos agentes e
calculo das perdas

PEMALIDADES DE ENERGIA
Apuraciodas penalidsdespor
insuficienciz de lastro para

comarcializac3o de enargis ENCARGOS

CONTRATOS
Registro das cperagbes de compra e

Determinacdo dos

venda de energiz entre agentes da valores pagos &

—— recebidos pelos agentes CONSOLIDACAO DE RESULTADODS
. em fungdo da prestagio ConsolidacSc dos montantes
g “"5"3 i i ’ financeiros aism:iadns S0SIZENCES
Apuracio das diferencas entra de servigos ao sistema 5 o resultaﬁnsi'ns
rECUrsos 2 requisitos enaergeticos tais como a produgio de

modulos de regras visando g
liguidacdo financeira

energia por

ultrapassagem da CAR,
servigos ancilares,
restrigies de operagdo
entre outros servigos

TRATAMENTO DAS E.\{PQSIC'EIE.E
Ajustes na contabilizacdo para

tratamento das exposicbes positivas
& negativas em funcdo da diference
de precos entre submercados

PLD
Determinacdo do Preco de
Liguidac3o das Diferencas [PLE) parm
valoracio dos montantes liquidados
no Mercado de Curto Prazo

Figura 1: Relagdo do modulo Encargos com os demais modulos das Regras de Comercializagdo
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Em linhas gerais, as informacdes de medicdo provenientes do modulo de regras “Medigdo Contabil”,
a garantia fisica ajustada no centro de gravidade do sistema, considerando sazonalizagao flat,
proveniente do mdédulo “Repactuacao do Risco Hidroldgico do ACR”, além de informagdes da ANEEL
e do Operador Nacional do Sistema (ONS) sao utilizadas para a formagdo dos encargos a serem
pagos aos agentes geradores com usinas passiveis de recebimento desses montantes. As demais
informagoes advindas dos mddulos de “Penalidades”, e “Tratamento das Exposi¢cdes” sdo utilizadas
para alivio e rateio dos encargos apurados neste caderno de regras

Encargos - Introducao
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1.1. Lista de Termos

Esse mddulo utiliza os seguintes termos e expressoes, cujas definicdes sdo encontradas no modulo
de Definicdes e Interpretacgoes, tratado como anexo das Regras de Comercializagao.

Acordo Operativo CCEE/ONS

Comité de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE)

Custo Incremental

Custo Variavel Unitario (CVU)

Deslocamento Hidraulico (DH)

Inflexibilidade

Mercado de Curto Prazo ou MCP

Modalidades de Despacho

Preco de Liquidacao das Diferencas ou PLD

Preco de Liquidacao das Diferencas Estrutural ou PLD_MAX_EST
Preco de Liquidacao das Diferencas Maximo Horario ou PLD_MAX_H
Preco do Deslocamento Hidraulico ou PLDx

Servicos Ancilares

Encargos - Introdugao
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1.2. Conceitos Basicos

1.2.1. O Esquema Geral

O moédulo “Encargos”, esquematizado na Figura 2, € composto por uma sequéncia de etapas de
calculo com o objetivo de apurar os montantes de encargos e o rateio desses valores entre os
agentes da CCEE, além de determinar os recursos disponiveis para o alivio retroativo das
exposicoes financeiras e dos encargos de servigos de sistema:

Encargos de Servigos do Sistema (ESS)

[ Encargos de Servigos ] { Encargosporlmportagio] [ Encargos por Seguranca ]

!
I 1
I 1
| 1
| 1
1 1
; Ancilares Energética i
| i
! N
f Encargos por Restrigdo de Encargos por Deslocamento |
7 . 1
| Operacdo Hidraulico ) :
1
: | | :
! Constrained -] [Constrained -] Origem Origem )
! On off Elétrica Energética '
! i
| 1
: :
! Apuragdo do Valor dos Encargos Ndo Ajustados -
| 1
: | 5
1
! Total de Recursos Ajustados para :
! Alivio de ESS '
| 1
1 I :
! i
i [ Ajuste dos Encargos Apurados ] !
1
: |
| 1
| 1
| 1
| 1
[ i

Total dos Encargos por Seguranga
Energética

[ Consolidacdo dos Encargos ]
Anexos
[ Anexo |: Determinagdo dos Recursos Utilizados para Alivio Retroativo ]

Figura 2: Esquema Geral do Médulo de Regras: “Encargos”

Sao apresentadas a seguir as descricdes das etapas do processo que serdo detalhadas neste
documento:

Encargos por Restricao de Operacao

Calcula o montante de encargos por restricdio de operagdo, das usinas ndo hidraulicas, pela
diferenca entre a geracdo realizada/instruida pelo ONS e a geracdo prevista na programagao sem
restricbes da CCEE. Além disso, a geragdo referente as restricdes de operagdo das usinas,
cadastradas no modelo de otimizagdo da programacdo diaria, também sdo classificadas com
restricdo. Esse encargo é resultante de trés situagdes possiveis:

= Constrained-On: usina termelétrica despachada fora de ordem de mérito para atender a
critérios energéticos ou operacionais (desvios positivos da ordem de mérito);

Encargos - Introdugao
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= Constrained-Off: usina termelétrica que tem sua geracdo reduzida em relagdo a ordem de
mérito para atender a critérios energéticos ou operacionais (desvios negativos da ordem de
mérito)

=  Unit Commitment: usina termelétrica despachada fora de ordem de mérito para atender
as restrigdes técnicas de operacao dos critérios de tomada e descida de carga, e tempo
minimo de acionamento.

Encargos de Servicos Ancilares

Determina os custos incorridos na prestagcdo de servicos ancilares pelos agentes tais como
compensagao sincrona, ressarcimento de custos de operagdo e manutencdao de equipamentos
especiais de supervisao, controle e comunicacdo autorizados pelo poder concedente, e atendimento
ao despacho complementar para manutencdo da reserva de poténcia operativa.

Encargos de Seguranca Energética

Determina os encargos oriundos das usinas despachadas por decisdo do CMSE com o objetivo de
garantir o suprimento energético e dos encargos oriundos do deslocamento hidraulico
proporcionado pela geracdao por seguranca energética e por importacao de energia sem garantia
fisica associada.

Encargos por Importacao

Determina os encargos oriundos das usinas de importacao de energia entre o Brasil e paises
vizinhos despachadas por decisdao da ONS, com o objetivo de garantir a redugdo do custo imediato
de operacdo do SIN.

Encargos de Deslocamento Hidraulico

Determina os custos incorridos as usinas hidrelétricas participantes do MRE em fungdo do
deslocamento da geragdo dessas usinas pela ocorréncia de geracdo fora da ordem de mérito do
custo e de importacdao de energia elétrica sem garantia fisica associada, de acordo com a Lei
13.360/2016, sendo que essas usinas hidrelétricas tém direito a ressarcimento através de dois
tipos de encargos:

e Encargo associado ao Deslocamento Hidraulico Energético: ressarce os custos das usinas
hidrelétricas em fungdo da redugdo da geracgdo dessas usinas derivada da geracdo por
segurancga energética e da importagcdo de energia sem lastro associado.

e Encargo associado ao Deslocamento Hidraulico Elétrico: ressarce os custos das usinas
hidrelétricas em funcdo da reducdo da geracdo dessas usinas derivada da geragdo
termelétrica por restrigdo elétrica, elegivel, por critérios estabelecidos pelo ONS, como fonte
da reducao da geragdo das usinas hidrelétricas do MRE.

Apuracao do Valor dos Encargos Nao Ajustados

Determina os valores preliminares, em R$/MWh, dos encargos de servigos do sistema, formados
pelas restricbes de operagdo, prestacdo de servigcos ancilares e deslocamento hidraulico oriundo de
restricGes elétricas que sdo passiveis de alivio.

Apuracdo do Valor de Encargos de Seguranca Energética

Determina o total dos custos oriundos da seguranga energética, que contempla o ressarcimento
dos custos das usinas despachadas por seguranca energética e o custo do deslocamento hidraulico
provocado por essa geracdo. A partir desse valor, determina-se o montante, em R$/MWh, do
encargo por seguranga energética.

Total de Recursos Ajustados para Alivio de ESS

Consolida o total de recursos financeiros disponiveis para alivio de encargos de servigos do sistema.

Encargos - Introducao
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Ajuste dos Encargos Apurados de Restricao de Operacao e Servicos Ancilares

Estabelece os valores finais, em R$/MWh, a serem aplicados a cada MWh consumido no SIN, de
modo a compor o montante a ser transferido as usinas recebedoras de encargos via contabilizagdo
CCEE.

Consolidacao dos Encargos

Estabelece os valores, por agente e més de apuracdao, dos montantes a serem pagos e recebidos
no ambito da contabilizagdo da CCEE a titulo de encargos de servicos do sistema (ESS).

Anexo

= Anexo I - Determinacao dos Recursos Utilizados para Alivio Retroativo: consolida
os recursos financeiros residuais a serem utilizados para alivio retroativo de encargos e
exposicOes financeiras negativas (decorrentes do tratamento das exposigcdes em funcgao da
eventual diferenca de precos entre os submercados), bem como os recursos destinados a
alivio futuro de encargos.

1.2.2. Restrigoes de Operagao

O Brasil, em funcdo da predominéancia hidraulica do parque gerador, decidiu adotar o modelo de
despacho centralizado (tight pool), em que o ONS decide a quantidade de energia a ser despachada
por usina integrante do sistema interligado, com base em cadeia de modelos de otimizacao do uso
da agua estocada nos reservatérios.

Essa cadeia de modelos de otimizacdo é a mesma utilizada pela CCEE na determinacdo do PLD. Na
determinacdo do CMO, o ONS considera as restrigdes de transmissao internas a cada submercado
para que o despacho atenda a demanda do mercado e assegure a estabilidade do sistema. ]a a
CCEE calcula um PLD Unico para todo o submercado, ou seja, para efeito do calculo do preco, a
CCEE trabalha como se a energia estivesse igualmente disponivel em todos os pontos de consumo
desse mesmo submercado. Dessa forma, as restricdes internas aos submercados ndo sao
consideradas.

Ha, portanto, uma diferenga importante entre o despacho econémico calculado pela CCEE e o
despacho elétrico operacionalizado pelo ONS. Dessa forma, é possivel que as usinas venham a ser
despachadas em niveis diferentes dos previstos na CCEE. Essas diferencas sdo ressarcidas a essas
usinas pelos Encargos de Servigos do Sistema.

Os custos associados as restrigdes de operagao correspondem ao ressarcimento para as usinas cuja
producdo elétrica tenha sido afetada por restricdes de operacdo dentro de um submercado. Tém
direito ao recebimento de encargos por restrices de operacdo apenas as usinas termelétricas com
CVU nao nulo.

O calculo dos encargos relativos ao custo de restricdo de operagdo incorpora também as diferencas
nao previstas pelo despacho sem restricdo ex-ante da CCEE e captadas pelo despacho real
verificado, realizado pelo ONS, como: alteragdes na configuracao do sistema decorrentes da queda
de uma linha de transmissao, uma grande chuva que venha a ocorrer apos o calculo do modelo de
otimizagdo da programacao e que pode alterar substancialmente o planejamento da operacao de
curto prazo do ONS, dentre outras possibilidades.

A diferenca entre a geracgao realizada/instruida pelo ONS e a geragao prevista na programagao sem
restricces da CCEE pode resultar em duas situagées possiveis, conforme mencionado
anteriormente, quais sejam: (i) constrained-off e (ii) constrained-on.

A Figura 3 ilustra as ambas as condicdes de restricao operacional:

Encargos - Introducao
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Constrained - off Constrained - on

|
—— | )
Montante de energia | Montante de energia
5 com cus.tos de | com custos de
Geragdo do oportunidade | producdo recuperados
Despacho recuperados I
Previsto sem | . Geragio
Restricdo de | Gl:ra;auhdo Verificada
Operagio = espacho
EEIeR Geragdo ] Previsto sem
Verificada 1 Restricdo de
1 Operacgdo
. J I —_—
|
1

Figura 3: Tipos de Restricao de Operacgao: Constrained-Off e Constrained-On

Devido as restricdes técnicas das usinas térmicas, podem ser programados despachos além da
ordem de mérito, com o objetivo final de atender uma solicitacdo de despacho na ordem de mérito
do ONS. Tais restricdes, denominadas de unit commitment, passam a ser modeladas no DESSEM.

A primeira restricdo que deve ser observada € o tempo minimo de acionamento da usina, ou seja,
uma vez acionada, a usina necessita tecnicamente de determinada quantidade de horas ligadas até
finalizar o desligamento. Além disso, existem as restricbes de tomada e descida de carga (rampa
de subida e descida, respectivamente).

Para atender a solicitacdo de despacho da ordem de mérito é necessario que a usina termelétrica
inicie o processo de acionamento das unidades geradoras, em momento anterior para atendimento
da poténcia da usina, ou ainda no nivel de despacho programado (respeitado a geragdo minima e
geracdo maxima).

Por fim, também é necessario respeitar as restricbes de descida de carga da usina para retornar a
condicdo de desligamento total. Destaca-se também a restricdo de tempo minimo de desligamento
até um novo acionamento, também cadastrada como parametro técnico no DESSEM, porém sem
direito a recebimento de encargo.

Geragdo

Gmax

Gmin

e h S Bt

Figura 4 — Representacao das Restricdes Operativas por Unit Commitment

1.2.3. Servigos Ancilares

Os servigos ancilares, conforme Resolugdo n® 697, de 16 de dezembro de 2015, sdo destinados a
garantir a qualidade e a segurancga da energia gerada, contribuindo para a confiabilidade do SIN.

Os servigos ancilares informados pela ANEEL e remunerados por meio dos Encargos de Servigos do
Sistema (ESS) sdao compostos por:

Encargos - Introdugao
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a) Compensacdo Sincrona: O agente de geracgao recebe o equivalente a energia reativa gerada
ou consumida valorada a Tarifa de Servicos Ancilares (TSA), que é revista pela ANEEL
anualmente.

b) Despacho Complementar para Manutencdo da Reserva de Poténcia Operativa: As usinas
termelétricas que forem acionadas para atenderem ao despacho complementar para
manutencdo da reserva de poténcia operativa recebem essa energia valorada ao prego da
oferta realizada, quando o atendimento ao despacho é considerado satisfatério, ou ao seu
CVU para despacho na ordem de mérito, quando insatisfatorio. A energia gerada ¢é liquidada
a PLD a crédito do gerador e o montante financeiro adicional necessario para completar a
valoragdo dessa energia é pago ao gerador por meio de encargos.

c) Os empreendimentos de geracao atualmente em operacao que venham a ter o provimento
de servicos ancilares determinado pela ANEEL, ou que tiveram autorizagdo para reposicao
dos equipamentos e pecas destinadas a prestagdo de servigos ancilares, terdo o custo de
implantacdo ou reposicdao auditado e aprovado por tal agéncia e ressarcido via ESS, sendo
eles:

= Ressarcimento pelo custo de operagao e manutengao dos equipamentos de supervisao
e controle e de comunicagdo necessarios a participagao da usina no Controle Automatico
de Geragao (CAG).

= Ressarcimento pelo Custo de Implantacao, Operagdao e Manutengao de Sistema Especial
de Protecdo (SEP) ou por reposicao dos sistemas existentes incorridos por agentes de
geracgdo, transmissdo e distribuicdo, de acordo com a Resolugdo Normativa ANEEL n©
309/08

= Ressarcimento pelo custo de operagdo e manutencdo dos equipamentos de
autorrestabelecimento (Black Start).

= Ressarcimento pelo custo fixo de usinas emergenciais

= Ressarcimento por investimentos para prestacdo de Servigos Ancilares.

1.2.4. Encargos por Importacao

Em 15 de agosto de 2018 foi publicada a Portaria n® 339 do Ministério de Minas e Energia (MME),
a qual estabelece que, o Operador Nacional do Sistema (ONS) podera utilizar integralmente ou
parcialmente a energia de importagdo proveniente da RepuUblica Argentina e do Uruguai,
observando as quantidades e as condicOes passiveis de substituicdo termelétrica, garantindo a
reducdo do custo imediato de operacdo do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Poderdo ser autorizados um ou mais Agentes Comercializadores como responsaveis pela
importacdo de energia elétrica perante a Camara de Comercializagdo de Energia Elétrica - CCEE,
desde que adimplentes e autorizados nos termos da Portaria MME n© 596, de 19 de outubro de
2011.

A declaracdo dos montantes e dos precos da energia para importagdo sera realizada por meio de
ofertas ao ONS, anteriormente a programacdo da operagdo e a formagao do PLD, com entrega da
energia no centro de gravidade do SIN e tendo como destino o Mercado de Curto Prazo (MCP). Os
montantes e precos da energia ofertados para importagdo nao serdao considerados nos processos
de planejamento e programacao da operacdo associados ao Programa Mensal da Operacao (PMO)
e de formacgao do PLD.
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1.2.5. Encargos de Segurancga Energética

Em dezembro de 2007 foi publicada a Resolugdo n° 8 do Conselho Nacional de Politica Energética
(CNPE), a qual estabelece em seu Artigo 2° que, com vistas a garantia do suprimento energético,
o ONS podera despachar recursos energéticos fora da ordem de mérito econdmico (em ordem
crescente em relagdo aos custos declarados de geragao) ou mudar o sentido do intercambio entre
0s submercados, por decisdo do CMSE.

Como o despacho fora da ordem de mérito, para a garantia de suprimento energético, ndo leva em
consideragdao o custo de operacdao declarado dessas usinas para a formacdao do PLD, a Lei
13.360/2016, estabeleceu que o montante financeiro a ser pago para as usinas despachadas
adicionalmente para a garantia de suprimento energético sera rateado pelos consumidores.

1.2.6. Encargos de Deslocamento Hidraulico

O Artigo 2° da Lei n © 13.203, de 08 de dezembro de 2015, com redacdo dada pela Lei n © 13.360,
de 17 de novembro de 2016, estabelece que a ANEEL devera estabelecer para aplicagdo a partir
de 2017, a valoracdo, o montante elegivel e as condicGes de pagamento para os participantes do
MRE do custo do deslocamento da geracgdo hidrelétrica decorrente de:

I - Geragdo termelétrica que exceder aquela por ordem de mérito;

IT - Importagdo de energia elétrica sem garantia fisica.

Dessa forma, a ANEEL publicou a Resolugdao Normativa n°® 764, de 18 de abril de 2017, que
estabelece as regras para se determinar o montante de energia que deve ser considerado como
deslocamento hidraulico, a forma de apuracdo do custo desse deslocamento e a forma de
ressarcimento aos geradores participantes do MRE.

Assim, definiu-se que o deslocamento hidraulico € composto por duas parcelas:

1. O deslocamento hidraulico energético, constituido pela geragdo por seguranga energética
mais a importacao de energia sem garantia fisica associada

2. O deslocamento hidraulico elétrico, constituido pela geracdo originada por restricGes
elétricas identificada pelo ONS como indutora de reducdao de geracdo das usinas
participantes do MRE

Desses dois montantes incialmente apurados deve-se abater a indisponibilidade verificada de
usinas termelétricas despachadas por ordem de mérito. A Figura 5 ilustra a apuracdo dos montantes
de deslocamento hidraulico.

Geragdo por
Seguranca Energética
Geragdo por e Importagdo
Restrigdo
Elétrica

Indisponibilidade de

térmicas
despachadas

DH
DH Energético
Elétrico

Figura 5: Apuracdo dos montantes de deslocamento hidraulico
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Os montantes de deslocamento hidraulico apurados sdo rateados entre todas as usinas
participantes do MRE na proporcao da garantia fisica modulada e ajustada, considerando
sazonalizagao flat.

Os montantes de deslocamento hidraulico destinados as usinas do MRE que optaram pela
repactuagdo do risco hidrolégico precisam ser ajustados em funcdo do produto escolhido no
processo de repactuacgdo e do valor do Ajuste MRE (GSF) apurado.

A Figura 6 ilustra os pontos anteriores.

Encargo DH
DH
DH
destinado a
GF da UHE DH
destinado a
GF
repactuada
Encargo DH varia de acordo com:
GSF e produto de repactuacdo
f 3%
GSF=90% Encargo DH= = i
SP/P97% (1-GSF)  10%
f=3% y | )
o —
G5F=98% Encargo DH=DH
SP/P97% )
f=3% \ J ¥
GhE-AD55 EncargoDH=0
SP97%
f=3% »
= —
G55 Encargo DH=DH
Pa97%
f=3% [—

Figura 6: Determinacao do Deslocamento Hidraulico para usinas que repactuaram

Tendo se determinado os montantes de deslocamento hidraulico que cada usina hidrelétrica
participante do MRE tém direito, apura-se o custo desse deslocamento a partir do produto entre o
montante de deslocamento e a diferenga entre o valor do PLD da hora e do submercado em que
houve deslocamento e o chamado PLD_X, valor associado ao custo de oportunidade de geragdao em
razao do armazenamento incremental nos reservatdrios das usinas hidrelétricas decorrente do
deslocamento de geracao hidrelétrica.

Os custos apurados dos deslocamentos hidraulicos sdo assumidos por todos os consumidores do
SIN.

1.2.7. Forma de rateio dos encargos

Os encargos mencionados anteriormente sdo rateados entre os agentes de formas distintas,
conforme apresentado a seguir:
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Forma de Rateio

Rateado na proporgdo do consumo atendido pelo SIN?, de cada agente em relagdo a todos os
agentes, respeitando o tipo de restricdo, multi-submercados ou submercado Unico, onde

Restrigdo de para encargos por restrigdo de operagdo do tipo multi-submercados sera rateado entre os
Operagao agentes localizados nos submercados do agrupamento, e para encargos por restri¢do de
operagdo do tipo submercado Unico serd rateado pelos agentes localizados no mesmo
submercado.
Compensagao Rateado na proporgdo do consumo atendido pelo SIN%, de cada agente, em relagdo ao
Sincrona consumo atendido pelo SIN de todos os agentes localizados no seu submercado.

Rateado na proporgdo do consumo atendido pelo SIN%, de cada agente, em relagdo ao

Servigos Ancilares .
¢ consumo atendido pelo SIN todos os agentes de todos os submercados.

Importagio Rateado na proporg¢do do consumo atendido pelo SIN?, de cada agente, em relagdo ao
consumo atendido pelo SIN todos os agentes de todos os submercados.

Seguranga Energética Rateado na proporgdo do consumo atendido pelo SIN, considerando eventual geragdo de
propriedade da carga, provenientes de usinas localizadas no mesmo ou em outro sitio.

Rateado na proporgdo do consumo atendido pelo SIN (Consumo atendido pelo SIN: consumo
total subtraido da energia elétrica autoproduzida no SIN, ou seja, independentemente de sua
Deslocamento localizagéo), de cada agente em relagdo a todos os agentes, respeitando o tipo de restrigdo,
Hidraulico multi-submercados ou submercado Unico, onde para encargos por restri¢do de operagdo do
tipo multi-submercados sera rateado entre os agentes localizados nos submercados do
agrupamento, e para encargos por restri¢do de operagdo do tipo submercado Unico serd
rateado pelos agentes localizados no mesmo submercado.

Figura 7: Formacgao dos Encargos de Servigos do Sistema (ESS)

1.2.8. Consolidagdo dos Encargos

A consolidacdo dos encargos consiste em determinar o total de encargos a serem pagos aos agentes
com usinas recebedoras de encargos no més de apuragao.

Os encargos de servigos do sistema sdao compostos por encargos de servigos ancilares, encargos
por restricdo de operagdo, encargos por Seguranca Energética, encargos por Importacdo e encargos
por Deslocamento Hidraulico, conforme ilustrado na Figura 8.

1 Consumo atendido pelo SIN: consumo total subtraido da energia elétrica autoproduzida no SIN, ou seja,
independentemente de sua localizagdo.
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( )

Encargos por Restrigdo de
Operagao

\i <
( A

Encargos por Servigos
Ancilares

\ /
( Y Total de Encargos
de Servicos do

E | rtaca
ncargos por Importagdo sistema (ESS)

\ 4
e 3

Encargos por Razdo de
Seguranga Energética

Figura 8: Formacao dos Encargos de Servigos do Sistema (ESS)

Os seguintes recursos podem ser utilizados para abatimento ou alivio do total de encargos de
servicos do sistema a ser pago pelos agentes proprietarios de pontos de medicdo de consumo
registrados na CCEE:

= Saldo remanescente do alivio de exposicdes do més vigente;

= Sobra de receitas advindas do més anterior, a qual também considera eventual saldo
remanescente da Conta de Energia de Reserva (CONER) apds o término de suprimento dos
Contratos de Energia de Reserva (CER) (Para maiores informacdes sobre Energia de Reserva
consulte o mddulo especifico); e

=  Recursos advindos da aplicacao de penalidades anteriores a novembro de 2005 por
insuficiéncia de lastro de comercializacao de energia (conforme estabelecido nas Resolugdes
ANEEL n© 91/2003 e n° 352/2003), acrescido do pagamento de penalidades por falta de
combustivel, associada aos processos de coleta de dados de medicdo pela CCEE, multas
atribuidas ao ndo aporte das garantias financeiras e multa por inadimpléncia na liquidagao
financeira do mercado de curto prazo.

A Figura 9 ilustra essa etapa de alivio de encargos:

. g:E:-a‘

Recursos advindos da
aplicacso de penalidades Total de Encargos

de Servigos do
Sistemna [E55)

Sobras do mes anterior

Recursopara Hacehiments porea z

de Importagdo

Alivio de ESS

Figura 9: Total de Encargos superior a Reserva para Alivio de ESS
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Se o recurso para alivio de ESS for maior que o total de encargos de servicos do sistema, os agentes
proprietarios de pontos de medicdo de consumo ndo pagam ESS e o valor remanescente é alocado
da seguinte forma:

= O saldo remanescente do alivio de exposicées do més vigente, caso haja, sera utilizado para
processar o alivio retroativo de exposicdes residuais dos geradores em funcdo do tratamento
das exposicGes e os encargos de servicos do sistema de meses anteriores (Vide moddulo
“Consolidagao de Resultados”); e

= Caso haja recursos advindos da aplicacdo de penalidades e a sobra de receita do més
anterior, seus saldos remanescentes, apds o alivio dos ESS do més de apuragdo, serao
utilizados para alivio de ESS de meses futuros.

A Figura 10 ilustra essa etapa de alivio de encargos:

yr N
Recursos advindos da Sobra para Alivio
aplicagédo de ’ do FRUrBS ESS
penalidades
N v,
Sobras do més anterior
J ’ Sobra Utilizada no
Recurso para Alivio Retroativo
Alivio de ESS Recebimento por razédo
de Importacdo

Total de Encargos de
Servigos do Sistema

(ESS) sem Encargos
por Seguranga
Energética

Figura 10: Total de Encargos inferior a Reserva para Alivio de ESS no més

Por sua vez, o encargo de seguranca energética é constituido pelo custo da geracdo de seguranca
energética e pelo deslocamento hidraulico de origem energética. Destaca-se que essa modalidade
de encargo ndo tem direito a alivio como ocorre com os encargos de servigos do sistema.

Encargos - Introdugao

18
Versdao 2022.10.0



Regras 3
COMERCIALIZACAO

2.Detalhamento das Etapas de Encargos

ccee

Esta secdo detalha as etapas de calculos do modulo de regras “Encargos”, explicitando seus
objetivos, comandos, expressdes e informagdes de entrada/saida.

2.1. Encargos por Restricao de Operacao

Objetivo:

Apurar os montantes em reais devidos as usinas a titulo de encargos por restricdo operacional.

Contexto:

Os Encargos por Restricao de Operagdo compdem um dos tipos de Encargos de Servigos do Sistema
(ESS). A Figura 11 relaciona esta etapa em relagdo ao modulo completo:

Encargos de Servigos do Sistema (ESS)

[

Encargos de Servigos
Ancilares

] [ Encargos por Importagio J [

Encargos por Seguranga J

Energética

[

Encargos por Restricao de ]

Operagao
[ | |
|[Constra|ned -1 (Constrained - Unit
On Off Commitment

[

Encargos por Deslocamento
Hidraulico

~

[

Origem
Elétrica

Origem
Energética

Apuracdo do Valor dos Encargos N3o Ajustados

]

[

Total de Recursos Ajustados para ]

Alivio de ESS

[

Total dos Encargos por Seguranga ]

Energética

[

Ajuste dos Encargos Apurados

]

Consolidagdo dos Encargos

Anexos

[

Anexo |: Determinagdo dos Recursos Utilizados para Alivio Retroativo

Figura 11: Esquema Geral do Mddulo de Regras: “Encargos”
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2.1.1. Detalhamento dos Encargos por Restricao de Operacao

O processo de calculo relativo aos encargos por restricdo de operagao é composto pelos seguintes
comandos e expressoes:

1. O calculo dos encargos por restricdo de operagdo incorpora eventuais diferengas ndo
previstas pelo despacho sem restricdo Ex-Ante da CCEE e captadas pelo despacho real
verificado.

2. Os Encargos por Restricdo de Operagdo sdo calculados para as usinas ndo hidraulicas com
modalidade de despacho tipo IA ou IIA (ndao emergenciais) e os interconectores
internacionais que atendem restricdes operativas do SIN, conforme informado pelo ONS,
e sao subdivididos em dois tipos Constrained-On e Constrained-Off.

2.1. Encargos por Restricdo de Operacdo por Constrained-On sdo pagos as usinas que nao
foram despachadas para atender os requisitos de demanda e de estabilidade do sistema,
por sua geracdo ser mais cara, entretanto em fungao de restricdes operativas o ONS faz
essas usinas produzirem acima do que havia sido despachado; e

2.2. Encargos por Restricdo de Operacdo por Constrained-Off sdao pagos as usinas que foram
despachadas para atender os requisitos de demanda e de estabilidade do sistema,
entretanto em fungdo de restricdes operativas o ONS faz essas usinas produzirem menos
do que o despachado.

2.3. Encargos por Resticdo de Operacdo por Unit Commitment sdo pagos as usinas que foram
despachadas para atender restrigdes fisicas das usinas para a geragao da ordem do mérito.

2.1.2. Encargos por Restricdo de Operagao por Constrained-On

3. As usinas, enquadradas na Linha de Comando 2, acionadas por restricao de operagao pelo
ONS, em condicdgo CONSTRAINED-ON, tém seu Encargo por Restricdo de Operagdo
calculado a partir da geracdo de energia verificada acima da respectiva instrucao de
despacho para o periodo, valorado pela diferenca entre o Custo Declarado associado a
producdo da energia e o Preco de Liquidacao das Diferengas. O Encargo por Restricao de
Operagdo Constrained-On é determinado conforme a seguinte expressao:

ENC_CONST_ON,,; = (6_CONST_ON,,;) + max (0; (INC,,; - PLD; )

Onde:

ENC_CONST_ON,,; € o Encargo por Restrigdo de Operacdo Constrained-On da parcela de usina ndo hidraulica

W1 Wi
J

p”, por periodo de comercializagdo

G_CONST_ONp,; é a Geragdo para atendimento a uma Restricdo de Operacdo Constrained-On da parcela de

A\

usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j”

wirr

INCp,; € o Custo Declarado da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j

Wt

PLDs; é o Preco de Liquidacdo das Diferencas, determinado por submercado “s”, por periodo de

comercializagao “j

W1

“s” refere-se ao submercado onde estd localizada a parcela de usina “p

3.1. O Fator do Encargo por Restricdo de Operacdo estabelece o percentual da produgdo de
energia elétrica, de uma usina acionada por razdo de restricdo operativa efetivamente
realizada, acima da instrucdo de despacho para o periodo considerado. Esse fator é
€eXpresso por:

G_ONS_CONST_ON,, ;
F_REST_OP,; = min|( 1; :

G_VOP,,
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Onde:

F_REST_OP,,; é o Fator do Encargo por Restricdo de Operacdo da parcela de usina ndo hidraulica “p”,
por periodo de comercializagdo “j”

G_ONS_CONST_ON,; € a Geracdo informada pelo Operador do Sistema para atendimento a uma

Restrigdo de Operagdo Constrained-On da parcela de usina ndo hidrdulica “p”, por periodo de

comercializagao “j

W7

G_VOP,; é a Geragdo Verificada pelo Operador do Sistema da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por

periodo de comercializagdo “j

3.2. A Geracdo Realizada para atendimento a uma Restricdo de Operagdo Constrained-On é
determinada pela geracdao da usina multiplicada pelo Fator do Encargo por Restricdo de
Operagao, expresso por:

G_CONST_ON,,; = G, ; * F_REST_OP, ;

Onde:
G_CONST_ONp,; € a Geragdo para atendimento a uma Restricdo de Operagdo Constrained-On da parcela
de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j”

warr

Gp,j € a Geragdo Final da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializacdo “j

W7

F_REST_OP,,; é o Fator do Encargo por Restricdo de Operagao da parcela de usina ndo hidraulica “p”,

por periodo de comercializagdo “j

2.1.3. Encargos por Restricao de Operacao por Constrained-Off

4. O ajuste da Quantidade de Energia Utilizada para Determinacao de Encargos por Restricdo
de Operacao é realizado de modo a referenciar essa informagao a Rede Basica nos moldes
do tratamento dado no caderno de Medicdo Contabil por meio da aplicagdo do Fator de
Rateio de Perdas da Geragdo associado a usina além do respectivo Fator de Abatimento
das Perdas Internas, sendo assim a Quantidade de Energia Ajustada Utilizada para
Determinacdo de Encargos por Restricao de Operagao € expressa por:

QEA_REST_OP,,; = max (0; (M_CONST_OFF,; + F_PDl,; » UXP_GLF, ;))

Onde:
QEA_REST_OP,,; ¢ a Quantidade de Energia Ajustada Utilizada para Determinagdo de Encargos por

W

Restrigdo de Operagdo da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j”

M_CONST_OFF;; € o Montante de geragdo frustrada por Constrained-Off determinado pelo ONS da

parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j

F_PDI,; é o Fator de Abatimento das Perdas Internas Instantédneas da parcela de usina ndo hidraulica

W7 warr

p”, por periodo de comercializacdo “j

W

UXP_GLF;; é o Fator de Rateio de Perdas de Geragdo associado a usina “p” por periodo de comercializagdo

J

5. Para as usinas passiveis de recebimento de encargos por restricdo elétrica devido a
situacdo de Constrained-off, para cada periodo de comercializacdo, seu Encargo por
Restricdo de Operacdo sera calculado a partir da geracdo de energia verificada abaixo da
respectiva instrucao de despacho para o periodo, valorado pela diferenca entre o Prego de
Liquidagao das Diferencas Final e o Custo Declarado associado a produgao da energia. O
Encargo por Restricdo de Operacdo Constrained-Off é determinado conforme a seguinte
expressao:

ENC_CONST_OFF, ; = QEA_REST_ 0P, ; + max (0; (PLD; ; — INC,,,))

Onde:
ENC_CONST_OFF,; é o Encargo por Restricdo de Operagdo Constrained-Off da parcela de usina nédo

W

hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j”
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QEA_REST_OP,,; é a Quantidade de Energia Ajustada Utilizada para Determinacdo de Encargos por

Restrigdo de Operacdo da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j

W

INGC,,; é o Custo Declarado da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j”

warr

PLDs; € o Preco de Liquidacdo das Diferencas, determinado por submercado “s”, por periodo de
comercializagdo “j”

W

“s” refere-se ao submercado onde esta localizada a parcela de usina “p

2.1.4. Encargos por Restricao de Operacgao por Unit Commitment

6. O Encargo por Restricao de Operagao Unit Commitment sera calculado a partir da geracdo
de energia classificada por esse fim, valorado pela diferenca entre o Preco de Liquidagao
das Diferencas Final e o Custo Declarado associado a produgdo da energia, conforme a
seguinte expressao:

SeINC, j > PLD, ; entio:
ENC_REST_UNIT, ; = G_UNIT,; » (INC, ; — PLD ;)

Onde:

ENC_REST_UNIT,,; é o Encargo por Restricdo de Operagdo Unit Commitment da parcela de usina ndo

hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j

7

G_UNIT,,; é a Geragdo por Unit Commitment da parcela de usina “p”, no periodo de comercializagdo “j”

warr

PLDs,j € o Preco de Liquidacdo das Diferencas, determinado por submercado “s”, por periodo de
comercializagdo “j”

wirr

INCp,; € o Custo Declarado da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j

“s” refere-se ao submercado onde esta localizada a parcela de usina “p

6.1. A Geracgdo por Unit Commitment da usina é definida a partir do Fator de energia gerada
por Unit Commitment da usina aplicado na Geragao da Final da mesma, de acordo com a
expressao a seguir:

G_UNITW- = Gp,j * F_UNIT_CW-
Onde:

7

G_UNIT,,; é a Geragdo por Unit Commitment da parcela de usina “p”, no periodo de comercializagdo “j”

W Wi

Gp,j € a Geracgdo Final da parcela de Usina “p”, no periodo de comercializacdo “j

F_UNIT_C,,; é o Fator de Determinagdo da Energia gerada por Unit Commitment da parcela de usina ndo

hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j

6.1.1. O calculo do Fator de Determinacdo da Energia gerada por Unit Commitment
representa a relacdo entre a Geracdo por Unit Commitment, definida pelo ONS, e a
geragao apurada por este:

FUNIT C,; = min (1, 2N
SN =TI B G vop,

Onde:

F_UNIT_C,,; € o Fator de Determinacdo da Energia gerada por Unit Commitment da parcela de usina ndo

W

hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j”

UNITp,; € o Geracdo por Unit Commitment de cada parcela de usina “p”, no periodo de comercializacédo

Wi

J
w

G_VOP,,; é a Geracdo Verificada pelo Operador do Sistema da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por
periodo de comercializagdo “j”
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2.1.5. Dados de Entrada dos Encargos por Restricao de Operacao

Fator de Abatimento das Perdas Internas Instantaneas

Fator utilizado para abater as perdas internas da parcela de

Descrigao e ; e a wen
usina “p” por periodo de comercializagao “j
F_PDI,; )
Unidade n.a.
Fornecedor Medicdo Contabil (Calculo das Perdas Internas de Usinas)
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Geragao Final da Usina
Descricdo Ger'agao de energia qe ur;na“p,?rcela de usina “p”, ajustada por
periodo de comercializagao “j
Gos Unidade MWh
Medicdo Contabil (Consolidacdo de Informacgdes Ajustadas de
Fornecedor ~
Geragao e Consumo)
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Geragao por Unit Commitment
D s Geragao por Unit Commitment da parcela de usina “p”, no
escricao periodo de comercializagdo “j”
G_UNIT,; .
Unidade MWh
Fornecedor ONS

Valores Possiveis

Positivos ou zero

G_ONS_CONST_ON,;,;

Geracao informada pelo ONS para atendimento a uma restricdo de operacao

Constrained-On

Descrigao

Unidade
Fornecedor

Valores Possiveis

Geragao informada pelo Operador do Sistema para
atendimento a uma Restricdo de Operacao Constrained-On da

parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de
comercializagdo “j”

MWh
ONS

Positivos ou zero

Geracgao Verificada pelo Operador do Sistema

Geracdo Verificada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS)

Descrigao de uma parcela de usina ndo hidraulica “p”, ajustada por
G_VOP,, periodo de comercializagao “j

Unidade MWh

Fornecedor ONS

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Geragdo por Unit Commitment da Usina

Volume de energia gerada por Unit Commitment verificada

Descrigao pelo ONS para a parcela de usina “p”, no periodo de
UNIT, comercializagao “j

Unidade MWh

Fornecedor ONS

Valores Possiveis

Positivos ou Zero

Encargos - Encargos por Restricao de Operagao
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Custo Declarado da Parcela de Usina Nao Hidraulica

ING,,;

Declaracdo do custo associado a producdo de cada MWh

produzido pela parcela de usina ndo hidraulica "p", com
modalidade de despacho tipo IA ou IIA, por periodo de

Descrigao i o b
comercializagao "j". O valor dessa declaragao devera incorporar
todos os diferentes componentes da declaracdo de preco da
usina ndo-hidraulica.

Unidade R$/MWh

Fornecedor ONS

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Montante de geracgao frustrada por Constrained-Off

M_CONST_OFF,,;

Montante de geracgdo frustrada por Constrained-Off

Descrigao determinado pleo ONS da parcela de usina ndo hidraulica “p”,
por periodo de comercializagdo “j”

Unidade MWh

Fornecedor ONS

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Preco de Liquidacao das Diferencas

Preco pelo qual é valorada a energia comercializada no Mercado

Descrigao de Curto Prazo. Definido por submercado “s” e periodo de
PLD., comercializagao “j
Unidade R$/MWh
Fornecedor Preco de Liquidagdo das Diferencas (Determinagdo do PLD)
Valores Possiveis Positivos
Fator de Rateio de Perdas de Geragdo Associado a Usina
Fator de Perdas da Rede Basica a ser associado a parcela de
Descricio usina “p”, por periodo de comercializagdo “j”. Caso a parcela
s da usina ndo participa do rateio de perdas da Rede Basica, o
UXP_GLF,,; UXP_GLF;,; é igual a 1.

Unidade n.a.

Medicdo Contabil

SR (Calculo dos Fatores de Perdas de Geragao e Consumo)

Valores Possiveis Positivos ou Zero
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2.1.6. Dados de Saida dos Encargos por Restricdo de Operacgdo

Encargo por Restricdo de Operagao Constrained-On

Descricdo Encargo por Restricao de Operagao Constrained-On da parcela

ENC_CONST_ON,; de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagéo “j”
Unidade R$
Valores Possiveis Positivos ou Zero

Encargo por Restricdo de Operacgao Constrained-Off

Encargo por Restricdo de Operacdao Constrained-Off da parcela

ENC_CONST_OFF;,; Descricac de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagéo “j”
Unidade R$
Valores Possiveis Positivos ou Zero

Encargo por Restricao de Operacao Unit Commitment

Encargo por Restricdo de Operagao Unit Commitment da

Descrigao parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de
ENC_REST_UNIT,; comercializacdo “j”

Unidade R$

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Fator de Determinacao da Energia gerada por Unit Commitment

Fator de Determinacdo da Energia gerada por Unit

Descrigao Commitment da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por

F_UNIT_Cy,; periodo de comercializagao “j”

Unidade

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Geragao para atendimento a uma Restricao de Operacao Constrained-On

Geragdo para atendimento a uma Restricdo de Operagdo

Descrigao Constrained-On da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por
G_CONST_ON,; periodo de comercializagdo “j”

Unidade MWh

Valores Possiveis Positivos, Negativos ou Zero

Encargos - Encargos por Restricao de Operagao
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2.2. Encargos de Servigos Ancilares

Objetivo:

Apurar os montantes em reais devidos as usinas por prestacdo de servicos ancilares.

Contexto:

ccee

Os servicos ancilares sao destinados a garantir a qualidade e seguranca da energia gerada,
contribuindo para a confiabilidade do SIN. Os custos incorridos na prestacdo desses servigos sao
ressarcidos por meio dos Encargos de Servicos Ancilares, sendo esse um componente dos Encargos
de Servigos do Sistema. A Figura 12 relaciona esta etapa em relacdo ao mddulo completo:

Encargos de Servicos do Sistema (ESS)

[ Encargos de Servigos ] [Encargosporlmportagéo J [ Encargos por Segurancga ]

I
I
I
:
I
: Ancilares Energética
|
: " F *
I Encargos por Restrigao de Encargos por Deslocamento
: Operacio . Hidraulico J
]
: C [ | I I
: [Constralned -| | Constrained - Unit Origem Origem
| On off Commitment Elétrica Energética
|
I
I 7
1
i Apuracdo do Valor dos Encargos Nao Ajustados ]
N
: |
I o
! Total de Recursos Ajustados para Total dos Encargos por Seguranca
: Alivio de ESS Energética
\
l I |
I
I
: [ Ajuste dos Encargos Apurados ]
:
1
1
I
:
I
\

e — e — - — - ——— - e e -

Consolidacao dos Encargos

Anexos

Anexo |: Determinacdo dos Recursos Utilizados para Alivio Retroativo

Figura 12: Esquema Geral do Mddulo de Regras: “Encargos”
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2.2.1. Detalhamento dos Encargos de Servicos Ancilares

O processo de determinagdo dos encargos de servigos ancilares é composto pelos seguintes
comandos e expressoes:

7. A determinagdo do Encargo de Compensacao Sincrona da usina refere-se ao fornecimento
ou absorcdo de energia reativa e sera remunerado a Tarifa de Servigos Ancilares (TSA),
estabelecida pela ANEEL em resolugdo especifica. O Encargo de Compensacdo Sincrona é
dado pela expressao:

ENC_CSpJ- = MER_CSPJ- * TSApym
Onde:

W

ENC_CSp; é o Encargo por Compensagdo Sincrona, da parcela de usina “p”, por periodo de

comercializagao “j

A\

MER_CS,,; € a Medicdo de Energia Reativa Associada a Compensacgao Sincrona, da parcela de usina “p”,

por periodo de comercializagdo “j

TSAp,m é a Tarifa de Servigos Ancilares da parcela de usina “p”, no més de apuragdo "m”

8. O Encargo por Outros Servicos Ancilares atribuido a uma usina é determinado pela relagédo
de todos os ressarcimentos autorizados pelo regulador em fungdo de investimentos
realizados para prestacdao de servigos ancilares ao sistema, operacdao e manutencdo de
equipamentos necessarios a participacdo do Controle Automatico de Geragao (CAG), do
Sistema Especial de Protecdo (SEP), equipamentos de autorrestabelecimento e por
contratacdo de usinas emergenciais. O Encargo por Outros Servicos Ancilares é expresso
por:

ENC_OSAp,m = RISApIm + RCAGp,m + RSEPp,m + RARTp,m + RCUEp,m
Onde:

W

ENC_OSA;,m é o Encargo por Outros Servigos Ancilares da parcela de usina “p”, no més de apuragdo “m

”

RISApm € 0 Ressarcimento por Investimentos para Prestacdo de Servigos Ancilares da parcela de usina

W1

p”, no més de apuragdo “m”

RCAG,,m é o0 Ressarcimento pelo Custo de Operagdo e Manutengdo dos Equipamentos de Supervisdo e
Controle e de Comunicagdo Necesséarios a Participagdo no CAG (Controle Automatico de Geragdo) da

w7

arcela de usina no més de apuragdo *m”
p P, purag

RSEP,,m € 0 Ressarcimento pelo Custo de Implantagdo, Operagao e Manutencgdo de SEP (Sistema Especial

de Protecdo) da parcela de usina “p”, no més de apuragdo *m”

RART,m é o Ressarcimento pelo Custo de Operagdo e Manutencdo dos Equipamentos de

Autorrestabelecimento da parcela de usina “p”, no més de apuragdo “m”

W

RCUE,m é o Ressarcimento pelo Custo de Usinas Emergenciais da parcela de usina “p”, no més de
apuragao “m”

9. O Encargo para Atendimento ao Despacho Complementar para Manutencdo da Reserva de
Poténcia Operativa a ser pago as usinas, informadas pelo ONS, nao hidraulicas com
modalidade de despacho tipo IA ou IIA, é determinado pela geragao realizada no
cumprimento desse servico ao sistema, valorado pela diferenca entre o preco determinado
para essa energia, com base no critério de atendimento satisfatério ao despacho, e o PLD
verificado no momento da geragao:

Se a usina estiver atendendo o despachado complementar para manuteng¢do de reserva de poténcia operativa
ENC_RESPOP, ; = G_RESPOP, ; * max(O; PRECO_RESPOP,; — PLDSJ')

Onde:

ENC_RESPOP,; é o0 Encargo para Atendimento ao Despacho Complementar para Manutengdo da Reserva

de Poténcia Operativa da usina “p”, por periodo de comercializagdo “j
Encargos - Encargos de Servigos Ancilares
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G_RESPOP,; é a Geracgdo Realizada para Atendimento ao Despacho Compelmentar para Manutengdo da

Reserva de Poténcia Operativa da usina “p”, por periodo de comercializacéo “j

PRECO_RESPOP,; é o Preco para Valoracdo do Encargo referente ao Despacho Complementar para

Manutencdo da Reserva de Poténcia Operativa da usina “p”, por periodo de comercializagdo “j

P

PLDs; € o Preco de Liquidacdo das Diferencas, determinado por submercado “s”, por periodo de

comercializagao “j

9.1. O Preco para Valoracao do Encargo referente ao Despacho Complementar para Manutencao
da Reserva de Poténcia Operativa é determinado em fungdo do atendimento satisfatério
ou ndo do despacho pela usina. Em caso de atendimento satisfatorio, a usina tem direito
ao preco ofertado no mecanismo. Caso o atendimento seja insatisfatorio, a usina tera
direito apenas ao seu custo declarado para fins de despacho por ordem de mérito. Para
determinar se o despacho foi satisfatorio, é observado se a proporcdo da geracdo realizada
foi superior as indisponibilidades forcada e programada da usina:

Se o atendimento ao despacho complementar para manutencdo da reserva operativa foi satisfatorio pela usina ‘p”

PRECO_RESPOP,; = PRECO_OF _RESPOP, ;

Caso contrdrio

PRECO_RESPOP,,; = INC,

Onde:

PRECO_RESPOP,; é o Preco para Valoracdo do Encargo referente ao Despacho Complementar para

W

Manutencgdo da Reserva de Poténcia Operativa da usina “p”, por periodo de comercializagdo “j”

wirr

INCp,; € o Custo Declarado da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j

PRECO_OF_RESPOP,,; é o Preco Ofertado pelo agente para Valoragdo do Encargo referente ao Despacho

Complementar para Manutengdo da Reserva de Poténcia Operativa da usina “p”, por periodo de
comercializagdo “j”

Encargos - Encargos de Servigos Ancilares

28
Versao 2022.10.0



Regras _ y
COMERCIALIZACAO »ccee

2.2.2. Dados de Entrada dos Encargos de Servicos Ancilares

Geragao Final da Usina

W

Geragao de energia de uma parcela de usina “p”, ajustada por

DIEEEREED periodo de comercializagao “j”
Gp,j Unidade MWh
Medicdo Contabil
Fornecedor (Consolidagdo de Informacdes Ajustadas de Geracdao e
Consumo)
Valores Possiveis Positivos ou Zero

Geracdo Realizada para Atendimento ao Despacho Complementar para
Manutencdo da Reserva de Poténcia Operativa
Geragao Realizada para Atendimento ao Despacho

Desaricao Complementar para Manutengdo da Reserva de Poténcia
Operativa da usina “p”, por periodo de comercializag&o “j”
G_RESPOP,,; Unidade MWh

Comprometimento de Usinasl
(Determinagdo da Geragdo para Atendimento dos Contratos

SR por Disponibilidade, CER Quantidade, Contratos de Cota de
Garantia Fisica e Contratos de Cotas de Energia Nuclear)
Valores Possiveis Positivos ou Zero

Geracgao Verificada pelo Operador do Sistema

Geracgao Verificada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS)

Descrigao de uma parcela de usina ndo hidraulica “p”, ajustada por
G_VOP,; periodo de comercializagao “j
Unidade MWh
Fornecedor ONS
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Custo Declarado da Parcela de Usina N3o Hidraulica
Declaracdo do custo associado a producdo de cada MWh
produzido pela parcela de usina ndo hidraulica "p", com
D o modalidade de despacho tipo IA ou IIA, por periodo de
escrigdo e~ wm ~ g
comercializagao "j". O valor dessa declaragao devera incorporar
INGCp; todos os diferentes componentes da declaracdo de preco da
usina ndo-hidraulica.
Unidade R$/MWh
Fornecedor ONS
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Medicao de Energia Reativa Associada a Compensacgao Sincrona
Parcela de energia reativa da usina “p” associada a prestacdo
D o de servigos ancilares por compensacdo sincrona, por periodo
escrigao o x wen . L
de comercializagao “j”. O ressarcimento em si € calculado no
MER_CS;; Médulo de Regras relativo aos Encargos
Unidade MVArh
Fornecedor Medicdo Contabil
(Anexo IIT)
Valores Possiveis Positivos ou Zero

Encargos - Encargos de Servigos Ancilares
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PLDs,j

Preco de Liquidagdo das Diferengas

Descrigao

Unidade
Fornecedor
Valores Possiveis

Preco pelo qual é valorada a energia comercializada no Mercado
de Curto Prazo. Definido por submercado “s” e periodo de
comercializagdo “j”

R$/MWh

Preco de Liquidagdo das Diferencas (Determinagdo do PLD)

Positivos

PRECO_OF_RESPOP,,;

Preco Ofertado pelo agente Valoracdao do Encargo Referente ao Despacho
Complementar para Manutencdao da Reserva de Poténcia Operativa

Descrigao

Unidade
Fornecedor
Valores Possiveis

Preco Ofertado pelo agente para Valoragdo do Encargo
Referente ao Despacho Complementar Manutencdo da Reserva
de Poténcia Operativa da usina “p”, por periodo de
comercializagao “j”

R$/MWh

ONS

Positivos

Ressarcimento pelo Custo de Operacao e Manutencao dos Equipamentos de
Autorrestabelecimento

Montante financeiro que a usina devera ser ressarcida

Descrigao referente aos custos incorridos pela operacdo e manutengao
RARTp,m dos equipamentos de autorrestabelecimento
Unidade R$
Fornecedor ANEEL
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Ressarcimento pelo Custo de Implantacdao, Operacao e Manutencao de SEP
Montante financeiro que a usina devera ser ressarcida
Descrigao referente aos custos incorridos pela implantagao, operacao e
RSEPp,m manutencgdo de Sistema Especial de Protegdo (SEP)
Unidade R$
Fornecedor ANEEL
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Ressarcimento pelo Custo de Usinas Emergenciais
D s Ressarcimento pelo Custo de Usinas Emergenciais da parcela
escricdo e (7 A X wen
de usina “p”, no més de apuragao “m
RCUE;,m Unidade R$
Fornecedor ANEEL
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Ressarcimento por Investimentos para Prestacao de Servicos Ancilares
D o Montante a ser ressarcido para a usina pelo investimento para
escrigao ~ ; )
prestagao de servigos ancilares
RISApm Unidade R$
Fornecedor ANEEL

Valores Possiveis

Positivos ou Zero
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Ressarcimento pelo Custo de Operacao e Manutencdao dos Equipamentos de
Supervisao e Controle e de Comunicagao
Montante financeiro que a usina devera ser ressarcida
referente aos custos incorridos pela operacdo e manutengdo
Descrigao dos equipamentos de supervisdo e controle e de comunicagao
necessarios a participacdo da usina no Controle Automatico de

RCAGp,m Geragdo (CAG)
Unidade R$
Fornecedor ANEEL
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Tarifa de Servigos Ancilares
Valor para ressarcimento de custos adicionais de operacao e
Descrigao manutencdo referente ao suporte de reativo provido pelas
parcelas de usinas “p”, no més de apuragdo “m”
TSApm
Unidade R$/MVArh
Fornecedor ANEEL
Valores Possiveis Positivos
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2.2.3. Dados de Saida dos Encargos de Servicos Ancilares

Encargo por Compensagdo Sincrona

W

Pagamento devido a parcela de usina “p”, no periodo de

Descrigao comercializagdo “j”, por prestacdo de servico de compensacao
ENC_CSp, sincrona
Unidade R$
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Encargo por Outros Servigos Ancilares
Ressarcimento devido a parcela de usina “p”, no més de
apuragdo “m”, por outros servicos ancilares autorizados pela
ANEEL tais como custos de O&M dos equipamentos de
Descrigao autorrestabelecimento, sistemas especiais de protecgdo,
ENC_OSA;m

equipamentos de supervisdao e controle de servicos ancilares,
além de investimentos realizados pelas usinas para prestacdo
desses servigos ao sistema

Unidade R$

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Encargos - Encargos de Servicos Ancilares
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2.3. Encargos por Importacao

Objetivo:

Apurar os montantes devidos as usinas a titulo de encargos por importagao.

Contexto:

ccee

A energia elétrica interruptivel da Republica Argentina e da Republica Oriental do Uruguai poderao
ser ofertadas ao ONS, anteriormente a programacao da operacdo e a formagdo do PLD, com entrega
de energia no Centro de Gravidade do SIN e sendo liquidado no MCP. Tal energia podera ser
utilizada de forma integral ou parcial pelo ONS, desde que essa importacao viabilize a redugdo do
custo imediato de operagao do SIN.

Encargos de Servicos do Sistema (ESS)

[ Encargos de Servigos ] [ EnearRos porlDortacas ] [ Encargos por Segurancga ]

| [
[ Ajuste dos Encargos Apurados ]

1

]

:

]

! Ancilares Energética
i

! )
: Encargos por Restrigao de Encargos por Deslocamento

| Operagao Hidraulico 4
]

: L | [ I I

: |[Constra|ned ] [Constrained - [ Unit [ Origem Origem

! On Off Commitment Elétrica Energética

i

:

]

: Apurac3o do Valor dos Encargos N3o Ajustados ]

|

: |

] .

: Total de Recursos Ajustados para Total dos Encargos por Seguranga
: Alivio de ESS Energética

I

1

1

]

]

1

1

]

I

]

]

|

1

Consolidagdo dos Encargos

Anexos

[

Anexo |: Determinagdo dos Recursos Utilizados para Alivio Retroativo

Figura 13: Esquema Geral do Mddulo de Regras: “Encargos”
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2.3.1. Detalhamento dos Encargos por Importacao

O processamento dos encargos por importacdo € composto pelos seguintes comandos e
expressoes:

10. A importacdo de energia realizada através de estagGes conversoras, para efeito de
operacionalizagdo na CCEE, sera representada pela modelagem de uma usina térmica com
modalidade de despacho tipo IA ou tipo IIA.

11. Esta usina estara modelada sob um perfil de agente comercializador importador, e é
vedado a modelagem de qualquer outro tipo de ativo sob este mesmo perfil de agente.

12. Eventuais créditos relativos ao processo de importagdo de energia da Republica Argentina
ou da Republica Oriental do Uruguai sao isentos do processo de rateio de inadimpléncia.

13. Os custos relativos a importacdo da energia elétrica serdo determinados pela Geragdo de
energia, em fungdo do despacho de importacdo, valorada pela diferenca entre o Prego de
Oferta de Importacdo e o Preco de Liquidacao das Diferengas. O Encargo por Razdo de
Importagdo é expresso por:

ENC_IMP,,; = G, * max (0; (P_IMP,. ; — PLDs,j))

Y s onde estd localizada a estacdo conversora
Onde:

ENC_IMPy,+; € o Encargo de Importacdo de energia da parcela de usina “p*”, por periodo de
comercializagdo “j”

i

Gp*,j € Geracdo de energia de uma parcela de usina “p*”, por periodo de comercializagdo “j

P_IMP,«; é 0 Pregco de Oferta de Importacdo de Energia da parcela de usina “p*”, por periodo de

comercializagao “j
PLDs; é o Prego de Liquidagdo das Diferengas de um submercado “s”, por periodo de comercializagdo “j”

“p*” é a parcela de usina para Importagdo
14. Nos casos em que houver substituicdo de Geracdo térmica por Importagdo e o PLD for
maior que o Prego de Oferta para Importagdo sera apurado uma diferenga financeira
destinada para alivio de ESS. Esta diferenca deverd ser determinada a partir da geragao

de energia verificada valorada entre o PLD e o Preco de Oferta de Importacdo. O calculo
sera expresso por:

EXCD_FIN_IMP,, ; = G, ; x max (0; (PLDg; — P_IM Pp*.]’))

Onde:

EXCD_FIN_IMPp=; é 0 Excedente Financeiro de Importacdo de energia da parcela de usina “p*”, por
periodo de comercializagdo “j”

i

Gp*,j € Geragdo de energia de uma parcela de usina “p*”, por periodo de comercializagdo “j

P_IMP,«; é o Pregco de Oferta de Importacdo de Energia da parcela de usina “p*”, por periodo de

comercializagao “j
PLDs; é o Prego de Liquidagdo das Diferengas de um submercado “s”, por periodo de comercializagdo “j”

“p*” é a parcela de usina para Importagdo

15. Quando o montante de energia efetivamente importado for inferior ao montante definido
pelo ONS, os agentes comercializadores responsaveis pela importacao deverdo arcar com
os custos dessa diferenca de energia, que sera valorada de acordo com os critérios
estabelecidos a seguir:

Encargos - Encargos por Importagao
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15.1.Para o caso em que o CVU da usina termelétrica substituida seja inferior ao PLD, a
valoragdo se dara pela diferenca entre o PLD vigente no submercado da usina termelétrica
substituida e seu CVU, de acordo com a seguinte expressdo:

Se INC,; < PLDs entio:

V_CUSTO_IMP,

poj = QE_IMP_NE,,,.; + max (0; (PLD, ; — INC,,))

Onde:

V_CUSTO_IMP;,+; € a Valoragdo do Custo da Diferenca de Energia entre a importagdo efetiva e a definida
pelo ONS da parcela de usina substituida “p”, da parcela de usina “p*” por periodo de comercializagdo

Wi

J

QE_IMP_NEp, -+, € a Quantidade de importacdo definida pelo ONS e ndo entregue, proporcionalizada para
parcela de usina substituida “p”, da parcela de usina “p*” por periodo de comercializagdo “j"

PLDs; é o Preco de Liquidagdo das Diferencas de um submercado “s”, por periodo de comercializagcao “j”
INCp,j € o Custo Declarado da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j”

“p*” é a parcela de usina para Importagdo

15.2.Para o caso em que o CVU da usina termelétrica substituida seja superior ao PLD, a
valoragdo sera de 5% do Limite Maximo Estrutural do PLD, de acordo com a seguinte
expressao:

Se INC pj = PLDs; entdo:

= QE_IMP_NE,,,,; « (0,05 x PLD_MAX_EST})

V_CUSTO_IMP, -y

D%, j
Onde:

V_CUSTO_IMP;,+; € a Valoragdo do Custo da Diferenca de Energia entre a importagdo efetiva e a definida
pelo ONS da parcela de usina substituida “p”, da parcela de usina “p*” por periodo de comercializagdo

Wi

J
INCp,j € o Custo Declarado da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j”

PLD_MAX_ESTsé o Limite Estrutural do Prego de Liquidacdo das Diferengas determinado para o ano de
apuragao “f”

QE_IMP_NEyp,+; € a Quantidade de importacdo definida pelo ONS e ndo entregue, proporcionalizada para
parcela de usina substituida “p”, da parcela de usina “p*” por periodo de comercializagdo “j”

“p*” é a parcela de usina para Importagao

15.2.1. Para definicdo dos custos da diferenca entre a importacao efetiva e a definida pelo
ONS é necessario a determinagdo da Quantidade de Energia ndo entregue rateada para
cada usina térmica substituida, pois, as usinas de importacdo podem substituir uma ou
mais usinas. O calculo se dara pelo rateio do montante de importacdo ndo entregue de
cada usina importadora proporcionalizado pela disponibilidade verificada da usina e o
despacho sem restricdo das usinas substituidas. A determinagdo desse volume é expressa
por:

DOMP_ONS,
Y psus DOMP_ONS,, ;

QE_IMP_NE,,.; = MONT_IMP _NE,,; +

Pxj

Onde:

QE_IMP_NEyp,+; € a Quantidade de importacdo definida pelo ONS e ndo entregue, proporcionalizada para
parcela de usina substituida “p”, da parcela de usina “p*” por periodo de comercializagdo “j”

MONT_IMP_NEy+; € o montante de importacdo definido pelo ONS e ndo entregue da parcela de usina

“p*”, por periodo de comercializagdo “j

DOMP_ONS,;;¢é o Despacho por Ordem de Mérito enviado pelo ONS por parcela de usina “p”, por periodo

de comercializacao “j

PSUB sao as usinas que foram substituidas para realizagdo da importagao
Encargos - Encargos por Importagao
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“p*” é a parcela de usina para Importacao
15.2.1.1. O Montante de Importagdo definido pelo ONS e ndo entregue sera calculado pela
diferenca entre o Despacho de Importagdo para o periodo e o Montante de Importagdo
Verificado pelo ONS da usina substituta de acordo com a seguinte expressao:

MONT_IMP_NE,, ; = max (0; ((MONT_IMP _ONS,,.; — MONT_IMP_VOP,,;) « UXP_GLF,.; * F_PRC_GF,, ])>

Onde:

MONT_IMP_NEy+; € o Montante de importagdo definido pelo ONS e ndo entregue da parcela de usina

“p*”, por periodo de comercializagdo “j

MONT_IMP_ONS+; € o Montante de Importagdo definido pelo ONS da parcela de usina de energia

proveniente de Importagdo “p*”, por periodo de comercializagdo “j

MONT_IMP_VOP,+; é o Montante de Importagdo Verificado pelo ONS da parcela de usina de energia

proveniente de Importagdo “p*”, por periodo de comercializagdo “j

UXP_GLF,; é o Fator de Rateio de Perdas de Geragdo associado a usina “p”, por periodo de

comercializagao “j

F_PRC_GF;; € o Fator de Ajuste da Garantia Fisica em fungdo das Perdas da Rede Compartilhada da

w7 wsrr

parcela de usina “p”, por periodo de comercializacdo “j

“p*” é a parcela de usina para Importagao

15.3. Para o caso em que o Comité de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE decidir por
considerar a importacao como recurso adicional ao SIN, sem substituicdo de geracao de
usinas termelétricas, a valoracdo sera de 5% do Limite Maximo Estrutural do PLD, de
acordo com a seguinte expressao:

V_CUSTO_IMP_SS,. ;

= MONT_IMP_NEZ,*J- * (0,05 * PLD_MAX_ESTf)
Onde:

V_CUSTO_IMP_SS,+; € a Valoragdo do Custo de Energia de Importagdo definida pelo ONS Sem

Substituicdo por decisdo do CMSE da parcela de usina “p*”, por periodo de comercializagédo “j

MONT_IMP_NEy+; € o montante de importacdo definido pelo ONS e ndo entregue da parcela de usina

“p*”, por periodo de comercializagdo “j

PLD_MAX_ESTé o Limite Estrutural do Prego de Liquidagao das Diferengas determinado para o ano de
apuragao “f”

Encargos - Encargos por Importagao
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2.3.2. Dados de Entrada dos Encargos por Importacao

Despacho por Ordem de Mérito enviado pelo ONS

Despacho por Ordem de Mérito enviado pelo ONS por parcela

Descrigao e 7 S
de usina “p”, por periodo de comercializagao “j
DOMP_ONSy,; Unidade MWh
Fornecedor ONS
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Geragdo de energia
Descricdo Ger'agao de energia qe ur;na“p,?rcela de usina “p”, ajustada por
periodo de comercializagao “j
Gp,j Unidade MWh
Medicdo Contabil (Consolidagdo de Informagbes Ajustadas de
Fornecedor ~
Geragao e Consumo)
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Custo Declarado da Parcela de Usina Substituida
Encargo de Importagdo do intercambio de energia entre o
Descrigao Brasil e paises vizinhos da parcela de usina substituta “p”, por
periodo de comercializagao “j”
INCG;;
Unidade R$/MWh
Fornecedor ONS
Valores Possiveis Positivos ou Zero

MONT_IMP_ONS;,;

Montante de Importacao definido pelo ONS

Montante de Importacao definido pelo ONS da parcela de

Descrigao usina de energia proveniente de Importacdo “p*”, por periodo
de comercializagao “j”

Unidade MWh

Fornecedor ONS

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Prego de Oferta de Importacao de Energia

Preco de Oferta de Importacao de Energia da parcela de usina

DIEEEREED “p*”, por periodo de comercializagdo “j”
P_IMP;:,; Unidade R$/MWh
Fornecedor ONS
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Precgo de Liquidagao das Diferencgas
D s Preco de Liquidacao das Diferencgas definido por submercado
escrigdo .o p T A,
s”, no periodo de comercializagao “j
PLDs,; Unidade R$/MWh
Fornecedor Preco de Liquidacdo das Diferencas (Determinagdo do PLD)
Valores Possiveis Positivos
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Preco de Liquidacgdo das Diferencas Maximo Estrutural

Limite maximo Estrutural do PLD no dia. Esse valor,

Descrigao estipulado pela Aneel, é atualizado anualmente pelo IPCA e
PLD_MAX_EST: valido para todo o ano de apuragdo “f”

Unidade R$/MWh

Fornecedor Aneel

Valores Possiveis Positivos

Fator de Rateio de Perdas de Geragdo Associado a Usina

Fator de Perdas da Rede Basica a ser associado a parcela de
A\Y ”

usina “p”, por periodo de comercializagdo “j”. Caso a parcela

DIEEEREED da usina ndo participa do rateio de perdas da Rede Basica, o
UXP_GLFp; UXP_GLF;; é igual a 1.
Unidade n.a.
Fornecedor Meldigéo Contabil 5
(Calculo dos Fatores de Perdas de Geragao e Consumo)
Valores Possiveis Positivos ou Zero

Encargos - Encargos por Importagao
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2.3.3. Dados de Saida dos Encargos por Importagao

ENC_IMP,+;

Encargo de Importagao de energia

Pagamento devido a parcela de usina “p*”, no periodo de

Descrigao comercializagdo “j”, por prestacdo de servico de importagdo de
energia

Unidade R$

Valores Possiveis Positivos ou Zero

EXCD_FIN_IMP,-« ;

Excedente Financeiro de Importacdo do intercambio de energia

Excedente Financeiro de Importacdo de energia da parcela de

Descrigao . p . ws
s usina “p*”, por periodo de comercializagao “j”

Unidade R$

Valores Possiveis Positivos ou Zero

V_CUSTO_IMP,,p+

Valoracao do Custo da Diferenca de Energia entre a importacao efetiva e a
definida pelo ONS

Valoracado do Custo da Diferenca de Energia entre a importacao
efetiva e a definida pelo ONS da parcela de usina substituida

Descrigao . p T
s “p”, da parcela de usina “p*” por periodo de comercializagao

Unidade R$

Valores Possiveis Positivos ou Zero

QE_IMP_NEp,px;

Quantidade de importacao definida pelo ONS e nao entregue

Quantidade de importacdo definida pelo ONS e ndo entregue,
Descrigao proporcionalizada para parcela de usina substituida “p”, da

wirr

parcela de usina “p*” por periodo de comercializagdo “j
Unidade R$

Valores Possiveis Positivos ou Zero

MONT_IMP_NE;+;

Montante de importacao definido pelo ONS e ndo entregue

Montante de Importacao definido pelo ONS da parcela de

Descrigao usina de energia proveniente de Importacdo “p*”, por periodo
de comercializagao “j”

Unidade MWh

Valores Possiveis Positivos ou Zero

V_CUSTO_IMP_SS;,;

Valoracgao do Custo de Energia de Importacao definida pelo ONS Sem
Substituicao por decisao do CMSE

Encargo de Importagdo Sem Substituicdo por decisdo do

Descrigao CMSE da parcela de usina “p”, por periodo de comercializagédo
Ny

Unidade R$

Valores Possiveis Positivos ou Zero
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2.4. Encargos por Seguranca Energética

Objetivo:

Identificar os montantes, em reais, devidos as usinas despachadas pelo ONS por razdo de
seguranga energética.

Contexto:

Os Encargos por Seguranca Energética sdo responsaveis pelo ressarcimento dos custos incorridos
pelas usinas ndo hidraulicas despachadas por decisdo CMSE. A Figura 14 relaciona esta etapa em
relacdo ao moddulo completo:

Encargos de Servicos do Sistema (ESS)

[ Encargos de Servicos ] [ Encargos por Importac3o ] [ Encargos por Segurancga ]

I ]
! 1
! 1
! 1
! 1
|
! Ancilares Energética E
| |
: : 1 : -
| [ Encargos por Restricao de ] Encargos por Deslocamento "
I ~ T N
i Operagao L Hidraulico ) :
| [ | I | I :
: |[Constra|ned -| [ Constrained - Unit [ Origem Origem :
: On off Commitment Elétrica Energética |
I :
! 1
C :
: Apuracao do Valor dos Encargos Nao Ajustados ] :
: K :
| | !
| .
! Total de Recursos Ajustados para Total dos Encargos por Seguranga E
3 ) Alivio de ESS Energética :
| | | :
! 1
! 1
I [ Ajuste dos Encargos Apurados ] '
| :
| ]
! 1
| ]
! 1
| ]
! 1
\ ’

[ Consolidacao dos Encargos ]

Anexos

[ Anexo |: Determinacdo dos Recursos Utilizados para Alivio Retroativo ]

Figura 14 - Esquema Geral do Mdédulo de Regras: “Encargos”
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2.4.1. Detalhamento dos Encargos por Seguranca Energética

O processo de apuracdo dos encargos por seguranga energética € composto pelos seguintes
comandos e expressoes:

16. O ONS devera informar a CCEE, conforme estabelecido no Acordo Operativo CCEE/ONS, a
lista de usinas e os periodos em que foram despachadas por razbes de seguranca
energética.

17. O Encargo por Razdo de Seguranga Energética a ser pago as usinas, informadas pelo ONS,
nado hidraulicas com modalidade de despacho tipo IA ou IIA, no periodo de comercializagdo
€ determinado pela producdo de energia despachada por razéo de seguranca energética a
ser efetivamente ressarcida, valorada pela diferenca entre o Custo Declarado associado a
producao de energia da usina e o Preco de Liquidacao das Diferencas ex-ante apurado pela
CCEE. O Encargo por Razdo de Seguranga Energética é expresso por:

ENC_SEG_ENER,,; = (G_SE,;) max (0; (INC,; - PLD;))

Onde:

ENC_SEG_ENER;; é o Encargo por Razdo de Seguranca Energética da parcela de usina ndo hidraulica

p”, por periodo de comercializacdo “j

G_SE;; é a Geragdo por Seguranga Energética da parcela de usina ndo hidrdulica “p”, por periodo de

comercializagao “j

W

INGC,,; é o Custo Declarado da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j”
PLDs; € o Preco de Liquidacdo das Diferencas, determinado por submercado “s”, por periodo de
comercializagdo “j”

W

“s” refere-se ao submercado onde esta localizada a parcela de usina “p

17.1.0 Fator do Encargo por Razdo de Seguranga Energética € utilizado para determinar a
geracgao de energia passivel de ressarcimento por razdo de seguranga energética e é dado
pela seguinte expressao:

G_ONS_SEG,;
F_SEG_ENER,; = min( 1;,————"J

G_VOP, ;
Onde:

F_SEG_ENER;; é o Fator do Encargo por Razdes de Segurancga Energética da parcela de usina ndo

hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j”

W

G_VOP,,; é a Geracdo Verificada pelo Operador do Sistema da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por
periodo de comercializagdo “j”

G_ONS_SEGp,; é a Geracdo informada pelo Operador Nacional do Sistema por Razdes de Seguranca

W1

Energética de uma parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j”
17.2. A Geracao realizada por seguranca energética corresponde a geracdo da usina multiplicada
pelo Fator do Encargo por Razdo de Seguranga Energética:
G_SEpJ' = Gp']' * F_SEG_ENERPJ
Onde:

G_SE;; é a Geragdo por Seguranga Energética da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de
comercializagdo “j”

Gp,j € a Geragdo Final da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagcdo “j”

F_SEG_ENER,; é o Fator do Encargo por Razdes de Seguranca Energética da parcela de usina ndo

hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j

Encargos - Encargos de Seguranga Energética
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2.4.2. Dados de Entrada dos Encargos por Seguranca Energética

Geragao Final da Usina

W

Geragao de energia de uma parcela de usina “p”, ajustada por

DIEEEREED periodo de comercializagao “j”
Gp,j Unidade MWh
Medicdo Contabil
Fornecedor (Consolidagdo de Informacdes Ajustadas de Geracdao e
Consumo)
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Geracgao Verificada pelo Operador do Sistema
Geragao Verificada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS)
Descrigao de uma parcela de usina ndo hidraulica “p”, ajustada por
G_VOP,; periodo de comercializagao “j
Unidade MWh
Fornecedor ONS

Valores Possiveis

Positivos ou Zero

G_ONS_SEGy,;

Geracao informada pelo Operador do Sistema por Razoes de Seguranga

Energética

Descrigao

Unidade
Fornecedor

Valores Possiveis

Geracgao informada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS)
por RazGes de Seguranca Energética de uma parcela de usina
ndo hidraulica “p”, ajustada por periodo de comercializagdo

J
MWh

ONS

Positivos ou Zero

Custo Declarado da

Parcela de Usina Nao Hidraulica

Declaragdo do custo associado a producao de cada MWh
produzido pela parcela de usina ndo hidraulica "p", com
modalidade de despacho tipo IA ou IIA, por periodo de

DEGETEEE comercializagdo "j". O valor dessa declaragdo devera incorporar
INGC,,; todos os diferentes componentes da declaragdo de prego da
usina ndo-hidraulica.
Unidade R$/MWh
Fornecedor ONS
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Precgo de Liquidagao das Diferengas
Preco pelo qual é valorada a energia comercializada no Mercado
Descrigao de Curto Prazo. Definido por submercado “s” e periodo de
PLD.: comercializagdo “j”
S/
Unidade R$/MWh
Fornecedor Preco de Liquidacdo das Diferencas (Determinagdo do PLD)

Valores Possiveis

Positivos

Encargos - Encargos de Seguranga Energética
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2.4.3. Dados de Saida dos Encargos por Seguranca Energética

Encargo por Razao de Seguranca Energética

W

Pagamento devido a parcela de usina “p”, no periodo de

Descrigao comercializagdo “j”, por produgdo de energia elétrica associada
ENC_SEG_ENER,; ao despacho por razéo de seguranca energética

Unidade R$

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Geracgdo por Segurancga Energética

Geragdo por Seguranca Energética da parcela de usina ndo

G_SE;; DIEEEREED hidraulica “p”, por periodo de comercializagao “j”
Unidade R$
Valores Possiveis Positivos ou Zero

Encargos - Encargos de Seguranga Energética
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Objetivo:
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Identificar os montantes, em reais, devidos as usinas hidraulicas participantes do MRE que tiveram
sua geracdo deslocada em funcdo de despacho de usinas termelétricas fora da ordem de mérito de
custo e por importacdo de energia sem garantia fisica associada, de acordo com a Lei 13.360/2016.

Contexto:

Os Encargos por Deslocamento Hidraulico sdo responsaveis pelo ressarcimento dos custos
incorridos pelas usinas hidraulicas participantes do MRE em funcdao da reducdo de sua geragao
originada pela geragdo de usinas termelétricas despachadas fora da ordem de mérito de custo e
por importacdo de energia. A Figura 15 relaciona esta etapa em relagdo ao modulo completo:

Encargos de Servigos do Sistema (ESS)

[ Encargos de Servigos ] [ Enicatepspor Importacdo } [ Encargos por Seguranca ]

!

|

I

l

|

: Ancilares Energética
|

I

! e N
: Encargos por Restricdo de Encargos por Deslocamento

: Operag3o ¥ Hidraulico )
|

| [ | | I I

: [Constralned -| | Constrained - Unit Origem Origem

| On off Commitment Elétrica Energética

|

l

' 4

|

; Apuracao do Valor dos Encargos Nao Ajustados ]

i

| |

| .

! Total de Recursos Ajustados para Total dos Encargos por Seguranga
. | Alivio de ESS Energética

i I |

|

: [ Ajuste dos Encargos Apurados ]

l

|

|

|

|

|

|

\

o e S T Vi s Qe s T

Consolidacdo dos Encargos

Anexos

[

Anexo |: Determinac¢do dos Recursos Utilizados para Alivio Retroativo

Figura 15: Esquema Geral do Médulo de Regras: “Encargos”
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2.5.1. Determinacdo dos montantes de deslocamento hidraulico das usinas participantes
do MRE

O processo de apuracao dos montantes de energia vinculados ao deslocamento hidraulico das
usinas participantes do MRE é obtido a partir dos seguintes comandos e expressoes.

18. O montante de Deslocamento Hidraulico Energético Preliminar é determinado pela soma
da geragdo por seguranga energética e da importacédo liquida de energia sem garantia fisica
associada, a partir da seguinte expressao:

DH_ENER_PRE; = Z G_SE,;+ (IMP; x XP_GLF;)
p

Onde:

DH_ENER_PRE; é o Deslocamento Hidrdulico Preliminar de origem Energética, por periodo de

comercializagao “j

W

G_SE,; é a Geragdo por Seguranga Energética da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de

comercializagao “j

IMP; é a Importacdo Liquida sem Garantia Fisica Associada, por periodo de comercializagdo “j’

i

XP_GLF; é o Fator de Rateio de Perdas de Geracdo, por periodo de comercializagdo “j

18.1. O montante de Importagdo Liquida sem Garantia Fisica Associada é determinado pela soma
da importagao liquida dos pontos de medicdo de todas as conversoras que viabilizam o
intercdmbio de energia entre Brasil e os paises vizinhos. Este montante é definido a partir
da seguinte expressao:

IMP; = Z IMP_CONYV;
CONV

*J

Onde:
IMP; é a Importacdo Liquida sem Garantia Fisica Associada por periodo de comercializagao “j’

IMP_CONVi«; é a Importagdo Liquida de Conversora, de todos os pontos de medigdo da conversora, i*,
por periodo de comercializagdo “j’

“CONV" refere-se ao conjunto de conversoras que viabilizam o intercambio de energia entre o Brasil e
paises vizinhos

win
I

“i*” representa todos os pontos de medicao de uma unidade conversora

Importante:

A Importagdo Liquida de Conversora (IMP_CONV) sera apurada através dos
valores registrados no SCDE, abatidos dos montantes de importagdao com
garantia fisica programada por ordem de mérito que causem substituicdo de
usinas do bloco térmico.

19. O montante de Deslocamento Hidraulico Elétrico Preliminar é determinado considerando
as parcelas de usinas termelétricas despachadas por restrigdo elétrica, cuja geragdo foi
indicada pelo ONS como elegivel a composicao do deslocamento hidraulico de usinas do
MRE, a partir da seguinte expressao:

DH_ELE_PRE; = Z(G_CONST_ON,,, j*F_DH, ;)
14
Onde:

Encargos -Encargos por Deslocamento Hidraulico
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DH_ELE_PRE; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar de origem Elétrica no periodo de comercializagao

]
G_CONST_ON,;¢é a Geragdo para atendimento a uma Restricdo de Operagdo Constrained-On da parcela

wirr

de usina ndo hidraulica “p”, no periodo de comercializagdo “j

F_DH,,;Fator de Deslocamento Hidraulico da usina ndo hidraulica “p”, no periodo de comercializagdo “j”

Importante:

A principio, a geragdo por constrained-on que desloca o MRE é aquela associada a uma
restricdo que afeta todo o SIN, ou seja, restricdes que afetam somente um submercado, ou
grupos de submercados, ndao causam deslocamento hidraulico por restricdo elétrica.
Contudo, dentre as restricdes que afetam todo o SIN, devem ser desconsideradas as que
estiverem:

i)  representadas nos modelos computacionais de programagdo da operagdo
Newave, Decomp e Dessem ou resultantes deles;

ii) associadas a necessidade de recuperacdo de reserva de poténcia operativa
classificados como restrigao elétrica;

iii) relacionadas a aplicacdo do Titulo Ill da Resolu¢do Normativa n2 1.030, de 26 de
julho de 2022, no que se refere ao despacho complementar para manutengdo da
reserva de poténcia operativa;

iv) enquadradas no atendimento as Portarias do MME n? 41/2015; n2 15/2016; n?
179/2016; n2 180/2016; n2 492/2017; e n2 406/2020;

v) vinculadas ao despacho excepcional e temporario de usinas termelétricas para o
atendimento a circuitos elétricos em condi¢des operativas de ilhamento; e

vi) com inflexibilidade.

Por exemplo, supondo que em um determinado periodo de comercializagdo ha 10 usinas
despachadas por contrained-on que afetem todo o SIN. A principio, toda essa geragao
deslocou o MRE. Todavia, se duas ja estavam previstas no Deck do Decomp e uma foi
indicada pelo ONS que ndo deve ser considerada, apenas a geragdo de 7 dessas usinas
despachadas por constrained-on causam deslocamento ao MRE.

20. A Indisponibilidade Associada ao Deslocamento Hidraulico Energético é determinada a
partir da alocagao do total de indisponibilidade de usinas termelétricas despachadas por
ordem de mérito de forma proporcional ao montante de deslocamento hidraulico de origem
energética, em relagdo ao total de deslocamento hidraulico apurado, a partir da seguinte
expressao:

IND_DH_ENER; = TOT_IND DH_ENER PRE;
.= P 3
- / - J DH_ENER_PRE; + DH_ELE_PRE; + G_CONST_ON_NDH;

Onde:

IND_DH_ENER; é a Indisponibilidade Associada ao Deslocamento Hidraulico de Origem Energética, por

periodo de comercializagdo “j

TOT_IND; é o Total de Indisponibilidade de Usinas Termelétricas Despachadas por Ordem de Mérito

Econdmico, por periodo de comercializacao, “j

DH_ENER_PRE; é o Deslocamento Hidrdulico Preliminar de origem Energética, por periodo de

comercializagao “j
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DH_ELE_PRE; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar de origem Elétrica no periodo de comercializagao

]
G_CONST_ON_NDH; é a Geragao Associada a Restricdo de Operacdo Constrained-On que N&o causa

wsrr

Deslocamento Hidraulico no periodo de comercializagdo “j

20.1. O Total de Indisponibilidade de Usinas Termelétricas Despachadas por Ordem de Mérito
Econdmico é determinada a partir da soma das indisponibilidades, subtraido a Geragao
Substituta no centro de gravidade, apuradas para as usinas termelétricas despachadas por
ordem de mérito econ6mico, a partir da seguinte expressao:

20.1.1.

TOT_IND; = max | 0; Z IND,; - Z(GSUB_ONSM * F_PDI, ; x UXP_GLF, ;)
P

14

Onde:

TOT_IND; é o Total de Indisponibilidade de Usinas Termelétricas Despachadas por Ordem de Mérito

Econdmico, por periodo de comercializacdo “j

IND;; € a Indisponibilidade de Usina Termelétrica Despachada por Ordem de Mérito Econdmico, da

parcela de usina ndo hidraulica despachada por mérito de custo “p”, por periodo de comercializagdo “j

GSUB_ONS,; é a Geragdo Substituta para fins de Compensacgdo da Indisponibilidade da parcela de usina

ndo hidraulica despachada por mérito de custo por periodo de comercializagdo “j

W

F_PDIy,; é o Fator de Abatimento das Perdas Internas Instanténeas da parcela de usina “p”, por periodo

de comercializacao “j

A\

UXP_GLF,; é o Fator de Rateio de Perdas de Geragdo associado a usina “p”, por periodo de

comercializagao “j

A Indisponibilidade de Usina Termelétrica Despachada por Ordem de Mérito do ONS
deve ser calculada para usinas ndo hidraulicas despachadas por ordem de mérito,
sendo determinada a partir da diferenca entre o despacho efetivo do ONS e a geracao
efetivamente realizada, a partir da seguinte expressao:

Se DOMP_ONS),; = 0
IND,; =0

Caso Contrdrio

IND,; = (DOMP_DECK_DESSEM,, ; * F_PDI,, ; * UXP_GLF, ;) — G_DOMP, ; — QEA_REST_OP, ;

Onde:

INDy,; € a Indisponibilidade de Usina Termelétrica Despachada por Ordem de Mérito do ONS, da parcela

de usina ndo hidraulica despachada por mérito de custo, “p”, por periodo de comercializagdo, “j

DOMP_DECK_DESSEM;,; é o Despacho por Ordem de Mérito baseado no Deck do ONS por parcela de

W wirr

usina “p”, por periodo de comercializacéo “j

QEA_REST_OP,,; é a Quantidade de Energia Ajustada Utilizada para Determinacdo de Encargos por

Restrigdo de Operacédo da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j

W1

DOMP_ONS;,; é o Despacho por Ordem de Mérito enviado pelo ONS por parcela de usina “p”, por periodo

de comercializacao “j

W

F_PDI,,; é o Fator de Abatimento das Perdas Internas Instantédneas da parcela de usina “p”, por periodo

de comercializacao “j

A\

UXP_GLF,; é o Fator de Rateio de Perdas de Geragdo associado a usina “p”, por periodo de

comercializagao “j

A\

G_DOMP; é a Geragdo Final na Ordem de Mérito da parcela de usina “p”, no periodo de comercializagdo

J
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Importante:

Somente havera valores para DOMP_DECK_DESSEM em periodos em que o
CVU é menor CMO do barramento da usina, exceto para usinas a GNL, para as
quais sera utilizado o despacho realizado pelo DECOMP.

20.2. A Geracdo Associada a Restricdo de Operagdao Constrained-On que nao causa
Deslocamento Hidraulico é pela seguinte expressédo:

G_CONST_ON_NDH; = Z(G_CONST_ONP_ j*F_NDH,, )
14

Onde:

G_CONST_ON_NDH; é a Geracdo Associada a Restricdo de Operagdo Constrained-On que ndo causa
Deslocamento Hidraulico no periodo de comercializagdo “j”

G_CONST_ONp,; € a Geragdo para atendimento a uma Restricdo de Operagdo Constrained-On da parcela

W7

de usina ndo hidraulica “p”, no periodo de comercializagdo “j”

W

F_NDHp; Fator de N&o Deslocamento Hidraulico da usina ndo hidraulica “p”, no periodo de
comercializagdo “j”

Importante:

A geragdo por constrained-on que ndo desloca o MRE é aquela associada a uma restrigcdo que afeta um
determinado submercado ou subsistema (grupo de submercados).

21. A Indisponibilidade Associada ao Deslocamento Hidraulico Elétrico é determinada a partir
da diferenga entre a indisponibilidade total apurada das usinas termelétricas despachadas
por ordem de mérito e o montante de indisponibilidade alocado para o deslocamento
hidraulico de origem energética e elétrica, a partir da seguinte expressao:

IND_DH_ELE; = TOT_IND; *

DH_ELE_PRE;
DH_ENER_PRE; + DH_ELE_PRE; + G_CONST_ON_NDH ;

Onde:

IND_DH_ELE; é a Indisponibilidade Associada ao Deslocamento Hidraulico de Origem Elétrica, no periodo
de comercializagao “j”

TOT_IND; é o Total de Indisponibilidade de Usinas Termelétricas Despachadas por Ordem de Mérito

Econdmico, no periodo de comercializacdo, “j

DH_ENER_PRE; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar de origem Energética no periodo de

comercializagao “j

DH_ELE_PRE; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar de origem Elétrica no periodo de comercializagao
Ny

G_CONST_ON_NDH; é a Geragdo Associada a Restricdo de Operagdo Constrained-On que ndo causa
Deslocamento Hidraulico no periodo de comercializagdo “j”

22. O montante de Deslocamento Hidraulico Energético é determinado pela diferenca entre o
deslocamento hidraulico energético preliminar e a indisponibilidade vinculada a essa usina
termelétrica, a partir da seguinte expressao:

DH_ENER; = max (0; (DH_ENER_PRE; — IND_DH_ENER;))

Onde:

DH_ENER; é o Deslocamento Hidraulico de origem Energética, por periodo de comercializagdo “j”
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DH_ENER; é o Deslocamento Hidraulico Energético, por periodo de comercializagdo “j”

DH_ENER_PRE; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar de origem Energética, por periodo de
comercializagdo “j”

IND_DH_ENER; ¢é a Indisponibilidade Associada ao Deslocamento Hidraulico de Origem Energética, por
periodo de comercializagdo “j”

23. O montante de Deslocamento Hidraulico Elétrico é determinado pela diferenca entre o
deslocamento hidraulico elétrico preliminar e a indisponibilidade vinculada a essa parcela
de deslocamento, a partir da seguinte expressao:

DH_ELE; = max (0; (DH_ELE_PRE; — IND_DH_ELE}))

Onde:
DH_ELE; é o Deslocamento Hidraulico de origem Elétrica no periodo de comercializagdo “j”

DH_ELE_PRE; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar de origem Elétrica no periodo de comercializagao

]
IND_DH_ELE; é a Indisponibilidade Associada ao Deslocamento Hidraulico de Origem Elétrica no periodo

warr

de comercializacao “j

2.5.2. Destinacdo do Deslocamento Hidraulico as Usinas Hidrelétricas do MRE

O processo de destinacdo dos montantes de deslocamento hidraulico as usinas hidrelétricas
participantes do MRE é obtido a partir dos seguintes comandos e expressdes.

24. O montante de Deslocamento Hidraulico Energético Preliminar de uma Usina Hidrelétrica
é determinado a partir da alocagdo do deslocamento hidraulico energético total de forma
proporcional a garantia fisica modulada e ajustada com sazonalizagdo uniforme (flat), a
partir da seguinte expressao:

GFIS_2_RRH,
Y, GFIS_2_RRH,

DH_ENER_PRE_UH,,; = DH_ENER; *

Vp € PMRE
Onde:

DH_ENER_PRE_UHp; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar Energético de uma Usina Hidrelétrica, da

parcela de usina “p”, no periodo de comercializacdo “j

wsnr

DH_ENER; é o Deslocamento Hidraulico de origem Energética, por periodo de comercializagdo “j

GFIS_2_RRHp; é a Garantia Fisica de Repasse do Risco Hidroldgico Modulada e Ajustada da parcela de

usina “p”, participante do MRE, no periodo de comercializagdo “j

W1

“PMRE” é o Conjunto de parcelas de usinas “p” participantes do MRE

25. O montante de Deslocamento Hidraulico Elétrico Preliminar de uma Usina Hidrelétrica é
determinado a partir da alocacdo do deslocamento hidraulico elétrico total de forma
proporcional a garantia fisica modulada e ajustada com sazonalizagdo uniforme (flat), a
partir da seguinte expressao:

GFIS_2_RRH,
Y., GFIS_2_RRH, ;

DH_ELE_PRE_UH, ; = DH_ELE; *

Vp € PMRE
Onde:

DH_ELE_PRE_UH;,; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar Elétrico de uma Usina Hidrelétrica, da parcela

de usina hidraulica “p”, no periodo de comercializagdo “j

DH_ELE; é o Deslocamento Hidraulico de origem Elétrica no periodo de comercializagdo “j”
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GFIS_2_RRHp; é a Garantia Fisica de Repasse do Risco Hidroldgico Modulada e Ajustada da parcela de

usina “p”, participante do MRE, no periodo de comercializagdo “j

W1

“PMRE” é o Conjunto de parcelas de usinas “p” participantes do MRE

2.5.3. Tratamento das usinas hidrelétricas que repactuaram o risco hidrolégico no ACR

O processo de tratamento das usinas que optaram pela repactuacgdo do risco hidroldgico no ACR é
obtido a partir dos seguintes comandos e expressoes.

26. Os proprietarios das usinas que optaram pela repactuacdo do risco hidroldgico no ambito
do ACR podem ter escolhido repactuar a ndo totalidade da garantia fisica dessas usinas.
Dessa forma, € necessario segregar os montantes de deslocamento hidraulico associados
a essas usinas em duas parcelas: a parcela associada a repactuagdo do risco hidroldgico e
a parcela ndo associada a repactuagao, sendo que para os volumes de deslocamento
hidraulico associados a repactuacdo existe um tratamento que depende do produto de
repactuacao escolhido e do Ajuste MRE (GSF) verificado.

26.1. Para as usinas que repactuaram o risco hidrolégico no ACR, o montante de Deslocamento
Hidraulico Energético Preliminar Repactuado, que corresponde ao total de deslocamento
hidraulico energético preliminar da usina associado ao volume de garantia fisica
comprometido no processo de repactuacao, € determinado pela seguinte expressao:

MONT_CVR, ,
DH_ENER_PRE_REP_UH, ; = DH_ENER_PRE_UH,, ; * min | 1;—————P™

"QM_GF _RRH,, ,
ViEm
V p € PMRE_RRH_ACR
Onde:

DH_ENER_PRE_REP_UH;; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar Energético Repactuado de uma Usina

W wirr

Hidrelétrica, da parcela de usina “p”, no periodo de comercializagdo “j

DH_ENER_PRE_UHp,; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar Energético de uma Usina Hidrelétrica, da

parcela de usina “p”, no periodo de comercializacdo “j

MONT_CVRp,m € o Montante de Contratos do Ambiente Regulado de Repasse do Risco Hidrolégico da

arcela de usina no més de apuragdo “m”
p P, purag

QM_GF_RRHpm é a Quantidade de Garantia Fisica de Repasse do Risco Hidroldgico, no centro de

gravidade do sistema, da parcela da usina “p”, no més de apuragdo *m”

“PMRE_RRH_ACR"” é o Conjunto de parcelas de usinas “p” participantes do MRE e cujos proprietarios
optaram por repassar o risco hidroldgico do ACR

26.2.Para todas as usinas participantes do MRE, o montante de Deslocamento Hidraulico
Energético ndo Repactuado, que corresponde ao total de deslocamento hidraulico
energético preliminar da usina que ndo esta associado ao volume de garantia fisica
comprometido no processo de repactuacao, é determinado pela seguinte expressao:

DH_ENER_NREP_UH,; = DH_ENER_PRE UH,; — DH_ENER_PRE_REP _UH, ;
VieEm
Vp € PMRE
Onde:

DH_ENER_NREP_UH,; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar Energético ndo Repactuado de uma Usina

W wirr

Hidrelétrica, da parcela de usina “p”, no periodo de comercializagdo “j

DH_ENER_PRE_UHp,; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar Energético de uma Usina Hidrelétrica, da

parcela de usina “p”, no periodo de comercializagcdo “j
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DH_ENER_PRE_REP_UH;; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar Energético Repactuado de uma Usina

Hidrelétrica, da parcela de usina “p”, no periodo de comercializagdo “j

W1

“PMRE” é o Conjunto de parcelas de usinas “p” participantes do MRE

Importante:

Para as parcelas de usinas cujos proprietarios optaram pela ndo repactuagao
no ACR, o valor do acrénimo DH ENER PRE REP UHo.isera zero

26.3. Para as usinas que repactuaram o risco hidrolégico no ACR, o montante de Deslocamento
Hidraulico Elétrico Preliminar Repactuado, que corresponde ao total de deslocamento
hidraulico elétrico preliminar da usina associado ao volume de garantia fisica comprometido
no processo de repactuagdo, é determinado pela seguinte expressao:

MONT_CVR,
DH_ELE_PRE_REP_UH,,; = DH_ELE_PRE_UH, ; * min | 1; —————P™"

"QM_GF_RRH,, ,
ViEm
V p € PMRE_RRH_ACR
Onde:

DH_ELE_PRE_REP_UHp; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar Elétrico Repactuado de uma Usina

Hidrelétrica, da parcela de usina hidraulica “p”, no periodo de comercializagdo “j

DH_ELE_PRE_UH,,; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar Elétrico de uma Usina Hidrelétrica, da parcela

de usina hidraulica “p”, no periodo de comercializagdo “j

MONT_CVRp,m € o Montante de Contratos do Ambiente Regulado de Repasse do Risco Hidrolégico da

arcela de usina no més de apuragdo *m”
p P, purag

QM_GF_RRHpm é a Quantidade de Garantia Fisica de Repasse do Risco Hidroldgico, no centro de

gravidade do sistema, da parcela da usina “p”, no més de apuragdo *m”
w "

“PMRE_RRH_ACR"” é o Conjunto de parcelas de usinas “p” participantes do MRE e cujos proprietarios
optaram por repassar o risco hidroldgico do ACR

26.4. Para todas as usinas participantes do MRE, o montante de Deslocamento Hidraulico Elétrico
ndo Repactuado, que corresponde ao total de deslocamento hidraulico elétrico preliminar
da usina que nao esta associado ao volume de garantia fisica comprometido no processo
de repactuacdo, é determinado pela seguinte expressao:

DH_ELE _NREP_UH,; = DH_ELE PRE UH,; — DH_ELE_PRE_REP_UH, ;
VieEm
Vp € PMRE
Onde:

DH_ELE_NREP_UH,; é o Deslocamento Hidraulico Elétrico Ndo Repactuado de uma Usina Hidrelétrica,

da parcela de usina hidraulica “p”, no periodo de comercializacdo “j

DH_ELE_PRE_UH;,; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar Elétrico de uma Usina Hidrelétrica, da parcela

de usina hidraulica “p”, no periodo de comercializagdo “j

DH_ELE_PRE_REP_UHp; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar Elétrico Repactuado de uma Usina

A\

Hidrelétrica, da parcela de usina hidraulica “p”, no periodo de comercializagdo “j”

W

“PMRE” é o conjunto de parcelas de usinas “p” participantes do MRE
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Importante:

Para as parcelas de usinas cujos proprietarios optaram pela ndo repactuagao
no ACR, o valor do acronimo DH_ELE_PRE_REP_UH;,sera zero

27. Para as usinas que repactuaram o risco hidrolégico no ACR é necessario ajustar os valores
dos montantes de deslocamento hidroldgico repactuados em funcdo do produto de
repactuacao escolhido e pelo valor do Ajuste MRE (GSF) apurado.

28. Para o produto P, no qual o proprietario de uma usina optou por ndo repassar eventual
energia secundaria a Conta Bandeiras, quando o Ajuste MRE for superior a um, situagao
que denota a presenga de energia secundaria, as usinas terdo direito integral aos
montantes de deslocamentos hidraulicos repactuados. Em situagdes com Ajuste MRE
inferior a um, os montantes de deslocamentos hidraulicos repactuados que as usinas terdo
direito irdo variar em funcao do valor do fator “f”, vinculado ao produto de repactuacao
escolhido, e do valor apurado do Ajuste_MRE. Dessa forma, os montantes de Deslocamento
Hidrdulico Energético Repactuado e de Deslocamento Hidrdulico Elétrico Repactuado de
parcelas de usinas, que optaram por repactuar o risco hidrolégico em um produto classe
“P”, para cada periodo de comercializagdo, sdo determinados pelas seguintes expressdes:

Para parcela da usina hidrdulica que repactuou o risco hidrologico do ACR em um produto da classe “P” e o
AJUSTE._MRE RRH;>1

DH_ENER_REP_UH,; = DH_ENER_PRE_REP_UH,, ;
DH_ELE_REP_UH,; = DH_ELE_PRE_REP_UH,;
V p € PMRE_RRH_ACR_P

Para parcela da usina hidrdulica que repactuou o risco hidrologico do ACR em um produto da classe “P” e o

AJUSTE.MRE.RRH; <1
F
DH_ENER_REP_UH,,; = DH_ENER_PRE_REP_UH, ; + min ( 1; pJ
~H N ERREE Sy, = DH-BAERLRE KBS, mm( 1- A]USTE_MRE_RRH,-)
DH_ELE_REP_UH,; = DH_ELE_PRE_REP_UH, ; * min ( 1; By
LB REE Sy = PSR LRE AR "1— AJUSTE_MRE RRH,

Vp € PMRE_RRH_ACR_P
Onde:

DH_ENER_REP_UH,,; € o Deslocamento Hidraulico Energético Repactuado de uma Usina Hidrelétrica, da

W7

parcela de usina “p”, no periodo de comercializagdo “j"

DH_ENER_PRE_REP_UH,,; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar Energético Repactuado de uma Usina

W

Hidrelétrica, da parcela de usina “p”, no periodo de comercializagdo “j”

DH_ELE_REP_UH,,; é o Deslocamento Hidraulico Elétrico Repactuado de uma Usina Hidrelétrica, da

W17

parcela de usina hidraulica, “p”, no periodo de comercializagdo “j”

DH_ELE_PRE_REP_UHp; é o Deslocamento Hidraulico Elétrico Preliminar Repactuado de uma Usina

W

Hidrelétrica, da parcela de usina hidraulica, “p”, no periodo de comercializagéo “j”

Fpj € o Fator de Risco Hidroldgico aceito pelo gerador, variando entre zero e 11%, da parcela de usina
“p”, no periodo de comercializagdo “j”

AJUSTE_MRE_RRH;é o Ajuste do MRE para Repasse do Risco Hidroldgico no periodo de comercializagdo

J
“PMRE_RRH_ACR_P” é o Conjunto de parcelas de usinas “p” participantes do MRE e cujos proprietarios

optaram por repassar o risco hidroldgico do ACR na classe de produto P
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29.

30.

Para os produtos SPR e SP, como o proprietario da usina optou em repassar eventual
energia secundaria a Conta Bandeiras, sempre que o Ajuste MRE for superior a um, o que
denota uma situacdo de presenca de energia secundaria, os valores de deslocamentos
hidraulicos repactuados serdo zerados. Em situagdes com Ajuste MRE inferior a um, os
montantes de deslocamentos hidraulicos repactuados que as usinas terdo direito irdo variar
em funcao do valor do fator “f”, vinculado ao produto de repactuacdo escolhido, e do valor
apurado do Ajuste_MRE.

Dessa forma, os montantes de Deslocamento Hidraulico Energético Repactuado e de
Deslocamento Hidraulico Elétrico Repactuado de parcelas de usinas, que optaram por
repactuar o risco hidroldgico em produtos das classes SPR ou SP, para cada periodo de
comercializacdao, sdao determinados pelas seguintes expressoes:

Para parcela da usina hidrdulica que repactuou o risco hidrologico do ACR em um produto da classe “SP” ou produto

“SPR” e 0 AJUSTE.MRE RRH;>1
DH_ENER_REP_UH,; = 0
DH_ELE_REP_UH,; = 0
V p € PMRE_RRH_ACR_SP_SPR

Para parcela da usina hidrdulica que repactuou o risco hidrologico do ACR em um produto da classe “SP” ou produto

“SPR” e 0 AJUSTE.MRE RRH; <1

F
DH_ENER_REP_UH,,; = DH_ENER_PRE_REP_UH, ; + min ( 1; pJ
~HNERREE Sy, = DH-BAERLRE KBS, mm( 1- A]USTE_MRE_RRH,-)

. Fp.j
"1 - AJUSTE_MRE_RRH;

DH_ELE_REP_UH, ; = DH_ELE_PRE_REP_UH, ; * min (1

Vp € PMRE_RRH_ACR_SP_SPR
Onde:

DH_ENER_REP_UH,; é o Deslocamento Hidraulico Energético Repactuado de uma Usina Hidrelétrica, da

parcela de usina “p”, no periodo de comercializagcdo “j

DH_ENER_PRE_REP_UH;; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar Energético Repactuado de uma Usina

W wirr

Hidrelétrica, da parcela de usina “p”, no periodo de comercializagdo “j

DH_ELE_REP_UH,; é o Deslocamento Hidraulico Elétrico Repactuado de uma Usina Hidrelétrica da

parcela de usina hidraulica “p”, no periodo de comercializagdo “j

DH_ELE_PRE_REP_UHp; é o Deslocamento Hidraulico Elétrico Preliminar Repactuado de uma Usina
Hidrelétrica, da parcela de usina hidraulica “p”, no periodo de comercializagédo “j”

Fpj € o Fator de Risco Hidroldgico aceito pelo gerador, variando entre zero e 11%, da parcela de usina

p”, no periodo de comercializacdo “j

AJUSTE_MRE_RRH;é o Ajuste do MRE para Repasse do Risco Hidroldgico no periodo de comercializagdo

J

“PMRE_RRH_ACR_P” é o Conjunto de parcelas de usinas “p” participantes do MRE e cujos proprietarios
optaram por repassar o risco hidroldgico do ACR na classe de produto SP ou produto SPR

Importante:

Para as parcelas de usinas cujos proprietarios optaram pela repactuagdo em
produto da classe SPR, o Fator de Risco Hidroldgico assumido pela usina (Fp,;)
€ sempre zero.
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2.5.4. Determinacdo do montante final de deslocamento hidraulico de usinas
hidrelétricas participantes do MRE

O processo de determinacdo dos montantes de deslocamento hidraulico consolidados das usinas
hidrelétricas participantes do MRE é determinado a partir dos seguintes comandos e expressoes.

31. O montante de Deslocamento Hidraulico Energético de uma Usina Hidrelétrica é
determinado a partir da soma dos montantes de deslocamento repactuado e ndo
repactuado, para cada parcela de usina hidraulica, a partir da seguinte expressao:

DH_ENER_UH, ; = DH_ENER_REP_UH, ; + DH_.ENER_NREP_UH,

Vp € PMRE
Onde:

DH_ENER_UH;,; é o Deslocamento Hidraulico Energético de uma Usina Hidrelétrica, da parcela de usina

p”, no periodo de comercializacdo “j

DH_ENER_REP_UH,; é o Deslocamento Hidraulico Energético Repactuado de uma Usina Hidrelétrica, da

parcela de usina “p”, no periodo de comercializacéo “j”

DH_ENER_NREP_UH,; é o Deslocamento Hidraulico Preliminar Energético ndo Repactuado de uma Usina

W wirr

Hidrelétrica, da parcela de usina “p”, no periodo de comercializagdo “j

W1

“PMRE” é o Conjunto de parcelas de usinas “p” participantes do MRE

32. O montante de Deslocamento Hidraulico Elétrico de uma Usina Hidrelétrica é determinado
a partir da soma dos montantes de deslocamento repactuado e ndo repactuado, para cada
parcela de usina hidraulica, a partir da seguinte expressao:

DH_ELE_UH,; = DH_ELE_REP_UH, ; + DH_ELE_NREP_UH,

Vp € PMRE
Onde:

W

DH_ELE_UHp,; é o Deslocamento Hidraulico Elétrico de uma Usina Hidrelétrica, da parcela de usina “p”,
no periodo de comercializagdo “j”

DH_ELE_REP_UH,,; é o Deslocamento Hidraulico Elétrico Repactuado de uma Usina Hidrelétrica, da

W

parcela de usina hidraulica “p”, no periodo de comercializagdo “j”

DH_ELE_NREP_UH,,; é o Deslocamento Hidraulico Elétrico ndo Repactuado de uma Usina Hidrelétrica, da

W

parcela de usina hidraulica “p”, no periodo de comercializagdo “j”

W7

“PMRE” é o Conjunto de parcelas de usinas “p” participantes do MRE

2.5.5. Determinacdo dos Encargos por Deslocamento Hidraulico

O processo de determinagdao dos montantes de encargos oriundos do deslocamento hidraulico é
determinado a partir dos seguintes comandos e expressdes.

33. O montante de Encargo por Deslocamento Hidraulico Energético de uma Usina Hidrelétrica
€ determinado a partir do produto entre o montante de deslocamento energético da usina
hidrelétrica e a diferenca entre o PLD do submercado da usina hidrelétrica e o PLD_X, preco
associado ao custo de oportunidade da geragao em razdo do armazenamento incremental
nos reservatorios em virtude do deslocamento hidraulico, para cada parcela de usina
hidraulica, para cada periodo de comercializagdo, a partir das seguintes expressoes:

Para a parcela da usina de Itaipu e para parcelas de usinas hidrdulicas participantes do MRE e que facam parte do
regime de Cotas de Garantia Fisica:

ENC_DH_ENER,; = 0

Para as demais parcelas de usinas hidrdulicas participantes do MRE:
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ENC_DH_ENER, ; = max (0; DH_ENER UH,,; + (PLD, ; — PLD_X;))

Vp € PMRE
DES

Onde:

ENC_DH_ENER; é o Encargo de Deslocamento Energético de uma Usina Hidrelétrica, da parcela de usina

W7 Wi

p”, no periodo de comercializacdo “j

DH_ENER_UH;,; é o Deslocamento Hidraulico Energético de uma Usina Hidrelétrica, da parcela de usina

p”, no periodo de comercializacdo “j

Wi

PLDs; é o Prego de Liquidagdo de Diferengas do submercado “s” e periodo de contabilizagdo “j” em que
esta localizada a parcela de usina hidraulica “p”

PLD_Xr é o prego associado ao custo de oportunidade de geragdo em razdo do armazenamento
incremental nos reservatorios das usinas hidrelétricas decorrente do deslocamento de geracdo
hidrelétrica, no ano de apuragéo “f”

W7

“PMRE” é o Conjunto de parcelas de usinas “p” participantes do MRE

34. O montante de Encargo porDeslocamento Hidraulico Elétrico de uma Usina Hidrelétrica é
determinado a partir do produto entre o montante de deslocamento elétrico da usina
hidrelétrica, e a diferenca entre o PLD do submercado da usina hidrelétrica e o PLD_X,
preco associado ao custo de oportunidade da geracdao em razao do armazenamento
incremental nos reservatorios em virtude do deslocamento hidraulico, para cada parcela
de usina hidraulica, no periodo de comercializagdo, a partir das seguintes expressdes:

Para a parcela da usina de Itaipu e para parcelas de usinas hidrdulicas participantes do MRE e que facam parte do

regime de Cotas de Garantia Fisica:
ENC_DH_ELE,; =0
Para as demais parcelas de usinas hidrdulicas participantes do MRE:
ENC_DH_ELE,; = max (0; DH_ELE_UH,,; » (PLD; ; — PLD_X;))
Vp € PMRE
pEs

Onde:

ENC_DH_ELE,,; € o Encargo do Deslocamento Elétrico de uma Usina Hidrelétrica, da parcela de usina

W7 W

p”, no periodo de comercializacdo “j

W

DH_ELE_UHp,; é o Deslocamento Hidraulico Elétrico de uma Usina Hidrelétrica, da parcela de usina “p”,

no periodo de comercializagdo “j

PLDs; é o Prego de Liquidagdo de Diferengas do submercado “s” em que estd localizada a parcela de
usina hidraulica “p”, no periodo de contabilizagdo “j”

PLD_Xr é o prego associado ao custo de oportunidade de geragdo em razdo do armazenamento
incremental nos reservatorios das usinas hidrelétricas decorrente do deslocamento de geracdo
hidrelétrica, no ano de apuragao “f”

W7

p” é a usina hidraulica para a qual é determinado o custo do deslocamento hidraulico

W1

“PMRE” é o Conjunto de parcelas de usinas “p” participantes do MRE
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2.5.6. Dados de Entrada de Encargos por Deslocamento Hidraulico

Ajuste do MRE para Repasse do Risco Hidrolégico

Representa a relagdo entre a Geragcao Total Agregada e a
Garantia Fisica de Repasse do Risco Hidrolégico, ambas

DIEBETEES referentes ao MRE. Calculado por periodo de comercializagdo
AJUSTE_MRE_RRH; ]
Unidade n.a.
Repasse do Risco Hidroldgico do ACR
Fornecedor (Detalhamento Ajuste da Garantia Fisica para Fins de Repasse
do Risco Hidrolégico do ACR)
Valores Possiveis Positivos ou Zero

Despacho por Ordem de Mérito Enviado pelo ONS

Despacho por Ordem de Mérito enviado pelo ONS para cada

SIEEETEED parcela de usina “p”, por periodo de comercializagéo “j”
DOMP_ONS;,; ) !

Unidade MWh

Fornecedor ONS

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Despacho por Ordem de Mérito Efetivo do Deck do ONS

Despacho por Ordem de Mérito baseado no Deck do ONS por

e parcela de usina “p”, por periodo de comercializagéo “j”
DOMP_DECK_DESSEM,,; . ! J

Unidade MWh

Fornecedor CCEE

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Fator de Risco Hidrolégico

Fator de Risco hidroldgico aceito pelo gerador, variando entre

Descrigao zero e 11%, da parcela de usina “p”, no periodo de
Fp.i comercializagdo “j”

Unidade n.a.

Fornecedor ANEEL

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Fator de Deslocamento Hidraulico

W7

Fator de Deslocamento Hidraulico da usina ndo hidraulica “p”,

Descrigao ., S an
no periodo de comercializagao “j
F_DHy,; Unidade n.a.
Fornecedor ONS/CCEE
Valores Possiveis Positivos ou Zero

Fator de Intercambio

Nz

Fator Intercambio vinculado ao ponto de medicdo “i”, que
Descrigao indica se no periodo de comercializagdo “j” estd ocorrendo
F_INTi; importacao ou exportacao de energia
Unidade n.a.
Fornecedor ONS
Valores Possiveis Positivos ou Zero
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Fator de Abatimento das Perdas Internas

Fator utilizado para abater as perdas internas da parcela de

Descrigao e . o e
usina “p”, por periodo de comercializagao “j
F_PDI,; )
Unidade n.a.
Fornecedor Medicdo Contabil (Calculo de Perdas Internas das Usinas)
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Fator de Ndo Deslocamento Hidraulico
D e Fator de N&o Deslocamento Hidraulico da usina ndo hidraulica
escrigdo “ - Ty, TE/T
p”, no periodo de comercializagao “j
F_NDH,,; Unidade n.a.
Fornecedor ONS/CCEE
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Geracgao Final na Ordem de Mérito
Descricio Ger,a(;ao Final na O_rd_em Nde“l\_/lnerlto da parcela de usina “p”, no
periodo de comercializagao “j
G_DOMP,, Unidade MWh . .
Comprometimento de Usinasl
Fornecedor (Determinacao da Geragao para Atendimento dos Contratos
por Disponibilidade, CER Quantidade, Contratos de Cota de
Garantia Fisica e Contratos de Cotas de Energia Nuclear)
Valores Possiveis Positivos ou Zero
Geracgao Substituta Efetiva
Geragao Substituta para fins de Compensacdo da
D e Indisponibilidade da parcela de wusina ndo hidraulica
escrigao 2k ,
GSUB ONS.: despachada por mérito de custo por periodo de
— P comercializagdo, “j”
Unidade MWh
Fornecedor ONS

Valores Possiveis

Positivos ou Zero

G_CONST_ONj,;

Geragdo para atendimento a uma Restricdo de Operacdo Constrained-On

Descrigao

Unidade
Fornecedor
Valores Possiveis

Geragdo para atendimento a uma Restricdo de Operagdo

Constrained-On da parcela de usina ndo hidraulica “p”, por
periodo de comercializagao “j”

MWh
Encargos (Encargos por Restricdo de Operagao)
Positivos ou Zero

G_SE,;

Geragao por Seguranca Energética

Descrigao

Unidade
Fornecedor
Valores Possiveis

Geragao por Seguranca Energética da parcela de usina ndo
hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j”

MWh
Encargos (Encargos por Seguranca Energética)
Positivos ou Zero
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Garantia Fisica de Repasse do Risco Hidrolégico Modulada e Ajustada

Garantia Fisica, para calculo do repasse do risco hidroldgico,
modulada e ajustada, em funcdo das perdas internas e

DIEEEREED indisponibilidade da usina e das perdas da rede basica, da
GFIS_2_RRHp,; parcela de usina “p”, no periodo de comercializag&o “j”
Unidade MWh
Repasse do Risco Hidrolégico do ACR
SR (Modulacgéo da Garantia Fisica de Repasse do Risco Hidroldgico)
Valores Possiveis Positivos ou Zero

Geracgao Verificada pelo Operador do Sistema

Geragao Verificada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS)

Descrigao de uma parcela de usina ndo hidraulica “p”, ajustada por
G_VOP,;,; periodo de comercializagao “j”

Unidade MWh

Fornecedor ONS

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Importacgdo Liquida de Conversora

Importagéo Liquida de Conversora, de todos os pontos de

Descricéo medigdo da conversora, i*, por periodo de comercializagao “j’
IMP_CONVix i e

Unidade MWh

Fornecedor ONS e CCEE

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Geracdo Termelétrica Associada ao Deslocamento Hidraulico

Geracdo termelétrica Associada ao Deslocamento Hidraulico

SIEEETEED da parcela de usina “p”, por periodo de comercializagéo “j”
G_TERM_DHp; _ '

Unidade MWh

Fornecedor ONS

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Montante de Contratos do Ambiente Regulado de Repasse do Risco

Hidrologico
Montante de Contratos do Ambiente Regulado de Repasse do
Descrigao Risco Hidroldgico da parcela de usina “p”, no més de apuragdo
MONT_CVRp,m m
Unidade MWh
Fornecedor Repasse do Risco Hidroldgico do ACR
(Valor de Repasse do Risco Hidroldgico)
Valores Possiveis Positivos ou Zero

Preco de Liquidacgdo das Diferengas

Preco pelo qual é valorada a energia comercializada no Mercado

Descrigao de Curto Prazo. Definido por submercado “s” e Periodo de
PLD.: Contabilizagao “j”
Sy
' Unidade R$/MWh
Fornecedor Preco de Liquidacdo das Diferencas (Determinagdo do PLD)
Valores Possiveis Positivos
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Precgo do Deslocamento Hidraulico

Preco associado ao custo de oportunidade de geragdo em razao
do armazenamento incremental nos reservatérios das usinas

DIEEEREED hidrelétricas decorrente do deslocamento de geragdo
PLD_X; hidrelétrica, por periodo de comercializagdo “j”
Unidade R$/MWh
Fornecedor Preco de Liquidacdo das Diferencas
(Detalhamento do Calculo do PLD_X)
Valores Possiveis Positivos

Quantidade de Garantia Fisica de Repasse do Risco Hidrolégico

Quantidade de Garantia Fisica de Repasse do Risco Hidroldgico,

Descrigdo no centro de gravidade do sistema, da parcela da usina “p”, no
QM_GF_RRH més de apuragdo “m”
o . Unidade MWh

Repasse do Risco Hidroldgico do ACR

SR (Valor de Repasse do Risco Hidroldgico)

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Fator de Rateio de Perdas de Geragdo Associado a Usina

Fator de Perdas da Rede Basica a ser associado a parcela de
usina “p”, por periodo de comercializagdo “j”. Caso a parcela

D= da usina ndo participa do rateio de perdas da Rede Basica, o
UXP_GLFp; UXP_GLF;; é igual a 1
Unidade n.a.
Fornecedor Meldigéo Contabil 3
(Calculo dos Fatores de Perdas de Geragao e Consumo)
Valores Possiveis Positivos ou Zero

Despacho Associado ao Deslocamento Hidraulico

Despacho Associado ao Deslocamento Hidraulico da parcela de

Descricdo usina ndo hidraulica “p”, por periodo de comercializagédo “j”
XA_DHp; Unidade MWh

Fornecedor ONS

Valores Possiveis Positivos ou Zero

Fator de Rateio de Perdas de Geragdao

Fator de Perdas da Rede Basica a ser aplicado aos pontos de
geracdo que participam do rateio de perdas (50% das perdas

DIEBETEES alocadas para a categoria geragao e 50% das perdas alocadas
XP_GLF; para a categoria consumo), por periodo de comercializagdo “j”
Unidade n.a.
Medicdo Contabil
SR (Calculo dos Fatores de Perdas de Geragao e Consumo)
Valores Possiveis Positivos ou Zero
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2.5.7. Dados de Saida de Encargos por Deslocamento Hidraulico

Encargo de Deslocamento Elétrico

L Encargo de Deslocamento Elétrico de uma Usina Hidrelétrica
Descricao

ENC_DH_ELE,; com parcela de usina “p”, no periodo de comercializacdo “j”
Unidade R$
Valores Possiveis Positivos ou Zero

Encargo de Deslocamento Energético de uma Usina Hidrelétrica

Encargo de Deslocamento Energético de uma Usina

Descrigao Hidrelétrica, da parcela de usina “p”, no periodo de
ENC_DH_ENER,; comercializagdo “j”

Unidade R$

Valores Possiveis Positivos ou Zero
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2.6. Apuracao do Valor dos Encargos Nao Ajustados

Objetivo:

ccee

Identificar os valores preliminares em reais por MWh para pagamento dos encargos de servigos do
sistema as usinas que recebem esses montantes.

Contexto:

A apuracgdo do valor dos encargos a ser aplicado aos agentes leva em conta o total de encargos de
servigos do sistema, exceto os Encargos por Seguranga Energética, e o total de consumo em que
incidem esses custos. Esse valor ainda deve sofrer alivio conforme verificado na etapa Ajuste dos

Encargos Apurados. A Figura 16 relaciona esta etapa em relagdo ao modulo completo:

Encargos de Servicos do Sistema (ESS)

Encargos de Servigos
Ancilares

] [ Encargos por Importagao ] [

Encargos por Seguranca

Energética

[

Encargos por Restrigao de
Operagdo

Off ommitmen

Constrained - | [ Constrained - Unit
On Ci

J

J

[

Encargos por Deslocamento
Hidraulico

J

[

Origem
Elétrica

Origem
Energética

)

[

Apuragao do Valor dos Encargos Nao Ajustados

]

|

[ Total d

e Recursos Ajustados para
Alivio de ESS

[

Total dos Encargos por Seguranga

Energética

J

|

[ Ajuste dos Encargos Apurados

]

Consolidagdo dos Encargos

Anexos

[

Anexo |: Determinagdo dos Recursos Utilizados para Alivio Retroativo

2.6.1. Detalhamento da Apuracao do Valor dos Encargos Nao Ajustados

Figura 16: Esquema Geral do Médulo de Regras: “Encargos”

O processo de apuragdo do valor dos encargos ndo ajustados é composto pelos seguintes comandos

e expressoes:

35. Os Encargos de Servigos do Sistema devem ser rateados entre o consumo total atendido
pelo SIN. A determinacdao do Consumo de Referéncia para Pagamento dos Encargos de
Servigos do Sistema depende do perfil do agente na CCEE:
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35.1.Se o0 agente pertencer a categoria de distribuicdo, o Consumo de Referéncia para
Pagamento dos Encargos de Servicos do Sistema refere-se ao Consumo Total determinado
no Mddulo de Regras “Medicdo Contabil”, expresso por:

TRC_ESSa,SJ- = TRCa‘sJ-
Onde:

TRC_ESS.,s,; € o Consumo de Referéncia para Pagamento de Encargos de Servigos do Sistema do perfil

de agente “a”, por submercado “s”, no periodo de comercializagdo “j

TRCas; € 0 Consumo Total do perfil de agente “a”, por submercado “s”, no periodo de comercializacao

J

35.2. Caso contrario, o Consumo de Referéncia para Pagamento dos Encargos de Servigos do
Sistema refere-se ao Consumo Atendido pelo SIN considerando uma eventual parcela
cativa de consumo. O Consumo Atendido pelo SIN verifica a geragao de propriedade do
agente, deduzindo essa parcela de geracao de seu(s) ponto(s) de consumo. O Consumo
de Referéncia para Pagamento dos Encargos de Servicos do Sistema é expresso, nessa
condigao, por:

TRC_ESS,; = max | 0; Z RC_SIN,; | — TRC_CAT CLg; + TRC_CAT_D Gy,

CES
cea

Onde:

TRC_ESS,,s,; € o Consumo de Referéncia para Pagamento de Encargos de Servigos do Sistema do perfil
de agente “a”, por submercado “s”, no periodo de Comercializagdo “j”

RC_SINc; é o Consumo Atendido pelo Sistema Interligado Nacional da parcela de carga “c”, por periodo
de comercializagdo “j”

TRC_CAT_Cla,s,; € o Total de Consumo Cativo do perfil de agente “a”, Consumidor Livre, no submercado
“s”, no periodo de comercializagdo “j"

TRC_CAT_D_Ga,s; € 0 Total de Consumo Cativo Associado ao Distribuidor/Gerador do perfil de agente

wo

a”, no submercado “s”, no periodo de comercializagdo “j”

35.2.1. 0O Consumo Atendido pelo Sistema Interligado Nacional deve considerar a parcela de
geracdo de propriedade do agente, pois, conforme estabelecido no paragrafo Unico do
Art 59 do Decreto n° 5163, par fins de pagamento des Encargos de Servico do Sistema,
o autoprodutor equipara-se ao consumidor na parcela de seu consumo liquido,
calculado pela expressao a seguir:

RC_SIN,; = max | 0;RC,; — Z ((Gyj + GFT, ; + FLUXO_MRE, ;) * PG_ALOC,)
p

Onde:

RC_SINc; é o Consumo Atendido pelo Sistema Interligado Nacional da parcela de carga “c”, por periodo

de comercializacao “j

RC.; é o Consumo Reconciliado da parcela de carga “c”, por periodo de comercializagdo “j”

W warr

Gp,j € a Geragdo Final da parcela de usina “p”, por periodo de comercializacdo “j

GFT,,;é a Geragao Final de Teste da parcela de usina “p”, por periodo de comercializagdo “j”

W warr

FLUXO_MRE;; é o Fluxo de Energia no MRE por parcela de usina “p”, por periodo de comercializacdo “j

PG_ALOC,,.; é o Percentual de Geragdo Alocada da parcela de usina “p”, para a parcela de carga “c”, por

periodo de comercializagdo “j

35.2.1.1. O Percentual de Geragdo Alocada da usina para atendimento a carga estabelece a
proporcao horaria de alocagdo de geracao que cada parcela de carga possui, com base
no percentual de direito de alocacao do agente. No caso do agente Varejista, tal
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percentual deve se limitar aos agentes representados que possuam participacao no
respectivo empreendimento de geragao, garantindo que os demais representados nao
usufruam indevidamente de uma energia que ndao possuam direito, conforme expressao

abaixo:
(1) No caso de agente Varejista:
PG_ALOC,.; = PGDA V., * ReALe,
" TP Ycecp arrarp RC_ALc
vV "c”€ "rp’ modelada sob algum perfil do agente Varejista "a"
(1) Para os demais agentes:
PG_ALOC,; = PGDA,, * RCALe,
o ¥ Ycecp ALFA_AGP RC AL
V “c”, modelada sob algum perfil do agente "a"
Onde:

PG_ALOC,,; é o Percentual de Geragdo Alocada da parcela de usina “p”, para a parcela de carga “c”, por

wirr

periodo de comercializagdo “j

W

PGDA_Vq,p,p € 0 Percentual de Geracdo Destinada ao Agente Varejista “a”, vinculado ao representado

“rp”, que possui propriedade da parcela de usina “p

RC_ALc; é o Consumo no Ambiente Livre da parcela de carga “c”, no periodo de comercializagdo “j”

W

PGDA,» € 0 Percentual de Geragdo Destinada ao Agente “a”, da parcela de usina “p

“CP_ALFA_RP” é o conjunto de parcelas de cargas “c”, modeladas nos perfis pertencentes ao agente
Varejista “alfa”, vinculadas ao representado “rp”, que possuem o direito de alocacdo da geragao da

W7

parcela de usina “p

“CP_ALFA_AGP” é o conjunto de parcelas de cargas “c”, modeladas nos perfis pertencentes ao agente

“alfa”, que possuem o direito de alocagdo da geragdo da parcela de usina “p

36. O ONS devera informar a CCEE, conforme estabelecido no Acordo Operativo CCEE/ONS,
para cada restricao de operagao ocorrida, a lista de usinas impactadas e o tipo de restricao
considerando a forma de rateio que deve ser aplicada para os consumidores.

37. Os Seguintes agrupamentos de submercados sdo utilizados tanto para o calculo do Valor
dos Encargos de Servigos de Restricao de Operagdo (incluindo as restricdes por unit
commitment) quanto para o calculo do Valor do Encargos de Outros Sevigos Ancilares:

Tabela 1 - Subsistemas

Agrupamentos (SUB_SS)
SE
S
NE
N
S-SE
N-NE
SE-NE
SE-N
S-SE-NE
S-SE-N
SE-NE-N
SIN
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37.1. 0 Valor dos Encargos de Servicos de Restricao de Operacao de multi-submercados em

38.

39.

cada submercado “s” por periodo de comercializacdo “j”, em R$/MWh, é expresso por:

ENC_REST_UNIT, ;+ENC_CONST_ON,,; + ENC_CONST_OFF,;
VE_RO_SUBSIS ;; = Zpero.ss( pJ pJ pJ )>

SUB 5§55 < ZSESUB_SS TRC—ESSa,s,j

Onde:

VE_RO_SUBSISs; é o Valor dos Encargos de Servigos de Restricdo de Operagdo de multi-submercados

devido a parcela de usina “p”, no submercado “s”, por periodo de comercializagdo “j

ENC_CONST_ON,; é o Encargo por Restricdo de Operagdo Constrained-On da parcela de usina ndo

hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j

ENC_CONST_OFF,,; é o Encargo por Restricdo de Operacdo Constrained-Off da parcela de usina nao

hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j

ENC_REST_UNIT,,; é o Encargo por Restricdo de Operagdo Unit Commitment da parcela de usina ndo

wirr

hidraulica “p”, por periodo de comercializagdo “j

TRC_ESS.,s,; € o Consumo de Referéncia para Pagamento de Encargos de Servigos do Sistema do perfil

de agente “a”, por submercado “s”, no periodo de comercializagdo “j

“RO_SS” é o conjunto de parcelas de usinas “p”, sujeitas a uma restrigdo de operagdo do tipo multi-
submercados cujo custo deve ser rateado pelo consumo do subsistema “SUB_SS” no periodo de
comercializagdo “j”

“SUB_SS” é o conjunto submercados “s” compreendidos no agrupamento em que ocorreu a restricéo de
operagao

Importante:

O conjunto “SUB_SS” considerado na expressao devera ser o mesmo atribuido
a parcela de usina “p” pelo ONS.

O Valor do Encargo de Compensacao Sincrona relaciona a soma dos encargos de
compensagdo sincrona apurados, em Reais (R$), pelo Consumo de Referéncia para
Pagamento dos Encargos de Servigos do Sistema, em MWh, resultando em um valor em
R$/MWh preliminar a ser pago pelos agentes e expresso por:

Ypes ENC_CS,
Yaes TRC_ESS, s ;

VE_CSSJ' =

Onde:

Wt

VE_CSs; é o Valor do Encargo de Compensacdo Sincrona, no submercado “s”, por periodo de

comercializagao “j

A\

ENC_CSp; € o Encargo de Compensacdao Sincrona, da parcela de usina “p”, por periodo de

comercializagao “j

TRC_ESS.,s,; € o Consumo de Referéncia para Pagamento de Encargos de Servigos do Sistema do perfil

de agente “a”, por submercado “s”, no periodo de Comercializagdo “j

O Valor do Encargo de Importacgao relaciona a soma dos encargos de importagcao apurados,
em Reais (R$), pelo Consumo de Referéncia para Pagamento dos Encargos de Servigos do
Sistema, em MWh, resultando em um valor em R$/MWh preliminar a ser pago pelos
agentes e expresso por:

Y,(ENC_IMP,, ;)
YaXs(TRC_ESS,s ;)
VjiEm

VE_IMP,; =

Onde:
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VE_IMPs; é o Valor dos Encargos de Importagaos no submercado “s”, por periodo de comercializagdo “j”

w

ENC_IMPy,+; é o Encargo de Importacdo de energia da parcela de usina
comercializagdo “j”

p*”, por periodo de

TRC_ESS,,s,; € o Consumo de Referéncia para Pagamento de Encargos de Servigos do Sistema do perfil
de agente “a”, por submercado “s”, no periodo de Comercializagdo “j”

“p*” é a parcela de usina para Importagdo

40. O Valor do Encargo de Outros Servigos Ancilares consolida o valor dos encargos de servigos
ancilares apurados para a cobertura do custo de usinas que pestaram tais servigos,
acrescido do valor dos encargos de servigos ancilares para cobertura do custo de
distribuidoras e consumidores responsaveis pela implantagcdo, operacdo e manutengao de
Sistema Especial de Protecdo. O valor final é apurado de acordo com o submercado dos
agentes que devem ser responsaveis pela cobertura desses custos, resultando em um valor
em R$/MWh a ser pago por esses agentes e expresso por:

VE_OSASJ- = VE_OSA_USISJ- + VE_OSA_DCONSJ-
Onde:

VE_OSAs; é o Valor do Encargo de Outros Servigos Ancilares, no submercado “s”, por periodo de

comercializagao “j

VE_OSA_USIs; é o Valor do Encargo de Outros Servigos Ancilares para Usinas, no submercado “s”, por
periodo de comercializagdo “j”

VE_OSA_DCONs,; é o Valor do Encargo de Outros Servigos Ancilares para Distribuidoras e Consumidores,
no submercado “s”, por periodo de comercializagdo “j”

40.1. 0 Valor do Encargo de Outros Servigos Ancilares para Usinas relaciona os encargos de
servicos ancilares devido as usinas que prestaram os servigos, com o consumo dos agentes
que sdo responsaveis pela cobertura desses custos, conforme segue:

< ZpEPSA_SS ENC—OSAp,m >

VE_OSA_USI;; =
o ZseSUB?SS Z]'Em Za TRC—ESSa,s,j

SUB_SSDs

VjieEm
Onde:

VE_OSA_USIsm é o Valor do Encargo de Outros Servigos Ancilares para Usinas, no submercado “s”, por

periodo de comercializagdo “j

W

ENC_OSA,,m é 0 Encargo por Outros Servigos Ancilares da parcela de usina “p”, no més de apuragdo “m”
TRC_ESS,,s,; € o Consumo de Referéncia para Pagamento de Encargos de Servigos do Sistema do perfil
de agente “a”, por submercado “s”, no periodo de Comercializagdo “j”

W

“PSA_SS” é o conjunto de usinas “p” cujo custo por outros servicos ancilares deve ser rateado pelo
consumo do subsistema “SUB_SS”

“SUB_SS” é agrupamento de submercados “s” utilizado para determinar o rateio de custos entre
consumidores

40.2. 0 Valor do Encargo de Outros Servigos Ancilares para Distribuidoras e Consumidores
relaciona os encargos de servigos ancilares referentes a implantacdo, operagdo e

manutencdo de Sistema Especial de Protecdo, com o consumo dos agentes responsaveis
pela cobertura desses custos, conforme segue:

( ZaEDCSA_SS RSEP—Da,m >

VE_OSA_DCON;; =
- - I ZSESUB_SS Zjem Za TRC—ESSa,s,j

SUB_SS>s

VjieEm
Onde:
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VE_OSA_DCONs,m é o Valor do Encargo de Outros Servigos Ancilares para Distribuidoras e Consumidores,
no submercado “s”, por periodo de comercializagdo “j”

RSEP_Dam € 0 Ressarcimento ao Agente Distribuidor ou Consumidor pelo Custo de Implementagdo,
Operacao e Manutencao de Sistema Especial de Protecao (SEP) ou por Reposicao dos Sistemas Existentes
do perfil de agente “a”, no més de Apuragao "m”

TRC_ESS,,s,; € o Consumo de Referéncia para Pagamento de Encargos de Servigos do Sistema do perfil
de agente “a”, por submercado “s”, no periodo de Comercializagdo “j”

“"DCSA_SS” é o conjunto de agentes distribuidores ou consumidores cujo custo por outros servigos
ancilares deve ser rateado pelo consumo do subsistema “SUB_SS”

“SUB_SS” é agrupamento de submercados “s” utilizado para determinar o rateio de custos entre
consumidores

Importante:

Para cada usina ou agente que prestou servigos ancilares, o valor do conjunto
“"SUB_SS"” considerado para determinar o rateio dos pagadores que devem
cobrir o seu custo, é informado pela Aneel. Quando esse dado ndo for
informado, sera considerado o SIN como agrupamento de submercados.

41. O Valor do Encargo de Pagamento da Utilizacdo do Saldo de Alivio de ESS relaciona o
Pagamento da Utilizacdo do Saldo de Alivio de ESS, pelo Consumo de Referéncia para
Pagamento dos Encargos de Servicos do Sistema, em MWh, resultando em um valor em
R$/MWh preliminar a ser pago pelos agentes e expresso por:

PAG_SALDO_ESS,,

VE_SALDO; ; =
h I ZSESIN Z]'Em Za TRC—ESSa,S,]’

Onde:

VE_SALDOs; € o Valor do Encargo de Pagamento da Utilizagdo do Saldo de Alivio de ESS, no submercado
“s”, por periodo de comercializagdo “j"

PAG_SALDO_ESSm é o Pagamento da Utilizagdo do Saldo de Alivio de ESS no més de apuragdo “m”

TRC_ESS.,s,; € o Consumo de Referéncia para Pagamento de Encargos de Servigos do Sistema do perfil
de agente “a”, por submercado “s”, no periodo de Comercializacéo “j”

42. O Valor de Encargo de Deslocamento Elétrico relaciona a soma dos encargos de
deslocamento elétrico apurados, em Reais (R$), pelo Consumo de Referéncia para
Pagamento dos Encargos de Servicos do Sistema, em MWh, resultando em um valor em
R$/MWh preliminar a ser pago pelos agentes e expresso por:

¥,(ENC_DH_ELE, )
VE_DH ELE. ; = ,
_DH_ s,J ZaZs(TRC—ESSa'S'j)

VjieEm

Onde:

VE_DH_ELEs; € o Valor de Encargo de Deslocamento Elétrico no submercado “s”, no periodo de
comercializagdo “j”

ENC_DH_ELEp,; é o Encargo de Deslocamento Elétrico de uma Usina Hidrelétrica da parcela de usina “p”,
no periodo de comercializagdo “j”

TRC_ESS,,s,; € o Consumo de Referéncia para Pagamento de Encargos de Servigos do Sistema do perfil
de agente “a”, por submercado “s”, no periodo de Comercializagdo “j”

43. O Valor dos Encargos de Servicos do Sistema Nao Ajustados é um valor em R$/MWh, que
consolida os valores apurados em apenas uma informagdo por submercado e periodo de
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44,

comercializagdo, rateados conforme consumo de referéncia para fins de ESS, conforme
expressao abaixo:

VE_ESSS_]- = VE_OSASJ- + VE_CSSJ- + VE_RO_SUBSISSJ- + VE_SALDOSJ- +VE_IMP; ; + VE_DH_ELE ;
Onde:

VE_ESSs,; € o Valor dos Encargos de Servigos do Sistema Ndo Ajustados, no submercado “s”, no periodo
de comercializagdo “j”

VE_OSAs; é o Valor do Encargo de Outros Servigos Ancilares, no submercado “s”, no periodo de
comercializagdo “j”

VE_CSs; é o Preco do Encargo de Compensagdo Sincrona, no submercado “s”, no periodo de
comercializagdo “j”

VE_RO_SUBSIS:,; € o Preco dos Encargos de Servigos de Restricdo de Operagdo de multi-submercados,
no submercado “s”, no periodo de comercializagdo “j”

VE_SALDOs; € o Valor do Encargo de Pagamento da Utilizagdo do Saldo de Alivio de ESS, no submercado
“s”, no periodo de comercializagdo “j"

VE_IMPs; é o Valor dos Encargos de Importacdos no submercado “s”, no periodo de comercializagdo “j”

VE_DH_ELEs; é o Valor de Encargo de Deslocamento Elétrico n