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resumo

PLD SE/CO S NE N

31/jul/25 R$ 311,38/MWh R$ 311,38/MWh R$ 311,38/MWh R$ 311,39/MWh

30/jul/25 R$ 263,64/MWh R$ 263,64/MWh R$ 238,6/MWh R$ 263,64/MWh

Projeção jul/25 R$ 200/MWh R$ 202/MWh R$ 195/MWh R$ 198/MWh

Projeção ago/25 R$ 310/MWh R$ 310/MWh R$ 310/MWh R$ 310/MWh

Projeção set/25 R$ 233/MWh R$ 233/MWh R$ 233/MWh R$ 233/MWh

ENA SE/CO S NE N SIN

Acumulado até 30/jul/25 78% 111% 47% 67% 81%

Expectativa jul/25 80% 112% 46% 66% 83%

Armazenamento SE/CO S NE N SIN

Em 30/jul/25 63,2% 84,5% 65% 92,8% 66,6%

Expectativa final de jul/25 63,2% 87,4% 64,7% 93,9% 66,7%

Fator de ajuste do MRE MRE Repactuação do risco hidrológico

Acumulado até 30/jul/25 70,1% 69,1%

Expectativa jul/25 70% 69%

Projeção 2025 (RV3 Jul.) 84,1% 84,1%

Encargos ESS Custo de descolamento entre CMO e PLD

Expectativa jul/25 R$ 21 MM R$ 3 MM

Projeção 2025 R$ 450 MM R$ 27 MM



sumário

1. PLD

2. balanço energético

3. ENA

4. armazenamento

5. geração hidráulica

6. GSF

7. geração térmica

8. ESS

9. Intercâmbio

10. geração eólica

11. geração fotovoltaica

12. importação/exportação

13. demanda máxima

14. precipitação

15. disponibilidade de água do solo

16. temperatura

17. projeções para os próximos meses

17.1. PLD

17.2. ENA

17.3. armazenamento

17.4. balanço operativo

17.5. GSF

17.6. encargos

17.7. bandeira tarifária

* Para voltar a este slide, clique em άsumárioέ no canto superior direito do slide



comportamento do PLD e da FCF do decomp: SE/CO
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preço de liquidação das diferenças ς PLD: SE/CO

sumário 

R$ 323,86/MWh
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balanço energético ς modelo dessem e operação ς SIN ς 29/07/2025

Média diária [MWmédios] 

GT UNSI GH Interc. Carga*

Caso CCEE 7.899 29.674 40.602 0 78.175

Caso ONS 7.901 29.674 40.601 0 78.176

Programação 7.822 31.174 40.225 0 79.221

Verificado 7.772 30.190 40.184 -1.969 76.178

Fontes: SAGIC (ONS) e  DESSEM (CCEE/ONS)* Os valores de carga consideram o consumo para bombeamento (usinas elevatórias) indicado pelo modelo
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balanço energético ς modelo dessem e operação ς SE ς 29/07/2025

Média diária [MWmédios] 

GT UNSI GH Interc. Carga*

Caso CCEE 5.030 10.449 22.875 4.421 42.776

Caso ONS 5.030 10.449 23.110 4.187 42.777

Programação 3.517 12.403 21.848 4.224 41.992

Verificado 3.523 12.330 22.400 3.562 41.815

Fontes: SAGIC (ONS) e  DESSEM (CCEE/ONS)* Os valores de carga consideram o consumo para bombeamento (usinas elevatórias) indicado pelo modelo
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balanço energético ς modelo dessem e operação ς S ς 29/07/2025

Média diária [MWmédios] 

GT UNSI GH Interc. Carga*

Caso CCEE 350 3.335 9.800 739 14.224

Caso ONS 350 3.335 9.798 740 14.224

Programação 1.854 3.229 11.287 -107 16.262

Verificado 1.865 3.419 10.276 -2.266 13.294

Fontes: SAGIC (ONS) e  DESSEM (CCEE/ONS)* Os valores de carga consideram o consumo para bombeamento (usinas elevatórias) indicado pelo modelo
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balanço energético ς modelo dessem e operação ς NE ς 29/07/2025

Média diária [MWmédios] 

GT UNSI GH Interc. Carga*

Caso CCEE 80 14.817 3.430 -5.546 12.781

Caso ONS 82 14.817 3.276 -5.395 12.781

Programação 31 14.197 2.593 -4.245 12.576

Verificado 15 13.128 2.624 -3.260 12.507

Fontes: SAGIC (ONS) e  DESSEM (CCEE/ONS)* Os valores de carga consideram o consumo para bombeamento (usinas elevatórias) indicado pelo modelo
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balanço energético ς modelo dessem e operação ς N ς 29/07/2025

Média diária [MWmédios] 

GT UNSI GH Interc. Carga*

Caso CCEE 2.438 1.072 4.497 386 8.394

Caso ONS 2.438 1.072 4.416 467 8.394

Programação 2.420 1.346 4.497 128 8.390

Verificado 2.369 1.313 4.885 -5 8.562

Fontes: SAGIC (ONS) e  DESSEM (CCEE/ONS)* Os valores de carga consideram o consumo para bombeamento (usinas elevatórias) indicado pelo modelo
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balanço energético ς modelo dessem ς SIN ς  31/07/2025
Média diária [MWmédios] - SIN

GT UNSI GH Carga*

Caso CCEE 7.869 36.622 32.231 76.721

Caso ONS 7.726 36.204 32.794 76.724

Fontes: DESSEM (CCEE/ONS)* Os valores de carga consideram o consumo para bombeamento (usinas elevatórias) indicado pelo modelo
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balanço energético ς modelo dessem ς SE e S ς  31/07/2025
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balanço energético ς modelo dessem ς NE e N ς  31/07/2025
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Fontes: DESSEM (CCEE/ONS)* Os valores de carga consideram o consumo para bombeamento (usinas elevatórias) indicado pelo modelo
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Fontes: BDO/IPDO (ONS) e DECOMP (CCEE)

acompanhamento da energia natural afluente

* Expectativa de ENA para o mês de acordo com a atual revisão do PMO (ONS), atualizada semanalmente
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Fontes: BDO/IPDO (ONS) e DECOMP (CCEE)

acompanhamento da energia natural afluente

* Expectativa de ENA para o mês de acordo com a atual revisão do PMO (ONS), atualizada semanalmente
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acompanhamento da energia natural afluente

Fontes: BDO/IPDO (ONS) e DECOMP (CCEE)* Expectativa de ENA para o mês de acordo com a atual revisão do PMO (ONS), atualizada semanalmente
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acompanhamento da energia natural afluente

Fontes: BDO/IPDO (ONS) e DECOMP (CCEE)* Expectativa de ENA para o mês de acordo com a atual revisão do PMO (ONS), atualizada semanalmente
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acompanhamento da energia natural afluente
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acompanhamento da energia natural afluente
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acompanhamento da energia natural afluente
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acompanhamento da energia armazenada

sumário 
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acompanhamento da energia armazenada
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acompanhamento da energia armazenada
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acompanhamento da energia armazenada

sumário 
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histórico de armazenamento dos últimos anos

sumário 
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histórico de armazenamento dos últimos anos

sumário 

Fontes: BDO/IPDO (ONS)
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Limites de Armazenamento (2000 a 2023) Melhor do histórico (2009) Projeção CCEE RV0 Jan 2025 Pior do histórico (2017) Projeção CCEE RV0 Ago

Fontes: ONS e CCEE (Projeção)* O critério para a escolha do melhor e pior ano do histórico foi o nível de armazenamento ao final de novembro de cada ano (final do período seco)

histórico de armazenamento no SIN

sumário 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Projeção CCEE RV0 
Ago

- - - - - - 67% 63% 60% 57% 59% 65%

Projeção CCEE RV0 
Jan

65% 76% 86% 90% 91% 91% 89% 86% 81% 77% 77% 82%

Melhor do histórico 
(2009)

64% 74% 80% 84% 83% 80% 78% 74% 71% 69% 68% 72%

Pior do histórico 
(2017)

35% 38% 39% 40% 42% 42% 37% 32% 23% 18% 19% 23%
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Limites de Armazenamento (2000 a 2023) Melhor do histórico (2009) Projeção CCEE RV0 Jan 2025 Pior do histórico (2017) Projeção CCEE RV0 Ago

histórico de armazenamento no SE

Fontes: ONS e CCEE (Projeção)* O critério para a escolha do melhor e pior ano do histórico foi o nível de armazenamento ao final de novembro de cada ano (final do período seco)

sumário 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Projeção CCEE RV0 
Ago

- - - - - - 64% 60% 58% 57% 60% 69%

Projeção CCEE RV0 
Jan

64% 74% 84% 88% 90% 90% 89% 86% 83% 79% 79% 85%

Melhor do histórico 
(2009)

66% 76% 81% 84% 82% 79% 76% 72% 70% 69% 67% 72%

Pior do histórico 
(2017)

37% 40% 41% 42% 43% 42% 38% 32% 24% 18% 19% 23%
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Limites de Armazenamento (2000 a 2023) Melhor do histórico (2015) Projeção CCEE RV0 Jan 2025 Pior do histórico (2020) Projeção CCEE RV0 Ago

histórico de armazenamento no S

Fontes: ONS e CCEE (Projeção)* O critério para a escolha do melhor e pior ano do histórico foi o nível de armazenamento ao final de novembro de cada ano (final do período seco)

sumário 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Projeção CCEE RV0 
Ago

- - - - - - 87% 81% 74% 72% 69% 63%

Projeção CCEE RV0 
Jan

75% 89% 93% 94% 93% 93% 86% 77% 68% 81% 94% 97%

Melhor do histórico 
(2015)

60% 51% 39% 34% 38% 64% 97% 77% 77% 97% 97% 98%

Pior do histórico 
(2020)

24% 20% 18% 16% 18% 38% 58% 63% 41% 24% 18% 28%
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Limites de Armazenamento (2000 a 2023) Melhor do histórico (2004) Projeção CCEE RV0 Jan 2025 Pior do histórico (2017) Projeção CCEE RV0 Ago

histórico de armazenamento no NE

Fontes: ONS e CCEE (Projeção)* O critério para a escolha do melhor e pior ano do histórico foi o nível de armazenamento ao final de novembro de cada ano (final do período seco)

sumário 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Projeção CCEE RV0 
Ago

- - - - - - 66% 62% 56% 50% 48% 55%

Projeção CCEE RV0 
Jan

65% 76% 89% 95% 96% 94% 90% 85% 78% 72% 68% 74%

Melhor do histórico 
(2004)

34% 55% 83% 97% 97% 95% 91% 82% 73% 64% 57% 59%

Pior do histórico 
(2017)

17% 21% 21% 21% 20% 18% 15% 12% 9% 6% 5% 13%
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Limites de Armazenamento (2000 a 2023) Melhor do histórico (2023) Projeção CCEE RV0 Jan 2025 Pior do histórico (2002) Projeção CCEE RV0 Ago

histórico de armazenamento no N

Fontes: ONS e CCEE (Projeção)* O critério para a escolha do melhor e pior ano do histórico foi o nível de armazenamento ao final de novembro de cada ano (final do período seco)

sumário 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Projeção CCEE RV0 
Ago

- - - - - - 94% 91% 83% 68% 56% 60%

Projeção CCEE RV0 
Jan

72% 91% 95% 96% 97% 98% 93% 88% 78% 64% 55% 43%

Melhor do histórico 
(2023)

89% 97% 98% 98% 98% 98% 92% 82% 72% 58% 49% 46%

Pior do histórico 
(2002)

71% 77% 81% 81% 86% 81% 66% 49% 33% 19% 13% 15%



Fontes: BDO/IPDO (ONS), DECOMP e DESSEM (CCEE/ONS)* Geração Hidráulica das UHEs tipo I

acompanhamento da geração hidráulica

sumário 
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Fontes: BDO/IPDO (ONS), DECOMP e DESSEM (CCEE/ONS)* Geração Hidráulica das UHEs tipo I

acompanhamento da geração hidráulica
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acompanhamento da geração hidráulica

Fontes: BDO/IPDO (ONS), DECOMP e DESSEM (CCEE/ONS)* Geração Hidráulica das UHEs tipo I
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acompanhamento da geração hidráulica

Fontes: BDO/IPDO (ONS), DECOMP e DESSEM (CCEE/ONS)* Geração Hidráulica das UHEs tipo I

sumário 

0

3

6

9

12

15

18

21

G
W

m
e

d

REGIÃO NORTE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

G
W

m
e

d

REGIÃO NORDESTE

0

2

4

6

8

10

12

14

16

G
W

m
e

d

REGIÃO SUL

0

5

10

15

20

25

30

35

40

G
W

m
e

d

REGIÃO SUDESTE

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8 9 / 8 1 0 κ
Χ

1 1 κ
Χ

1 2 κ
Χ

1 3 κ
Χ

1 4 κ
Χ

1 5 κ
Χ

1 6 κ
Χ

1 7 κ
Χ

1 8 κ
Χ

1 9 κ
Χ

2 0 κ
Χ

2 1 κ
Χ

2 2 κ
Χ

2 3 κ
Χ

2 4 κ
Χ

2 5 κ
Χ

2 6 κ
Χ

2 7 κ
Χ

2 8 κ
Χ

2 9 κ
Χ

3 0 κ
Χ

3 1 κ
ΧDECOMP CCEE DECOMP ONS



Fontes: BDO/IPDO (ONS) e DECOMP (CCEE/ONS)

acompanhamento do fator de ajuste do MRE

* Expectativa de fator de ajuste para o mês de acordo com a geração verificada + geração prevista pelo DECOMP
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acompanhamento do fator de ajuste do MRE para fins de repactuação do risco hidrológico

Fontes: BDO/IPDO (ONS) e DECOMP (CCEE/ONS)* Expectativa de fator de ajuste para o mês de acordo com a geração verificada + geração prevista pelo DECOMP
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* Geração Térmica  das UTEs tipo I e II-A

acompanhamento da geração térmica

Fontes: BDO/IPDO (ONS), DECOMP e DESSEM (CCEE/ONS)
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