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avaliacao do comportamento do PLD de hdp2/09/2026

No dia 02/09, o PLDnéo apresentoudesacoplamentaentre submercadosao longo do dia, porém observouse elevada
variagaointradiaria seguindodo piso regulatérioentre 9h e 14h e ultrapassandm patamarde R$ 1.2000MWh as 18h em

todos os submercadosO PLDatingiuo piso regulatérioem todos os submercadoso periododo vale refletindo a elevada
geracaosolar distribuidae centralizada Durante o horario de ponta, o PLDatingiu R$ 1.292MWh devido a redugdoda

geracaamolicae solar, e a elevagaalacarga Assimp precomédiodiarioemtodosossubmercadooi de Rp 213MWh.

No horéariode valedo PLD(9h as14h), o precovaia Rb 57/MWh no SINcomo consequénciaa diminuicdode 24,3 GWmda
cargaliquida*em relacdocasdemaishoras Essemovimentoé explicadoprincipalmente pelaeleva¢aala geracdadasfontes
intermitentes MMGD(+26,4 GWn) e solarfotovoltaica(+11,8 GWn).

No horéariode picodo PLD(18h), os precosatingemR$ 1.292MWh em todos os submercadosrefletindo a elevacaade 21,1
GWmda cargaliquida* em relac@oas demaishoras Essemovimentoresultada combinacaoda elevagdoda carga(+12,5
GWn) e da diminuicdoda geragaointermitente: geragaoedlica(-2,0 GWn), MMGD (-3,3 GWn) e solarfotovoltaica(-3,1
GWn). Paraatendimentodessemovimentoocorre a elevagaada geragachidrelétrica(+205 GWn) e do despachdérmico
por ordemde mérito (+0,7 GWn).
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* A cargaliquida correspondea diferencaentre a carga global do sistemae a
geracaocompulsériague é compostapor geracaode MMGD, edlica,solar,PCT-
biomassaPCHe geracaotérmicacompulsoéria2

** A geracdotérmica compulsériacorrespondea geracdondo despachadgor
ordemde mérito, resultantede inflexibilidadesrestricdesde unit commitmente
despachantecipadapor GNL
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resumo
SE/CO
1/set/26 R$ 239,92/MWh R$ 239,91/ MWh R$ 235,82/MWh R$ 237,93/MWh
2/set/26 R$ 212,82/MWh R$ 212,81/MWh R$ 212,81/ MWh R$ 212,82/MWh
Projecéo set/26 R$ 172,24/MWh R$ 172,24/MWh R$ 172,24/MWh R$ 172,24/MWh

Projecdo out/26
Projecéo nov/26

R$ 171,38/MWh
R$ 269,58/MWh

R$ 171,38/MWh
R$ 269,58/MWh

R$ 171,38/MWh
R$ 269,58/MWh

R$ 171,38/MWh
R$ 269,58/MWh

ccee

Acumulado até 1/set/26 90% 343% 63% 67% 167%
Expectativa set/26 97% 208% 68% 53% 128%
Em 1/set/26 57,8% 84,6% 75,7% 81,4% 64,1%
Expectativa final de set/26 55,2% 93,8% 65,3% 75,6% 60,8%
Fator de ajuste do MRE MRE Repactuacgéo do risco hidroldgico
Acumulado até 1/set/26 84, 7% 88,3%
Expectativa set/26 75,7% 78,9%
Projecéo 2026 86,9% 86,9%
ESS Custo de descolamento entre CMEPLD
Expectativa set/26 R$ 0,0 MM R$ 0,0 MM
Projecédo 2026 R$ 847,2 MM R$ 55,5 MM



sumario

Analise do PLD da semana corrente Analise e acompanhamento da operagao Projecéo do PLD

1. PLD 15. ENA 28. PLD

2. Balancoenergético 16. armazenamento 29. ENA

3. Previsibilidades 17. geracdo hidraulica 30. armazenamento

31. balanco operativo
32. GSF

33. encargos
34. bandeira tarifaria

4. Atos requlatorios 18. GSF

19. geracaotérmica

Analise do DECOMP da semana corrente

20. ESS e recuperacdo do CF das Merchant

6. Decomposicao da FCF

7. Curva de oferta e demanda 21. Intercambio

22. geracao edlica

8. Carga
9. ENA 23. geracéo fotovoltaica

24. Intercambio e importacao/exportacao

10. Armazenamento

25. demanda maxima

11. Intercambio
26. disponibilidade de agua do solo e

12. Geracao edlica

13. Disponibilidade e inflexibilidade precipitacao
27. temperatura

14. Pilha térmica e declaracao de CVU

15. Comportamento das cotacdes dos combustiveis

* Para voltar a este slide, clique efsumariog no canto superior direito do slide
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PLD Médio Diario (RS/MWh)

preco de liquidacéo das diferengamédias diarias e descolamento com SE/CO ccee
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PLD SE/CO (RS/MWh)

preco de liquidacao das diferengaSE/CQ@ semana horaria
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----- FCF DECOMP CCEE SE/CO ——SE/CO 4 PLD Maximo Didrio SE/CO ¥ PLD Minimo Diario SE/CO
Média Diaria (R$/MWh) 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09
SE/CO 116 109 125 134 145 139 137 135 124 242 240 213
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PLD SUL (R$/MWh)

preco de liquidacao das diferenga$¢ semana horaria
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----- FCF DECOMP CCEESUL =——SE/CO ——SUL 4 PLD Méximo DidrioSUL ¥ PLD Minimo Diario SUL
Média Diaria (R$/MWh)| 22/08 | 23/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09
SE/CO 116 109 125 134 145 139 137 135 124 242 240 213
SuUL 116 109 125 134 145 139 137 135 124 242 240 213
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PLD NE (R$/MWh)

preco de liquidacéo das diferengadlE¢ semana horaria
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----- FCF DECOMP CCEENE =——SE/CO ——NE 4 PLD Maximo Didrio NE ¥ PLD Minimo Diario NE
Média Didria (R$/MWh) [ 22/08 | 23/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09
SE/CO 116 109 125 134 145 139 137 135 124 242 240 213
SuL 116 109 125 134 145 139 137 135 124 242 240 213
NE 116 109 115 120 132 132 128 135 124 239 236 213

1,292,46

18h

'S

ccee

sumario
O
§9 ot



PLD NORTE (RS/MWh)

preco de liquidacao das diferengadl ¢ semana horaria
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FCF DECOMP CCEE NORTE = SE/CO NORTE PLD Maximo Diario NORTE PLD Minimo Didrio NORTE
Média Diaria (R$/MWh) | 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09
SE/CO 116 109 125 134 145 139 137 135 124 242 240 213
SuUL 116 109 125 134 145 139 137 135 124 242 240 213
NE 116 109 115 120 132 132 128 135 124 239 236 213
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balanco energéticq modelo desseng SIN
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e GT Inflex. + GNL == PCT msmm PCH s EOL UFV s MM GD s GH wmmm GT UCT + OM = Carga Global' 4 Maximo Didrio de Carga ¥ Minimo Diario de Carga
Média Diaria (MWmed) | 22/08 | 23/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09
Carga Global® 81.149 | 73.956 | 84.615 | 88.770 | 89.920 | 90.771 | 90.132 | 84.491 | 79.725 | 92.006 | 90.572 | 90.165
GT UCT + OM 356 493 555 565 609 1.475 1.523 1.562 1.780 2.047 2.202 2.189
GH 39.074 | 31.985 | 38.228 | 41.480 | 44.654 | 44,199 | 43.500 | 40.426 | 37.038 | 45.854 | 46.724 | 46.180
MMGD 9.971 9.714 8.902 8.538 8.152 9.027 9.291 9.264 9.225 8.941 8.364 9.933
EOL 14.515 | 15.353 | 18.972 | 19.486 | 17.625 | 16.740 | 17.724 | 16.206 | 15.223 | 17.078 | 15.211 | 13.763
PCH 3.343 3.394 3.392 3.390 3.364 3.363 3.362 3.173 3.174 3.175 3.175 3.175
PCT 4.445 4.598 4.603 4.602 4.571 4.561 4,551 4.559 4.557 4.557 4.557 4.557
GT Inflex. + GNL 4.535 4.385 4.758 5.344 5.130 5.606 4,377 4.463 4.627 4.786 4.309 4.455

" Os valores de Carga Global incluem o consumo associado ao bombeamento (usinas elevatdrias) e a carga de ANDE.




balanco energéticq modelo dessengSE/CO
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e GT Inflex. + GNL = PCT mwmm PCH e EOL

UFV ms MMGD wees GH = GT UCT + OM wsesm [mport. == Carga =

Maximo Diario de Carga

¥ Minimo Diario de Carga

Média Diaria (MWmed) | 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09
Carga? 46.043 41.529 47.167 49.764 50.174 51.359 51.112 48.124 45.373 52.953 51.306 50.585
Interc.? 7.428 7.565 9.446 10.484 10.280 11.206 10.096 9.915 8.841 11.696 10.473 8.449
GT UCT + OM 2 o] 0 2 4 483 509 566 553 598 967 894
GH 22.764 18.318 22.077 23.509 24.899 24.023 24.715 21.757 20.116 24.655 25.117 25.561
MMGD 4.900 4.726 4.363 3.989 3.572 4.310 4.878 4.962 4.925 4.993 4.008 4.827
EOL 124 162 184 185 160 151 148 140 139 154 109 98
PCH 1.447 1.475 1.473 1.472 1.451 1.449 1.448 1.426 1.426 1.427 1.427 1.427
PCT 3.733 3.846 3.846 3.846 3.811 3.811 3.811 3.807 3.807 3.807 3.807 3.807
GT Inflex. + GNL 2.762 2.659 3.032 3.581 3.367 3.321 2,681 2.772 2.770 2.764 2.583 2.733

1 Os valores de Carga incluem o consumo associado ao bombeamento (usinas elevatdrias) e a carga de ANDE.
2 Os valores de Intercambio representam importagao de energia quando positivos e exportagdo quando negativos.



balanco energeticqg modelo desseng S
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e GT Inflex. + GNL = PCT mwmm PCH e EOL

UFV ms MMGD wees GH = GT UCT + OM wsesm [mport. == Carga =

Maximo Diario de Carga
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¥ Minimo Diario de Carga

Média Diaria (MWmed) | 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09
Carga? 12.141 10.439 13.483 14.538 15.166 15.108 14.622 12.536 11.579 14.410 14.410 14.422
Interc.? -1.607 -1.810 -22 29 -352 -449 -116 -2.506 -2.687 -2.444 -2.576 -2.156
GT UCT + OM 31 30 39 42 46 44 43 31 30 42 41 38
GH 8.985 7.420 9.111 9.979 10.842 10.946 10.524 11.252 9.944 12.460 12.724 11.889
MMGD 1.825 1.883 1.457 1.475 1.486 1.681 1.413 1.212 1.158 853 1.281 1.208
EOL 341 305 289 408 542 609 486 433 661 768 506 312
PCH 1.758 1.785 1.785 1.785 1.781 1.782 1.782 1.602 1.602 1.603 1.603 1.603
PCT 180 206 204 200 202 195 189 213 212 212 212 212
GT Inflex. + GNL 626 620 620 620 620 300 300 300 659 916 620 616

" Os valores de Carga incluem o consumo associado ao bombeamento (usinas elevatdrias).
2 Os valores de Intercambio representam importagao de energia quando positivos e exportagdo quando negativos.




balanco energeticq modelo desseng NE
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e GT Inflex. + GNL = PCT mwmm PCH e EOL

UFV m= MIMGD  mes GH

= GT UCT + OM

mes |Mport. === Carga =

Maximo Diario de Carga

¥ Minimo Diario de Carga

Média Diaria (MWmed) 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09
Carga? 13.694 12.986 14.502 14.844 14.848 14.545 14.574 14.301 13.573 14.825 14.923 15.166
Interc.? -8.800 -8.805 -12.390 | -13.294 | -12.442 -11.915 -12.571 -9.878 -8.434 -11.115 | -10.182 -8.877

GT UCT + OM 5 4 5 5 6 6 6 7 4 37 35 41
GH 4.081 3.459 3.723 4.377 5.021 5.164 5.050 4.349 4.079 4.932 5.139 5.278
MMGD 2.234 2.094 2.083 2.063 2.065 2.036 1.989 2.078 2.134 2.063 2.064 2.169
EOL 13.721 14.576 18.214 18.578 16.569 15.618 16.722 15.284 14.083 15.798 14.247 13.030

PCH 92 88 88 88 86 86 86 98 98 a8 98 98

PCT 297 311 318 321 321 318 313 302 302 303 303 303

GT Inflex. + GNL 40 3 3 40 40 40 3 3 3 3 3 3

" Os valores de Carga incluem o consumo associado ao bombeamento (usinas elevatdrias).
2 Os valores de Intercambio representam importagao de energia quando positivos e exportagdo quando negativos.




balanco energeticqg modelo desseng N

Balanco Energético do NORTE (MW)

16k

14k

12k

10k

8k

6k

4k

2k

0 - : . : ; : : . . ! r
© S © o © NS © NS o NS © S o NS © S o NS o S o NS o o o N o o
Cb@ N v %QQ N NV %QQ N ¥ %QQ N ¥ %QQ ~r %QQ - ¥ %QQ N ~ %QQ N ¥ %QQ N ¥ %QQ N ¥ & N ¥ O;QQ N ¥ qQQ N ¥ CQQQ N ¥
F > N & 3 S F &2 F o & F 2 & g SR S 2 S @ N
ANES A AW DS AT ANE A > SRS SRS S S O\ SEC S

e GT Inflex. + GNL = PCT mwmm PCH e EOL

UFV ms MMGD wees GH = GT UCT + OM wsesm [mport. == Carga =

Maximo Diario de Carga

¥ Minimo Diario de Carga

Média Diaria (MWmed) | 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09
Carga? 9.272 9.002 9.464 9.625 9.732 9.759 9.824 9.530 9.199 9.818 9.933 9.992
Interc.? 2.978 3.050 2.966 2.781 2.514 1.158 2.591 2.469 2.279 1.863 2.284 2.583
GT UCT + OM 319 459 512 516 553 942 9265 958 1.193 1.370 1.159 1.217
GH 3.243 2.787 3.317 3.615 3.892 4.066 3.210 3.069 2.898 3.807 3.743 3.452
MMGD 1.013 1.010 999 1.011 1.029 999 1.010 1.012 1.009 1.032 1.010 1.029
EOL 329 310 286 316 355 362 368 349 340 358 349 323
PCH 46 46 46 46 a7 47 47 48 48 48 48 48
PCT 234 235 235 235 238 238 238 236 236 236 236 236
GT Inflex. + GNL 1.107 1.103 1.103 1.103 1.103 1.945 1.393 1.388 1.195 1.103 1.103 1.102

" Os valores de Carga incluem o consumo associado ao bombeamento (usinas elevatdrias).
2 Os valores de Intercambio representam importagao de energia quando positivos e exportagdo quando negativos.



carga liguida modelo desseng SIN
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s GH! w—m GT OM

GT UCT == GT GNL == Carga Liquida

Média Diaria (MWmed) | 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09
Carga Liquida 36.483 29.456 35.627 38.894 42.141 41.823 41.190 38.268 34.780 43.824 44.720 44.320

GT OM 332 397 465 477 557 700 759 1.054 954 1.343 1.486 1.631

GH? 36,201 29.112 35.210 38.462 41.636 41.181 40,482 37.267 33.880 42.536 43.291 42.748

' Os valores de Geracgdo Hidrelétrica (GH) ndo incluem a geracdo para atendimento da carga de ANDE.



carga liguida modelo dessentSE/CO
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e GH o GT OM GT UCT === GT GNL — Carga Liquida
Média Diaria (MWmed) | 22/08 | 23/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | o1/09 | o0z2/09
Carga Liquida 19.842 15.392 19.012 20.447 21.832 21.080 21.794 18.915 17.224 21.728 22.166 22.664
GT OM 1 0 0 2 3 133 148 370 319 446 539 594
GH* 19.891 15.445 19.059 20.491 21.881 21.006 21.698 18.598 16.958 21.337 21.685 22.129

' Os valores de Geracgdo Hidrelétrica (GH) ndo incluem a geracdo para atendimento da carga de ANDE.
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carga liguida modelo desseng S ccee
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