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» Duvidas durante a transmissao ao vivo do Encontro do PLD

» Os agentes que acompanham o Encontro do PLD por meio da transmissdo ao vivo poderdo
encaminhar suas duvidas através do bate-papo desta plataforma ou pelo e-mail:
preco@ccee.org.br

» O e-mail estard disponivel apenas durante a transmissdo e serao respondidas somente duvidas
referentes aos assuntos tratados no evento. Outros temas e questdes enviadas apods o término do
Encontro do PLD deverdao ser encaminhadas para a Central de Atendimento da CCEE (pelo e-mail:
atendimento@ccee.org.br ou pelo telefone 0800-881-2233)



p Objetivo do Encontro do PLD

>
>

Y

Discutir tecnicamente as informacoes relacionadas ao PLD e publicadas no boletim;

Tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas
(Resolucdo ANEEL n? 1.032/2022):

|.  apresentacao das principais modificacdes nos arquivos de entrada dos modelos de formacao
de preco;

Il. analise dos principais fatores que influenciam na formacao do PLD; e

lll. validacao, pelos agentes, da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados.
Estreitar o relacionamento com os agentes;

Abrir espaco para recebimento de sugestdes para o aperfeicoamento deste evento e dos boletins;

Apoiar os agentes em suas analises de mercado, reforcando a transparéncia e a simetria na
divulgacao das informacoes publicadas pela CCEE.
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» Pontos de Destaque S ccee s

FT-NEWAVE FT-DECOMP FT-GEVAZP FT-DESSEM
T " C—

|| Vers3o 28.0.3 em uso. || Vers3o 31 em uso. " | Vers3o 9 em uso. Versao em uso 19.0.33 a
partir do dia 31/10/2022.

Abertura da FT em 20/09. | | Aberturada FT conjunta * Validagdo expedita de

| Abertura da FT em 20/09. L] com a FT-DECOMP em duas funcionalidades:
20/09. verificacdo adicional de

] Em validagao a versao

3110 Em validagao a versao 9.1.2. viabilidade e ajuste no

[ ] Em validacao a versao 28.8. O o -
limite maximo de vazao

foi o " - : Proxima reunido prevista da régua 11.
Préxima reuniao dia 01/11 i
[] Xi unido dia 01/ ' | Préxima reunido prevista vara a semana do dia 21/11.

as 9:30h. para a semana do dia 21/11. Sem previsdo de inicio da

e proxima FT.
] Mailing list: ] Mailing list: Mailing list:

ft-newave@ons.org.br ft-decomp@ons.org.br ft-gevazp@ons.org.br Mailing list:

ft-dessem@ons.org.br



» Pontos de Destaque & ccee omsame

GT Metodologia/CPAMP

Cronograma de atividades do novo ciclo divulgado: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/conselhos-e-
comites/cpamp/2022/memoria-reuniao-plenaria-cpamp-24-08-2022.pdf/view

Fontes Intermitentes

2022 2023
Jun Jul Ago Set Out Mow Dez lan Few Mar Abr [ ET Jun Jul Ago Set Owrt MNow Dez

- 10 20 10 20 1Q 20 10 20 1 2Q 1Q 2Q 19 2Q 10 20 1 20 1Q2Q 1Q 2 1Q 20 1Q 20 1Q 20 10 20 10 20 1 20 1Q 2 1Q 20
Desenvolvimento CEPEL (implementacio e relatario) x| x| x| x| x
Pré-validagio GT-Metodologia ¥ | x| x| x| x
Validagio com o agentes | % | x Q0% | k| K
Awaliagdo individual das melhorias’ x x| x| x
Backtest, avaliagio de impactos e relatdrio final® | % | k| x| x|x| x| x
Consulta pablica, consolidagio e deliberagio® X x| x| x| x|x]|x
Periodo sombra® | x| x| x| x| x| % | x| x| x

NEWAVE Hibrido — fase 1

2022
Jun Jul Ago Set Out Mowv Dez Jlan Fev Mar  Abr Mal Jun Jul Ago Set Out Mowv Dez

. 10 20 10 20 1Q 24 1Q 20 14 20 10 20 10 2Q 14 24 1 24 1Q2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 10 20 10 2Q 1Q 24 1Q 20 10 2Q 14 24 1Q 20
Daesenvolvimento CEPEL [implementagio e relatério) W w | w| x| x| x
Pré-validacio GT-Metodologia x| x| x| x
Validagdo com os agentes ¥ | x| xf x| x| x
Avaliagio individual das melhorias' x| %
Backtest, avaliagio de impactos e relatério final® | x| x| x| o || N|x
Consulta pablica, consolidagio e deliberagio” | x| w| x| x| x| x
Periodo sombra® w | x| x| x| x| x x| w|w|x

" Consideracgido de estudos de estabilidade da soluc8io e formas de compensar o esforgo computacional.

2 Atividade coincidente para os temas de Fontes Intermitentes e NEWAVE Hibrido - fase 1, e ird considerar apenas os temas aprovados pela atividade de
Avaliacdo individual das melhorias.

2 Atividade coincidente para os temas de Fontes Intermitentes e NEWAVE Hibrido - fase 1, e ird considerar apenas os temas aprovados pela CPAMP apds
realizacdo da Consulta Pablica.

Para se inscrever no mailing do GT-Metodologia, deve-se enviar a solicitacdo para o e-mail: gtmet.coamp@ccee.org.br .



https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/conselhos-e-comites/cpamp/2022/memoria-reuniao-plenaria-cpamp-24-08-2022.pdf/view
mailto:gtmet.cpamp@ccee.org.br

p Pontos de destaque S ccee munim

Aberta a Consulta Publica 043/2022 da ANEEL

[=

(000)

Objeto:
Obter subsidios a revisdo da Resolucdo Normativa n? 843/2019, que estabelece critérios e procedimentos

para elaboracdo do Programa Mensal da Operacdo Energética — PMO e para a formacao do Preco de
Liquidacao de Diferencas — PLD.

Periodo:
De 15/09/2022 a 14/11/2022

Material disponivel em:
https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-
publicas?p auth=57penTtT&p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&p p lifecycle=1
&p p state=normal&p p mode=view&p p col id=column-
2&p p col pos=1&p p col count=2& participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideParticipac
aoPublica=3712& participacaopublica WAR participacaopublicaportlet javax.portlet.action=visualizarParti

cipacaoPublica
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> Precipitacao observada & ccee smnge

de Energia Elétrica

Outubro (operativo) de 2022

Outubro (1981-2010) — Climatologia (mm) Outubro/2022 — Observado (mm) Outubro/2022 — Anomalia (mm)

2022 x 2021

Outubro/2022-2021 — Precip. (mm)
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Figura — Precipitagdo acumulada em outubro: climatologia, observado e anomalia verificada em 2022.

19
Fonte: CCEE

CPC/NCEP



> Precipitacao observada & ccee smnge

. . de Energia Elétrica
Acumulado e anomalia observada por semana operativa (Outubro/2022)

o =)
)
L\ oh

] [ | | ] | |
10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
01-07/10/22 (Semana 1) — Anomalia (mm) 08-14/10/22 (Semana 2) — Anomalia (mm) 22-28/10/22 (Semana 4) — Anomalia (mm)
L - — g ™
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Figura — Precipita¢do acumulada e anomalia observada por semana operativa de outubro de 2022.

Fonte:%(:,lEE

CPC/NCEP



ENA verificada e prevista § CCEE o iamin

de Energia Elétrica

Outubro/2022
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Energia Natural Afluente por submercado
Outubro/2022

Camara de Comercializacao
de Energia Elétrica

S (ce

Outubro/2022

25000
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} Armazenamento de a’gua no SOIO § ccee Ci(ﬂarjd«f(uﬂw’ﬂemiaizagiu

Balanco hidrico diario

29/10/2021 29/10/2022

14
Fonte: INMET 1 3 5 10 15 20 25 30 35 40 S0 60 F0O 20 90 100 (%]




» Precipitagao Prevista & (cee oo

Acumulada
em até 15 dias

Precipitacao acumulada (mm) — 3 dias Precipitacao acumulada (mm) — 5 dias Precipitacao acumulada (mm) — 7 dias

01 a15/nov

10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Precipitacao acumulada (mm) — 10 dias Precipitacao acumulada (mm) — 15 dias

* Auséncia de chuvas expressivas no
centro-sul do pais nos proximos 15
dias.

* Os maiores volumes de chuvas
acumuladas devem se concentrar no
Norte/Nordeste do pais, beneficiando
as bacias dos rios S3ao Francisco,
Tocantins e Xingu.

Figura — Precipitagdo acumulada prevista pelo
15 modelo GEFS (média 31 cendrios) — Analise

<] [ [T
20221031 -00UTC 70 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 70 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220

] ]




Camara de Comercializacao
de Energia Elétrica

Setembro (1981-2010) — Climatologio (mm)

O T T e
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Novembro (1981-2010) — Climatelogia (mm) Dezembro {1981-2010) - Climatologia (mm)
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Fontét 6CEE

CPC/NCEP Figura — Climatologia das precipitacdes acumuladas de julho a dezembro.



> Energia Natural Afluente por submercado & ccee smnge

de Energia Elétrica
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Setembro/2022 ...

SI N 35000

30000

48.599 MWmed  —

NORTE 25000 155% NORDESTE

224%

122%

20000 14%

)

o) ©
97% 2 25000 22 melhor do histérico 2 15000
. 2 20000 § 62 pior do histdrico
44° melhor do hist. = <
< 15000 < 10000
P =2
w [NN]
10000 82%
5000 A
5000 68% A 0 45%
87% S ;
0 80% 0 B7%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
— MLT Minima mensal 1931-2021 Verificado 2021 —MLT Minima mensal 1931-2021 Verificado 2021
—0—PMO —O— Previsto PAR(p) NW —O— Projegdo RNA —0—PMO —O— Previsto PAR(p) NW —O— Projecdo RNA
=0==\/erificado 2022 == Par(p)-A =0==\/erificado 2022 e Par(p)-A
30000 SUL 90000 Lg% SUDESTE / CENTRO-OESTE
(]
80000
25000 235% 109%
70000 O
412 melhor 158%
5 20000 do histérico A\ = 60000
§ § 50000 459 pior do histérico
15000
2 2 40000
~— 0, ~—
= 133% <
2 =
& 10000 b 100% & 30000
20000
5000 9
38 10000
0 0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV. MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
a— MLT Minima mensal 1931-2021 Verificado 2021 — MLT Minima mensal 1931-2021 Verificado 2021
17 —0—PMO —O— Previsto PAR(p) NW —O— Projecdo RNA —O—PMO —O— Previsto PAR(p) NW —O— Proje¢cdo RNA

=== \/erificado 2022 e Dar(p)-A =0O==\/erificado 2022 === Par(p)-A



Acompanhamento da ENA no SIN § CCOP sk

de Energia Elétrica

Médias mensais realizadas (2013 a 2022

ENA SIN (% MLT)
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» Temperatura observada S ccee o
Anomalia das temperaturas minimas e maximas verificadas em outubro de 2022

2022 2022-2021

Outubro/2022 — Ancomalia (Temp. Min) Outubro/2022 — Anomalia (Temp. Max) Outubro/2022-2021 — Temp. Min
5N

Baa I S S R S S I I I R S S — —
-4 -3 -2 -1 -05 05 1 2z 3 4 -4 -3 -2 -1 -05 05 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 -05 05 1 2z 3 4 -4 -3 -2 -1 -05 05 1 2 3 4

Figura — Anomalia das temperaturas minimas e maximas observadas em outubro de 2022.

Fonte:%gEE

CPC/NCEP



> Temperatura observada

Semanas operativas

Fonte:%&E

CPC/NCEP
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,’*
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,’*

Figura — Anomalia de temperaturas maximas e minimas observadas por semanas operativas de outubro de 2022.



p Temperatura S (cee i

Observada e prevista: média diaria
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Carga Out/22

23



» Carga Out/22 - SIN

Camara de Comercializacio
de Energia Elétrica

Economia:

o Variacgdo . . . Lo . A .
Revisdes (MWmed) Projecoes \ﬁna::lg 5 ?;'-29:21 ante . Econom!a amerlc.ar.\a. mostra sinais de enfraguecimento econdmico tal como nas demais grandes
ante u Out21 economias mundiais.
23 RQ PLAN 73.854 68.632 7,6% . . ~
Q 2 * Economia Chinesa: avango do PIB no 3T22 em +3,9% com relagdo a 3721
PMO Out/22 71.476 68.632 4,1%
Rev 1 69.560 -2,7% 68.632 1,4% * Indice de confianga do consumidor (outubro): se manteve estavel atingindo 88,6 pontos
Rev 2 69.130 -3,3% 68.632 0,7% e 22 prévia do IGP-M (outubro): deflacdo de -0,83% m/m contra -0,91% em setembro, com
Rev 3 69.134 -3,3% 68.632 0,7% destaque para queda nos precos industriais e agricolas;
Meteorologia:
* SECO e Sul: elevacao das temperaturas (médias e minimas) e reducdo do total de precipitacao.
Expectativas de chuvas mais intensas no Centro-Oeste, sobretudo em Porto Velho e Rio Branco.
* Nordeste e Norte: temperaturas elevadas e pouca ocorréncia de chuvas nas capitais. Ocorréncia
chuvas mais intensas em Salvador e Manaus, impactando negativamente na carga.
Revisoes - SIN (MW med)
75.000 73.854 SIN
K\ 78.000 -
73.000 1476 +4 MWm 74.000 -
71.000 i
69.560 69.130 69.13¢4 /0000
69.000 66.000 -
62.000 -
67.000
58.000 Rev 3 Out/22*
65.000
54.000 +502 MWm +0,7%
) 254 237
61.000 46.000 - 11 e ==
______ | B | S, - R —
59.000 42.000 - i' i [I—
i 1 -150
57.000 38.000 -.__H;_
34.000 ; ;
55.000 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5
22 RQ PLAN PMO Out/f22 Rev1 Rev 2 Rev 3
=oDif. R3 - R2 -4+-Rev 0 -#-Rev 1 -#-Rev 2 -8—Rev 3

24 *Comparagdo com Out/21




p Carga Out/22, por submercado S ccee s

Revisdes - SE/CO (MW med) SE/CO
43.000 44.000 -
41.000 40.769 42.000 - I
39.669 39.519 39.664
39.000 40.000 | ;
37.000 38.000 - -~ I
25,000 36.000 - :
| 34.000 A Rev 3 Out/22*
33.000
32.000 - +668 MWm | +1,7%
31.000 30.000 - i__6_4_3_1 L
79000 28.000 - : i
1
27.000 26.000 - 6 L ] 0 0
-5
25 000 24.000 . . ;
22 RQPLAN PMO Out/22 Rev 1 Rev 2 Rev 3 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5
%5 M\Nm/ iCoiDif. R3 - R2 -4--Rev 0 -m--Rev 1 -#-Rev 2 -8-Rev 3
Revisoes - SUL (MW med)
13.000 12.563 12.600 -
11.990 12.100 A
12.000 |
11503 11.600
11.076 11.130 11.100 - .
11.000 (0600 1 10 , : |
10.000 10.100 -
' 9.600 Rev 3 Out/22*
9.000 Z;gg 1 -444 MWm | -3,8% |
8.000 8.100 - ,__2_5_1__| 157
7.600 -..-...-..]-.-..-.-.. It--—' L--—II - - 0
6.600 : . -169 .
6.000 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5
22 RQPLAN PMO Out/22 Rev1 Rev 2 +54 MW Rev 3 c-aDif. R3 - R2 -+-Rev 0 -m-Rev 1 -#--Rev 2 -e—Rev 3
25 S+ m__~

*Comparagdo com Out/21



p Carga Out/22, por submercado S ccee s

Revisoes - NE (MW med) NE
13.000
12.000 -
12.284
12.000 11.573 11.533 11.654 11.555 11.750 - :
11.000 11.500 - '
11.393
11.250 -
10.000 Rev 3 Out/22*
11.000 -
9.000 -499 MWm -4,1%
10.750 A
8.000 10.500 - 4 32 0
7.000 . [ -100
6.000 10.000 , . -377 |
. 22 RQ PLAN PMO Out/22 Rev 1 Rev 2 Rev 3 sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5
==iDif. - - - - -
e —-9MWm _—~ CEDE RSCR2 O vRevO MR HRe2 e
Revisoes- N (MW med)
3.000 7.300 -
7.406
7.144 6.855 6.881 6.785 7.100 -
7.000
6.900 - :
6.000
6.700 - /61 6.756
' 6.710
5.000 6.500 -
Rev 3 Out/22*
4.000 6.300 - +777 MWm +12,9%
0
6.100 - AL A 1 Fe——— F————
3.000 =24 lewaaal "-'-'1"-'" I"";';E"'
5.900 : : -186 . -150 :
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5
2.000
22 RQ PLAN PMO Out/22 Rev 1 Rev 2 Rev 3 i=siDif. R3 - R2 -+-Rev 0 -#--Rev 1 -4-Rev 2 —»—Rev 3

*Comparagdo com Out/21 -96 MW



Carga Nov/22
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» Carga Nov/22 - SIN 5 ccee s

Economia:

*  PIB Economias mundiais: avanc¢o no PIB da zona do Euro em +2,1% no 3T22 e de +2,6% nos EUA

Variacio | Carga | YAnagdo * Taxa de Juros: COPOM mantém em 13,75% e BCE aumenta taxa de juros em 0,75 pontos
Revis6es (MWmed) Projecoes ante PMO Nov/2021 ante
Nov21 * PNAD (setembro): recuo da taxa de desemprego para 8,7%, avanco da populacdo ocupada
22 RQ PLAN 73.912 70.126 5,4% (+0,25%), da forca de trabalho (+0,02%) e do rendimento real efetivo (+0,8%) e habitual (+1,4%)
PMO Nov/22 69.926 70.126 -0,3%

* CAGED (setembro): criacdo de +181,2 mil vagas em setembro contra +205,3 mil em agosto, sendo
destaque a criacdo de vagas no comércio e aceleracdo na agropecudria. Queda do saldrio médio
real de admissdo em -0,6% m/m e alta de +0,1% com relacdo a set/21.

+ indices de Confiang¢a (outubro): queda na margem em todos os indices, com destaque para as
guedas nos indices de confianca da industria e do comércio .

* IPCA-15 (outubro): inflagdo de +0,16% m/m contra -0,37% em setembro;
* IGP-M (outubro):deflagdo de -0,97% m/m contra -0,95% em setembro, destaque para o IPA-M.

Revisdes - SIN (MW med)
75.000 :

73.912 B
73.000 - 3.986 MV\N SIN
76.000 -

71.000 L
69.926 7000 71.129 71.088
69.000 M‘ N
67.622
67.000 68.000 -
65.000 64.000 |
Rev 0 Nov/22*
63.000 60.000 - I
-200 MWm -0,3%

61.000 56.000 |
59.000

52.000 -
57.000

48.000 : : :
55.000 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5

22 RQ PLAN PMO Nov/22 y
*Comparac¢do com Nov/21 ~+Rev 0



p Carga Nov/22, por submercado S (cee s

Revisbes - SE/CO (MW med) SE/CO
43.000 42.000 -
. 40.480 40.546 40.541 i
241.000 41.000 - N
39.000 40.000 1 39.097
39000 4 38.667
37.000 38.000 - -
35.000 37.000 -
33.000 36.000 Rev 0 Nov/22*
31.000 35.000 + +4 MWm +0,0% I
34.000 -
29.000
33.000 A
27.000
32.000 . .
25.000 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5
22 RQ PLAN PMO Nov/22 —Rev 0
-1.228 MWm
Revisdes - SUL (MW med) Sul
14.000 12.600 -
12.100 12.028
13.000 ' 11.899
11.600 -
12.000 L
11.100 -
11.000
10.600 - Rev 0 Nov/22*
10.000
10.100 ~ -742 MWm -6,0% i
9.000
9.600 -
8.000 9.100 4
7.000 8.600 : : :
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5
6.000
22 RQ PLAN PMO Nov/22 —-Rev 0

-1.387 MWm // *Comparagdo com Nov/21



p Carga Nov/22, por submercado S (cee s

Revisoes - NE (MW med) NE
13.000
12.393 12.000 -
11.803
11.708
12.000 11.750 -
11.000 11.500 - i
11.317
11.250 -
10.000 Rev 0 Nov/22* i
11.000 -
9.000 -159 MWm -1,4%
10.750 -
8.000 10.500 - i
2 000 10.250 -
10.000 ; .
6.000 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5
22 RQ PLAN PMO Nov/22 +Rev 0
-792 MWm
Revisdes-N (MW med) Norte
2.000 7.000 -
7.373 6.847 6.845 i
6.818 . .
7.000 6.794 6.800 6.743 @
6.684 -
6.000 6.600 - |
Rev 0 Nov/22*
5.000
6.400 - |
+697 MWm +11,4%
4.000 6.200 | |
3.000
6.000 ; ;
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5
2.000 Rev 0
22 RQ PLAN PMO Nov/22 “Rev

~  -5799MWm =~ *Comparagdo com Nov/21



» Resumo das Projec¢des de Carga S ccee s

77,0 A ante 2020
74,3 75,1
75,0 PLAN: +6,8%
rTTT T T T 22 Rev PLAN: +6,1%
73,0
72,2 Jan-Nov/22: +5,0%
@ 71,0
S Nov/22: +0,3%
N
E 69,0
O
67,0
A ante 2021
65,0 PLAN: +2,7%
22Rev PLAN: +2,1%
63,0
Jan-Nov/22: +0,5%
61,0
Nov/22:-0,3%
53,0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020 70,7 71,3 68,7 60,7 60,0 61,7 63,3 64,6 69,3 71,2 69,7 71,0
2021 72,4 73,0 72,7 68,9 67,6 66,7 65,5 67,7 70,7 68,6 70,1 70,5 A ante 22 RQC
= PLAN (2022 - 2026) 73,7 75,0 74,2 72,2 69,2 68,0 67,4 68,9 70,7 72,7 72,6 72,4
———12 RQ PLAN (22-26) 72,2 73,8 73,8 71,4 68,6 67,2 66,8 68,4 70,2 72,2 72,2 72,2 ) . 1 20
— —22RQ PLAN (22-26) 72,2 74,3 75,1 70,6 67,6 66,3 66,1 68,0 69,9 73,9 73,9 73,6 Jan NOV/ 22:-1,3%
==—PMO Nov/22 72,2 74,3 75,1 70,6 67,6 66,4 67,0 67,9 68,4 0
—— Dif. PMO - 12 RQC 0,0 0,6 1,3 0,8 -1,0 0,8 0,3 -0,5 -1,8 -3,7 2,3 1,7 Nov/22:-5,4%
Dif. PMO - 22 RQC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 0,2 -1,6 -5,3 -4,0 3,1

31



» FOCUS: projecdes de IPCA para 2022 param de cair apds 17 semanas

Camara de Comercializacao
de Energia Elétrica

Mediana Unidade
21/10/22 | 28/10/22 21/10/22 | 28/10/22

PIB % ao ano +2,76 +2,76 +0,63

Cambio (fim de periodo) R$/USS 5,20 5,20 = 5,20 5,20
Balanca Comercial (saldo) |US$ Bilhdes +56,2 +56,2 = +56,0 +56,0
Selic (fim de periodo) % ao ano 13,75 13,75 = 11,25 11,25
IPCA % ao ano 5,60 5,61 i 4,94 4,94
IGP-M % ao ano 7,01 6,42 L 2 4,57 4,57
Precos Administrados % ao ano -4.28 -4.24 1] 552 5 52
Precos Livres™ % ao ano 8,99 8,99 " 473 473

+2,7
5,20
+57.,4
13,75
S5y
57
-6,0
9,1

+0.,5
4,90
+61,6
12,00
&2
3,0
59
48

*A variacdo de Precos Livres é uma estimativa da LCA a partir dos dados Focus

**Projecbes LCA referentes a sexta-feira imediatamente anterior a divulgacdo desta edigdo do Boletim Focus

Destaques

* PIB: para 2022, manutencao em 2,76%. Para 2023, alta marginal de 0,63% para 0,64%.

* Inflagao: para 2022, alta marginal. Para 2023, estabilidade.

o |IPCA: para 2022, alta marginal de 5,60% para 5,61%. Para 2023, manutencao em 4,97%.

3,00
2,50
2,00

0,50
0,00

now-21

22ReV:

Evolucao das proje¢oes de PIB para 2022 e 2023
PIB
var. % a.a.

22 Rev. 6

Quadrimestral

0,64
e
T ——
§ 5 8535 5F 532 83 3

2022 2023

PLAN 12RQ 22RQ

2022 1,3% 0,6% 1,9%

2023 2,2% 1,9% 1,0%

o |IGP-M: para 2022, queda de 7,01% para 6,42%. Para 2023, manutencao em 4,57%.

e Cambio (RS/USS): para 2022 e 2023, manutencdo em 5,20.

e SELIC: para 2022, manutencao em 13,75%. Para 2023, manutencao em 11,25%.
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Camara de Comercializacio
de Energia Elétrica

* Pontos de Destaque

e Cenario Hidrometeoroldgico

* Anadlise e Acompanhamento da Carga

* Andlise das Condi¢oes Energéticas

e Analise do PLD de Outubro de 2022
e DECOMP
 DESSEM

* PLD Sombra — Aprimoramentos CPAMP 2023

* Analise do PLD de Novembro de 2022
* Restricoes Enquadradas na Previsibilidade no calculo do PLD
« NEWAVE
« DECOMP
* Bandeira Tarifaria
e DESSEM

* Proje¢ao do PLD
 Metodologia de Projecao da ENA
e Resultados da Projecao do PLD de Novembro de 2022
* Publicacao dos decks e resultados

33 ¢ Proéximos Encontros do PLD



» Acompanhamento da Gerag¢ao Hidraulica — SIN & (cee s

Verificada em Outubro/2022

BO |

GWmed
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DESSEM CCEE

DESSEM ONS
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Geragao Hidraulica das UHEs tipo | Fontes: BDO/IPDO (ONS) e DECOMP (CCEE)



Camara de Comercializacao

de Energia Elétrica
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Verificada em Outubro/2022

REGIAO NORDESTE

REGIAO NORTE

REGIAO SUDESTE

REGIAO SUL

pawmo

DESSEM ONS

DESSEM CCEE

= === DECOMP ONS

====-DECOMP CCEE

[ Geracdo Hidraulica Realizada

[ Geracdo Hidraulica Programada

35

Fontes: BDO/IPDO (ONS) e DECOMP (CCEE)

Geragao Hidraulica das UHEs tipo |
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» Acompanhamento do Armazenamento das Bacias

SE
S
NE
N
SIN

49,7 %
91,6 %
60,5 %
59,1 %
55,0 %

+31,7%
+40,4 %
+24,1%
+12,5%
+ 30,0 %

Amazonas

Iy Parnaiba
421% Tocantins -
(26,2%) 5L;(y 36.9% (-19,9%)

yJ /0
S840 I_:_r_a_\p'msco 1%

Pirg\rzlg/lba | 601%

Ti7e1t§/ —HES (21, %) \

(33,8%) gV &

— %537@2?37 8%

(7 1%)Pa7r1a r1‘§}— - Paralba do Sul
uacu—= Paranapanerig © (6.0%
(53.5%) B ‘C‘°o 78% (40,7%)

"""" Urugoua{
=== 32,9%)
o) JACUI Yo
(14.6%) 58 G0,

Variacdo em relagdo ao mesmo dia do ano anterior (30/10/2021)



» Acompanhamento do armazenamento por submercado S ccee omsgme

Norte Nordeste

100% — 100%
90% 90%
80% 80%
70% 70%

é 60% 59,1% E 60% 60,5%
2 50% 2 50%

= =

K 40% * 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%

01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12

2019  ==——=2020 —2021 = e—2022 2019 ==——=2020 ~ e—2021  =—2022
Sul Sudeste

100% 100%
90% 91,6% 90%
80% 80%
70% 70%

é 50% é 50% 49,7%
< 40% < 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%

0% 0% 33
01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12

==2019 ==2020 =—2021 —2022 ==2019 =—2020 _—2021 —2022



» Acompanhamento do armazenamento do SIN

SIN
100%
90%
80%
70%
. 60%
£ 55 0%
2 50%
<C
(NN}
xX
40%
30% ~7/
e ———
20%
10%
0%
01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12

—2019 —2020 —2021 —2022



» Armazenamento das UHEs Tucurui e Serra da Mesa S ccee omag

100%
90%
80%
70%
X 60% 55,1%
c 50% |
=
L 40% 37%
30% \36,7%
\
20% ____——____——_____—_\f\]_g%
10% v 10%
0%
\(\\":\ \x\l (\q’ &/@ \\”\(\\"' \\%fo‘ég\wﬁé}vo &;\ 4\";} '&L\ \rL‘\ A\:;‘ K\W \°K\ @\\W\(\\% \\\W®Q§)O%¢W00¢WQ \q/b \’1«
-— &= (Curva Guia — — Vol Fase 2- 10 UG — — Vol Fase 2- 4 UG Volume - Tucurui 0

Volume - Serra da Mesa === DECOMP Tucurui =g DECOMP Serra da Mesa




» Acompanhamento das condi¢oes de operag¢ao — Rio Tocantins S (cee oo

Evolucao do volume do reservatorio de Serra da Mesa

100 - Armazenamentos em
= g9 = Armazenamento -::bs?rval:h 20/11 nos 5 ditimos anos
— === [Dafluéncia de 900m*s
‘E Defluéncia de B00M?/s ﬁ:iﬁgl 15[';
—— , 5 S
Simulacdo para o periodo de 25/10 a 30/11 i 70 - 30/1y20m] 233
= —— % e w
Politica de defluencias (m?®/s) 2 )
Caso Out/22 | Nov/22 3 501 Ts13)
=
1 900 900 & 40 -
3
2 900 600 5 30|
5
E 20 - . .
s Previsao de afluéncia - 71% da MLT
10 1
E
< 0
A @f‘* fﬂ' Q“L- fﬂ' g g
Q’\Q{ﬁb QQ‘NN{E} N {lsg& \@KL@} "tp' (ﬁg& m 1{9 (ﬁ} @W \Q}@ -1{\& m‘xﬁ
o i)

Q. Operador Nacions
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» Vazdes UHE Tucurui & (cee oo

40.000 ,
Média out Ultimos 7 dias
Afluéncia [m3/s] 2.123 2.363
35.000 Defluéncia [m3/s] 0 0
Turbinamento [m3/s] 6.160 7.010
30.000

25.000

20.000

Vazdo (m?¥s)

15.000

10.000
5.000
0
TG W S o T o W

= TUrbinamento = \/ertimento o Afluéncia =000 essses MLT 42



» Geragao UHE Tucurui & (cee oo

Geragao média dos ultimos 7
7.000 - dias:

3648 MWmed

(+544 MWmed)

MWmed

Y Q\fﬂx A\r\/q/ \,1,’\, «\fi\/ .\ri\/ \'ﬂ’ \r{\z \q/’\/ \f\/’\/ \,ﬂ/ \q/’\z

NAY AY A AD
v\ OV VOV
NALEEA LS\ LR\ L AN
DO PR SR Ag

B Geragao Verificada ~— —Geragao Minima Obs.: Os dados de geracdo utilizados 43
sdo até o dia 27/10/2022.
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Camara de Comercializacao

de Energia Elétrica

S (cee

té o dia 27/10/2022.
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p Vazoes na UHE Serra da Mesa & (cee oo
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» Vazoes nas UHEs Belo Monte e Pimental

S cCee omspm
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» Geracao das UHEs Belo Monte e Pimental

12.000 - Geragao média dos ultimos 7
dias:
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Obs.: Os dados de geracao utilizados
sdo até o dia 27/10/2022.
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p Vazoes nas UHEs Santo Antonio e Jirau

50.000 Média out Ultimos 7 dias
Jirau - Afluéncia [m3/s] 4.841 6.252
Jirau - Vertimento [m3/s] 39 105
Jirau - Turbinamento [m3/s] 4.776 6.082
40.000 Sto Ant. - Vertimento [m3/s] 41 100
Sto Ant. - Turbinamento [m3/s] 4.801 5.976
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p Geracao das UHEs Santo Antonio e Jirau
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Gerac¢ao média dos ultimos 7
dias:
1796 MWmed

(+329 MWmed)

—Jirau —Santo Antonio ——Madeira

Obs.: Os dados de geracdo utilizados sao
até o dia 27/10/2022.



p» Geracao das UHEs do Teles Pires

3.500 Geragao média dos ultimos 7
dias:
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p Sala de Acompanhamento do Sistema Hidrico — Rio Sao Francisco
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Simulac¢do para Sobradinho —03/10 a 30/11
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Camara de Comercializacao
de Energia Elétrica

Previsao de afluéncia

Caso Cenario de vazoes
1 Cenario 1 - 45%MLT
2 Cenario 2 - 61%MLT

Politica de defluéncias (m?/s)

Aproveitamento Out/22 | Nov/22
Sobradinho 1300 1300
Xingo 1200 1500




» Armazenamento da UHE Sobradinho

120% 7.000
Média out Ultimos 7 dias
Afluéncia [m3/s] 719 761
. 6.000
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» Defluéncias nas UHEs Sobradinho e Xingo
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p Sala de Acompanhamento do Sistema Hidrico — Rio Sao Francisco

Camara de Comercializacao
de Energia Elétrica

Simulacdo para Trés Marias — 03/10 a 30/11
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» UHE Trés Marias

156 - TRES MARIAS - SE

10.000
Média out Ultimos 7 dias 100%
9.000 Afluéncia [m3/s] 161 101
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» Cascata da Bacia do Grande & ccee omsame
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» Acompanhamento da UHE Furnas & ccee omsame

5 000 6 - FURNAS - SE 770,0
Média out Ultimos 7 dias
4.500 Afluéncia [m3/s] 463 289
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» Acompanhamento da UHE M. Moraes S (cee o

7 - M. DE MORAES - SE

2.500
Média out Ultimos 7 dias 100%
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» Acompanhamento da UHE Marimbondo

17 - MARIMBONDO - SE

3.500
Média out Ultimos 7 dias 100%
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» Acompanhamento da UHE Agua Vermelha & (cee s

18 - A. VERMELHA - SE
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p Cascata da Bacia do Paranaiba
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» Acompanhamento da UHE Emborcagao S ccee s

24 - EMBORCACAO - SE
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Obs.: Os dados de geracdo utilizados sao

até o dia 27/10/2022.
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» Acompanhamento da UHE Itumbiara
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» Acompanhamento da UHE Sao Simao S (cee o

33 - SAO SIMAO - SE

4.500
Média out Ultimos 7 dias 100%
4.000 Afluéncia [m3/s] 1061 897
Defluéncia [m3/s] 1069 1045
3.500 Turbinamento [m3/s] 1069 1045
Vertimento [m3/s] 0 0 80%
3.000 o)
=
3
" 2.500 60% c
P :
= 2.000 g
40% £
1.500 l “ <
31,5%
1.000 19§§
20%
500
0 0 0%
N oAy AY A AY AY AY AY AY AY A A AV VoAV V oAV AV AV AV AD
\'”4\'”%«\'L A \'»\\'L NP 4\” A \”4\” L \'”,b\ Q\” \\'” NP NN
T E P LS £ &GS @@ N I 2 PR

—— Afluéncia —Turbinamento =\/ertimento —Volume



10 2e0z/ot/Lt
TC TToz/o1/se
LT TT0T/01/¥vC
€T Te0z/ot/gt
60 720z/01/TC
G0 7T0T/01/1C
10 2¢c0z/0t/0¢
12 720z/01/8T
LT TT0T/0T/LT
€T 720Z/01/91
60 ¢20Z/0T/ST

G0 TT0T/0T/vT
10 220z/0T/€T
Tc¢ ceoz/ot/1t
LT T20Z/01/0T
€T 7202/0T/60
60 ¢20Z/0T/80
G0 720z/0T/L0
10 220Z/01/90
1¢ 720z/0T/%0
LT T20Z/0T/€0
€T TT0Z/0T/20
60 ¢¢0Z/0T/T0
G0 zToz/60/0¢€
10 720z/60/6€
=
|
B

Camara de Comercializacao

de Energia Elétrica

W
O
O
/)

Obs.: Os dados de geracdo utilizados sao

até o dia 27/10/2022.
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» Acompanhamento da UHE llha Solteira

34 - 1. SOLTEIRA - SE

7.000 328,0
Média out Ultimos 7 dias
Afluéncia [m3/s] 2310 2319 326,6
6.000 Defluéncia [m3/s] 2786 2798 325,4 326,0
Turbinamento [m3/s] 2786 2798 —
Vertimento [m3/s] 0 0 325,4
5.000 i h 324.4 324,0
Ty 233
o~
54.000 3323 322,0 E
o JUL, () :
UT
~ 3.000 _ Wl LR \ |{] “ . 320,0 ©
> Periodo Cota minima (m) nas UHEs llha 319 ‘“ l l I ‘ i ' ‘ ’ ©
Solteira e Trés Irm3os 319, 5 ‘ 2.498
1t 2.227
2.000 | 3Y/12 319,45 Bl 318,0
31/01 320,9
28/02 322,3
1.000 | 31/03 3233 316,0
30/04 324,4
31/05 325,4
0 0 314,0
N Y N 2
\"’\"’\"’\"’\'”\"’\\"'\"'\"'\"’\"'\'"\"'\"""\"’\\"’\\"'\"'\"'\"'\"’\"\"'
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» Acompanhamento da UHE Trés Irmaos

43 - TRES IRMAQOS - SE

2.000 328,0
Média out Ultimos 7 dias
1.800 Afluéncia [m3/s] 337 286 326,7
Defluéncia [m3/s] 187 189 326,0
1.600 Turbinamento [m3/s] 187 189
Vertimento [m3/s] 0 0
1.400 324,0
»n 1.200
=~ 322,0
- £
< 1.000 =
(C
1{gv] +
S 300 > 3200 g
= Periodo Cota minima (m) nas UHEs llha 319 8
Solteira e Trés Irmdos 319 5
600 31/12 319,45 318,0
31/01 320,9
400 28/02 322,3
200 31/03 323,3 235 3 16’0
30/04 324,4 191
0 31/05 325,4 0 314,0
ST AT 07 S0 QS0 o 0 07 7 07 % 0 0 0 0 0 0 o O A
RGO A I SR S > PSR ISV SO ¥ e
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» Acompanhamento da UHE Jupia

45 - JUPIA - SE
8.000 280,2
Média out Ultimos 7 dias
Afluéncia [m3/s] 3348 3364 280,0
7.000 Defluéncia [m3/s] 3317 3321
Turbinamento [m3/s] 3317 3321 279,8 279,8
Vertimento [m3/s] 0 0
6.000 I ¥ | 279,6
— 5.000 279,4
v
A~
£ N 2792 &
o 4.000 4.000 I —
'3 3700 I " Il 279,0
= o UHE Jupié ' 1L > S
3.000 3.000 . P — T T TN 3057 278,38
) 200 4.000 m¥/s
: 278,6
2.000 3.700 m3/s
Minimo Modelo » 3.300 m¥s 278,4
1.000 3.000 m¥s 278,2
2.300 i I
0 ms 0 278,0
N Ay N Ny LV AL AV AV AV AV
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» Acompanhamento da UHE Porto Primavera

9.000
Média out Ultimos 7 dias
8.000 Afluéncia [m3/s] 4269 4260
Defluéncia [m3/s] 4145 4295
Turbinamento [m3/s] 4291
7.000 Vertimento [m3/s] (:' 257,3
T 'H
6.000
Q
é 5.000 |
o 4.789
'T 4.000 4.305
(1]
>
3.000
2.000 Minimo Modelo » 3.900 m¥s
* o
cota montante
257,3 m 2.900 m¥s
0 0
N Ay N N VAV AV v
A \"'\ \"’\\"' g \"’0\"'& \"’4\"’4&" \"'\\\"'\"\\ \"’Q\"’ \"'0\"’&&"’ R ‘0&
2 -‘5\’306\ 77 Oob\*®®’3°<°\ 50 IRy @

46 - P. PRIMAVERA - SE

— Afluéncia ——Turbinamento
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Obs.: Os dados de geracdo utilizados sao

até o dia 27/10/2022.




» Acompanhamento da UHE Itaipu

66 - ITAIPU - SE
18.000 221,0
Média out Ultimos 7 dias
16.000 Afluéncia [m3/s] 10464 11234
Defluéncia [m3/s] 10166 11854 220,0
Turbinamento [m3/s] 10166 11854 219,7
14.000 Vertimento [m3/s] 0 0
219,0
12.000 A |
;‘i’: Il 9.992
£ 10.000 / ‘ ’ Iy s 218,0 -
: i ! ' :
AT 1\ ©
T 8000 () ‘ ” " | d h, | 2170 8
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p Sala de Acompanhamento do Sistema Hidrico — Regiao Sul

Armazenamento (% VU)

Armazenamento (% VU)
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Camara de Comercializacao
de Energia Elétrica

Simulacdo de curto prazo - 18/10 a 28/10

30/10

(. B. MUNHOZ =—SALTO SANTIAGO

98,4%

97,9%

BARRA GRANDE

Uruguai

PASSO FUNDO e MACHADINHO 30/10

v92 | 91,1%

89%
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» Acompanhamento das condi¢des de opera¢ao — Paranapanema S ccee smimm

Simulac¢do no periodo de 27/10 a 06/11

Evolucao de armazenamentos

Jurumirim ——Chavantes ---Maua -—-Capivara
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100 F o= == mm e e e e e e e e -
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» Acompanhamento do Intercambio entre Subsistemas & ccee oz

Intercambio N-FC Intercambio FC-NE
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2.000 I\

1.000, ’
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» Estimativa do ESS & (cee oo

Outubro/2022
m Restricoes Operativas m Reserva Operativa de Poténcia m Seguranca Energética
m Unit Commitment m Importacgdo por Seguranca Energética Oferta Adicional
- Total
6,0
5,0 4,80
@ 4,0
(4
S 30
2,09
2,0
1,0
0,02 0,01 0,01
0,0 0,02 0,01 0,01
1a7 8al4 15a 21 22 a 28 29 a 31
out out out out out
Encargos estimados para o més de Outubro de 2022%* - TOTAL R$ 6,93 milhoes Observacgao:
. Restricao Operativa - R$ 0,60 milhoes + Dados do BDO (1 a 27/10) e IPDO (28 a 30/10) e
. Reserva Operativa de Poténcia - R$ 0 milh&o DECOMP RVO de Novembro (31/10)
. Seguranca Energética — R$ 0 milhdo (GT) e R$ 0 milhdo (Imp) + Estimativa apenas de ESS apenas por Constrained-On
. Unit Commitment - R$ 6,33 milhées * Ndo considera estimativa de outros tipos de ESS além
- Oferta Adicional - R$ 0 milh&o e e 88

Custo de descolamento para o més de Outubro de 2022 - R$ 11,15 milhoes



» Acompanhamento da Importagao Internacional & (cee s

Verificada em Outubro/2022
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) Exportacdo de Térmica S ccee viii

de Energia Elétrica

Programacdo de exportacdo térmica (PRT 418/2019) para Outubro/2022 para seguintes usinas:

» J. Lacerda C: (RS 285,18/MWHh): Unica exportacdo dia 21/10
» Termobahia: (RS 374,87/MWh)

» Vale do Acu*: (RS 450,86/MWh)

» Termorio*: (RS 381,32/MWh): ultima exportacdo dia 20/10
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* Usina de leilao



Camara de Comercializacio
de Energia Elétrica

* Pontos de Destaque
e Cenario Hidrometeoroldgico
* Anadlise e Acompanhamento da Carga
* Analise das Condi¢Oes Energéticas
* Analise do PLD de Outubro de 2022
e DECOMP
 DESSEM
* PLD Sombra — Aprimoramentos CPAMP 2023
* Analise do PLD de Novembro de 2022
* Restricoes Enquadradas na Previsibilidade no calculo do PLD
« NEWAVE
« DECOMP
* Bandeira Tarifaria
e DESSEM
* Proje¢ao do PLD
 Metodologia de Projecao da ENA
e Resultados da Projecao do PLD de Novembro de 2022
* Publicacao dos decks e resultados

 Proximos Encontros do PLD 91



p Comportamento do PLD — Outubro de 2022 — Semana 4
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Camara de Comercializacao
de Energia Elétrica

Média Semanal do PLD (R$/MWh)

32 sem - out

43 sem - out

Variacao %

Sudeste 55,70 55,70 0%
Sul 55,70 55,70 0%
Nordeste 55,70 55,70 0%
Norte 55,70 55,70 0%

583,88
583,88
577,3

Média Semanal - SE




» Comportamento da FCF do DECOMP - Outubro de 2022 — Semana 4 S ccee oz

Média FCF do DECOMP (R$/MWh)

Decomposi¢ao da Fun¢ao de Custo Futuro do DECOMP - SIN Submercado

32 sem - out 43 sem - out Variagao %

12 Sudeste 2,68 2,98 +11%
Sul 2,68 2,98 +11%
Nordeste 2,68 2,98 +11%
10 7] A 9 + RS O'ZS/MWh Norte 2,68 2,98 +11%
o
( ) A->+R$0,07/MWh A -> - RS$ 0,03/MWh
[
8 | : :I[’ ~‘| lo'————\‘ A ENA Mensal de out/2022
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I I A ENA )
£ : 1] i ! ] T %o da MLT
> 6 i :: ! I 1| sIN -4,9 -11
I [ [ - -
N : ! I : : s 3,5 27
- 4 - 1 I
I [ [
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I | I i I ~
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» Comportamento da FCF do DECOMP - Outubro de 2022 — Semana 4 S ccee o

Armazenamento do SIN

v' Armazenamento no SIN ficou abaixo da expectativa anterior, com reduc¢do nos submercados Sudeste,
Nordeste e Norte e aumento no submercado Sul.

59,0 -
58,5 -
58,0 -
57,5 -
57,0 -
205 2ot ) -0,3%
56,0 - !

55,5 A
55,0 -
54,5 - —-@®- Previsto —8—Realizado

54,0 . !

» b
2 22

57,4

% EARM Maxima

A EARM [MWmes]
SIN

-617 | 122 | -207 | -174 2




» Comportamento da FCF do DECOMP - Outubro de 2022 — Semana 4 S ccee oz

Carga — 42 semana de Outubro

70.933
70.513

80.000 -
70.000 -
(/)]
S 60.000- & &
© n n
) o .
£ |l <+ 9
50.000 <
S
=
40.000 -
30.000 -
20.000 -
10.000 -
0 . .
Sudeste Sul Nordeste Norte SIN
RV2 vs RV3 Outubro

SIN

+0 | -169 | -100 | -150 95




» Comportamento da FCF do DECOMP — Outubro de 2022 — Semana 4 S ccee sz

Fluxo de IntercéGmbio

v" Os limites de exportacdo ndo foram atingidos e os valores da FCF do DECOMP n3o desacoplaram entre submercados

Pesado Médio Leve
0 o 3 3
9999 6000 9999 6000
— -— — —
'.' ¢ ._ I I
305 >< 5 3,03 )< 3 3,03
9999 5999 [
4000
595 595 11500
4100 4100
Y 4682

carga pesada [oficial) carga média {oficial) carga leve (oficial)
! XXX | Preco - Sem AplicacSo de Limites - FCF DECOMP (RS/MWh) ! RHEKE | Preco - Sem Aplicagio de Limites - FCF DECOMP (RS/MWh) l WX | Preco - Sem Aplicaco de Limites - FCF DECOMP [RS/MWh)
O fluxo de intercdmbio [MWmédios) HEHH fluxo de intercdmbio (MWmedios) HHXK fluxo de intercdmbio (MWmédios)
A limite de intercdmbio (MWmédios) KA limite de intercambio (MWmedios) WX limite de intercdmbio (MWmedios)
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Curva de Oferta e Demanda — Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte

4.000 - ~ —Oferta Hidro
o i . —Oferta Térmica
3.600 -
. ®©
o = B
£ 2.400 - 2 o R ©
= L S, o o
E co0 23§ % 5
© 2 v
c C — Pa
1.200 - G c 2
> - £ a
800 - -
400 - RS 2,98/MWh \
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
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Camara de Comercializacio
de Energia Elétrica

* Pontos de Destaque

e Cenario Hidrometeoroldgico

* Anadlise e Acompanhamento da Carga

* Analise das Condi¢Oes Energéticas

* Analise do PLD de Outubro de 2022
e DECOMP
e DESSEM

* PLD Sombra — Aprimoramentos CPAMP 2023

* Analise do PLD de Novembro de 2022
* Restricoes Enquadradas na Previsibilidade no calculo do PLD
« NEWAVE
« DECOMP
* Bandeira Tarifaria
e DESSEM

* Proje¢ao do PLD
 Metodologia de Projecao da ENA
e Resultados da Projecao do PLD de Novembro de 2022
* Publicacao dos decks e resultados
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» Analise do Preco Horario — 32 Semana — Outubro S ccee o

Balanc¢o Energético do SIN

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
=
=
40.000
30.000
20.000
10.000
o IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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O N W Oy N N 0 4 O on W Oy N 1N 0O 1 ©O oM W OGOy N 1N OO 1 O on WO Oy N N 0O 1 O N W Oy &N 1N O 41 O on WO Oy N N O 4 O on WO Oy NN N O
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15-out 16-out 17-out 18-out 19-out 20-out 21-out
mEmSomaGT SomaUNS| mmSomaGH —SomaDemanda
— | L] | L] | L] | L] | L] L}
Geragao Média de UNSI nos ultimos 5 anos: |
Balanco Energético do SIN [MWmed] 20.477 MWmed
GT
GH Inflex. Total UNSI Carga
99 44.059 | 4.258 Carga Média do DECOMP: I
62% 6% 32% 100% L _7L455MWmed _ _




» Analise do Pre¢o Horario — 32 Semana — Outubro

Geracao de UNSI do SIN
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» Analise do Prego Horario — 32 Semana — Outubro S ccee o

PLD Horario — Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte

60
PLD vale/pico RS 55,70/MWh
50
40
E
S 30
2
20
10
O 00000 00000 .‘.'.- e 0008 68 -0-0- 0+ 0 ce-0® ". hd -
8 8888888888888 3888888888888888888888888888888888888888888
BES8g8dd8dB8 830 uYdEgdE8godnsdESEadg¥ddE8gEgdiedBEads8ganxydEsagsggdgsd
15/out 16/out 17/out 18/out 19/out 20/out 21/out
— N —— NE ——35 —— SE ——FCF DECOMP SE e CMO CCEEN = CMO CCEE NE  --=- CMO CCEES o CMO CCEE SE
Varia¢do do PLD [RS/MWAh]
FCF DECOMP*  CMO CCEE — — — —
Média  Maximo Minimo Variacao [%]
SE/CO 1,77 1,56 55,70 55,70 55,70 0%
S 1,77 1,56 55,70 55,70 55,70 0%
101 NE 1,77 1,56 55,70 55,70 55,70 0% 101
*Considera a 12 Publicagdo N 1,77 1,56 55,70 55,70 55,70 0%




» Analise do Preco Horario — 42 Semana — Outubro S ccee o

Balanc¢o Energético do SIN

100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
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mEmSomaGT SomaUNSI mmSomaGH —SomaDemanda

édia_de UNSI nos ultimos 5 anos: |
20.477 MWmed

Balanco Energético do SIN [MWmed] —
GT

GH Inflex. Total UNSI Carga — e o o —— - ™
r Carga Média do DECOMP I

102 71.7224 72272 M
68% 6% 26% 100%




» Analise do Preco Horario — 42 Semana — Outubro S ccee o

Geracao de UNSI do SIN
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16% 19% 8% 57%
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» Analise do Prego Horario — 42 Semana — Outubro S ccee o

PLD Horario — Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte

60 PLD vale/pico RS 55,70/MWh
50
40
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= 30
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Camara de Comercializacio
de Energia Elétrica

* Pontos de Destaque

e Cenario Hidrometeoroldgico

* Anadlise e Acompanhamento da Carga

* Analise das Condi¢Oes Energéticas

* Analise do PLD de Outubro de 2022
* DECOMP
* DESSEM

* PLD Sombra — Aprimoramentos CPAMP 2023

* Analise do PLD de Novembro de 2022
* Restricoes Enquadradas na Previsibilidade no calculo do PLD
* NEWAVE
« DECOMP
* Bandeira Tarifaria
* DESSEM

* Proje¢ao do PLD
 Metodologia de Projecao da ENA
e Resultados da Projecao do PLD de Novembro de 2022
* Publicacao dos decks e resultados

107 ¢ Proximos Encontros do PLD



» Operac¢ao sombra das implementagdoes da CPAMP para janeiro/2023 S ccee o

* Processamento dos decks de NEWAVE, DECOMP e DESSEM:
* Aprimoramentos aprovados para entrada em 2023:
* Metodologia para geracao de cenarios hidrolégicos: PAR(p)-A
e Critério de parada do Newave:
* Numero maximo de iteracdes igual a 50 (numero minimo mantido em 30 iteragdes)
* 6 iteracdes consecutivas com AZinf abaixo de 0,1%
* Nivel de aversao ao risco: CVaR(25,35)

» Decks oficiais sensibilizados sem alteracdao de estados iniciais de entrada (armazenamento e estados
termelétricos)
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Camara de Comercializacao

de Energia Elétrica
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) Publicagdo dos dados compilados dos Sombra S ccee viii

de Energia Elétrica

e Disponibilizacao no site da CCEE:

* Home > Precos > Painel de Precos > Sombra , N
e Atualizacao mensal dos

HISTGRICODOPRECO | HISTORICODAMEDIA | HISTGRICODAMEDIA RO/ SOMBSRA d a d O S
HORARIO SEMANAL MENSAL

Periodo Categoria PLD Oficial Filtro de Submercado - Para filtrar 3 0pgEc que dese)s clique nas opcdes aDaie
\ 0 ®sm
oS Lo meser >
Nio SE/CO - SUDESTE S-SUL E-N ESTE N-NORIE

Downioad de Dados
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&
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—
a
cefe de rha = mz g i de 200 d
& £ [~ PRevarter LS- Atualzar I$J Baua Tela cheid
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Camara de Comercializacio
de Energia Elétrica

* Pontos de Destaque

e Cenario Hidrometeoroldgico

* Anadlise e Acompanhamento da Carga

* Analise das Condi¢Oes Energéticas

e Analise do PLD de Outubro de 2022
* DECOMP
* DESSEM

* PLD Sombra — Aprimoramentos CPAMP 2023

* Analise do PLD de Novembro de 2022
* Restricdes Enquadradas na Previsibilidade no calculo do PLD
* NEWAVE
« DECOMP
* Bandeira Tarifaria
* DESSEM

* Proje¢ao do PLD
 Metodologia de Projecao da ENA
e Resultados da Projecao do PLD de Novembro de 2022
* Publicacao dos decks e resultados
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» Restricoes Enquadradas na Previsibilidade para Calculo do PLD S ccoe mmrm

de Energia Elétrica

CondicOes de operacao para os Aproveitamentos Hidrelétricos do Sistema Hidrico do Rio Paranapanema:
e Resolucao ANA n2 132, de 10 outubro de 2022
* Determinar condicOes de operacao para os Aproveitamentos Hidrelétricos de Jurumirim, Chavantes e
Capivara, integrantes do Sistema Hidrico do Rio Paranapanema.

* Aresolucao define 4 faixas de operacao com restricoes de defluéncia maxima para os reservatérios mencionados.

* A definicdo das curvas sera semanal e as vazoes tém tolerancia de 5%. Em todas as faixas de operacdao deve-se
observar o atendimento aos requisitos minimos ambientais.

* Em casos excepcionais (descritos na resolucdo) a operacao pode ser diferente da estabelecida, como em
operacao de controle de cheia e seguranca de barragem.

* Sera adotada de maneira conjunta pelo ONS e pela CCEE a partir do PMO de Janeiro de 2023 (dia: 31/12/2022)

PMO

Jan/2023

Faixa de operagao VU Nivel (m) Deflu. Max (m3/s)
Normal 100% > VU > 40% N > 563,35 Sem restri¢ao N ) )
Atencao 40% > VU > 30% 563,35 > N > 562,48 182 A representacdao nos modelos computacionais a
Alerta 30%>VU >25% | 56248>N > 562,04 147 partir de janeiro de 2023 das vazBes maximas
Restri¢ao VU < 25% N < 562,04 90 ;g . ~ .
Chavantes médias mensais estdao sendo analisadas pela CCEE e
Faixa de operagdo AL Nivel (m) Deflu. Max (m>/s) ONS e deveram ser informadas assim que definidas
Normal 100% > VU > 40% N > 469,06 Sem restrigcao ;
Atencio 0% >VU >30% | 469,06 > N > 468,15 322 ate o PMO de dezembro de 2022.
Alerta 30% > VU > 20% 468,15 > N > 467,21 161
Restricao VU < 20% N < 467,21 127
Capivara
Faixa de operagao VU Nivel (m) Deflu. Max (m3/s)
Normal 100% > VU > 40% N >327,11 Sem restri¢ao
Atengao 40% > VU > 20% 327,11 >N >324,27 990 Legenda (com base nas informacdes até o momento):
Alerta 20% > VU > 15% 324,27 >N > 323,50 730 o
113 Restri¢ao VU < 15% N < 323,50 405 - Representagdo distinta ao ONS

- Seguindo a representa¢do do ONS



» Restricdes Enquadradas na Previsibilidade para Calculo do PLD S ccee i

Restricoes hidraulicas com faixas operativas para reservatorios localizados da bacia do rio Parana
« OFICIO N2 90/2022/VR/ANA, de 22 de setembro de 2022
 CTA-ONS DGL 1863/2022, de 19 de outubro de 2022

* Propostas de medidas adicionais de operacao dos principais reservatorios de
regularizacao integrantes do SIN a serem adotadas no periodo umido 2022-2023, de
dezembro de 2022 a abril de 2023.

e Consideracao no calculo do PLD: sera dada previsibilidade para o calculo do PLD com
base na publicacao do documento de efetivacao da ANA

| Bada | ___UME_____| Documento de efetivasdo da ANA

Emborcagao Resolugao ANA
Paranaiba

ltumbiara Resolugcao ANA

Furnas Resolugao ANA
Grande

Mascarenhas de Moraes Resolugcao ANA

Jupia Resolucao ANA
Parana

Porto Primavera Resolugao ANA
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» Restricoes Enquadradas na Previsibilidade para Calculo do PLD S ccee i

* Resoluciao CNPE n© 22/2021

“Art. 62 A gestao dos dados de entrada da cadeia de modelos computacionais de suporte ao planejamento e a
programacao da operacao eletroenergética e de formacao de preco no setor de energia elétrica sera regulada
e fiscalizada pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

§ 12 O ONS devera considerar, na definicdo da politica operativa, a melhor representacao possivel nos
modelos computacionais do Sistema Interligado Nacional e de suas restricoes operativas por meio dos dados
de entrada, sob regulacao e fiscalizacao da ANEEL.

§ 22 Alteracoes nos dados de entrada que nao decorrerem de correcao de erros ou de atualizacdo com
calendario predefinido, conforme regulacdao da ANEEL, deverao ser comunicadas aos agentes com
antecedéncia nao inferior a um més do Programa Mensal de Operacao - PMO em que serao implementadas
para que tenham efeitos na formacao de preco.

Em relacdao a antecedéncia nao inferior a um més do PMO em que serao implementadas, indicamos que:

 Serao consideradas para o PMO de novembro de 2022, as alteracdoes nos dados de entrada que nao
decorrerem de correcao de erros ou de atualizacao com calendario predefinido, conforme regulacao da
ANEEL, gue tenham sido divulgadas até o dia 28/09/2022.

 Serao consideradas para o PMO de dezembro de 2022, as alteracdes nos dados de entrada que nao
decorrerem de correcao de erros ou de atualizacdao com calendario predefinido, conforme regulacao da
ANEEL, que sejam divulgados até o dia 25/10/2022.
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» Newave Preliminar

» Na segunda-feira que precedeu o PMO o deck preliminar do NEWAVE foi divulgado (24/10).
» 0O deck do caso ONS é divulgado no site do ONS e no site da CCEE.

» A CCEE divulgou também o deck preliminar do NEWAVE com tratamento das restricdes elétricas
baseados nos dados do PMO anterior e das restricoes referentes as previsibilidade do calculo do
PLD.

» Cabe destacar que o tratamento realizado é preliminar, podendo apresentar alteracoes em relacao
aos valores oficiais.
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p Aviso: RestricOes Elétricas para as usinas UTEs no caso CCEE S ccee oz

» 0O deck do Newave e informacdes adicionais sdo encaminhados para CCEE na sexta-feira do PMO.

»  Para o tratamento do caso da CCEE em relacdo ao ONS, sdo incluidos os arquivos CARDTERM.DAT e GtminAgenteCDE.xlsx com

os dados de geracao minima por restricao elétrica interna ao submercado, as quais ndo sao consideradas no calculo do PLD:
CADTERM.DAT

E'L'IH HMOMUSI 55I5 ©S5ITU CLRST CLRST M SMERC NUNID FROP BOT FCRE CEER CCC TCOMB/SDIMNI 2 GTMINI  GETMINZ  GTMINZ TIF ir
SO0 IOT D RO DODODODODoOl o DO 0OCRoDUE ODORN XoDODODoO  XN0ODEO X oO0oDDDOT 00DEN OO 000D XODoDoDno }{}{X}{}{X}{X}{‘_
047 TEBRMORIO 1 EX

17001  TERMORIO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: UTE JI. LACERDA Al jan L= ar abr mai jLan juil F-f=du] set ot oW dez

H 2022 o 80 S0 S0 S0 a0 am ] S0
2023 [o] o (o] (o] [o] S0 S0 80 S0 20 S0 20
2029 o o [m] o o 80 S0 S0 S0 S0 S0 S0
2025 [o] o (o] (o] [o] S0 S0 80 S0 20 S0 20
2025 o [a] o o o a0 a0 a0 a0 a0

> Com o intuito de unificar esses arguivos e ainda adicionar a informacdo de geracdao térmica minima das usinas GNL esses

arguivos serao substituidos pelo arquivo GTMIN_CCEE_MMAAAA .xlsx:
GTMIN_CCEE_082022

....................................................................................................... =a
i codigo W nome W més Gtmin_Agent= Gtmin_EIetrlrﬂW GNL TGtmm Merito GNL Gtmln RZ_ EIEtGNL E
~ - ~|P M - |L - |P M |L M
26 J.LACERDA A1 ago/22 0,00 0 E
26 J.LACERDA A1 set/22 0,00 0 .
26 J.LACERDA A1 out/22 0,00 0 E
26 J.LACERDA A1 nov/22 0,00 0 .
26 1.LACERDA A1 dez/22 0,00 0 .
47 TERMORIO ago/22 0,00 0 '
47 TERMORIO set/22 0,00 0 .
47 TERMORIO out/22 0,00 0 -
47 TERMORIO nov/22 0,00 0 E
47 TERMORIO dez/22 0,00 0 E

»  Iremos disponibilizar esse arquivo junto com os decks nos préoximos 2 meses, apos esse periodo sera realizada apenas a
divulgacao do GTMIN_CCEE_MMAAAA xlsx
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» Média das 2.000 séries de CMO — Novembro de 2022 S ccee s

Sudeste
60 -
50 -
40 -
§ 30 -
=
B
nd 20 - Dez/22
R$ 19,02/MWh
10 + -R$19,01/MWh
Dez/22
O R$O’01(MWhI | | | | | | | | | | | | | |
AN (qQ\] (qQ\] (q\] (Q\ o o o o <t <t <t <t Lo Lo Lo Lo (o] (o] (o) do]
a ydy 949 4 o4 o4 o o 4 o4 o4 o 4 4 o o4 o4 o4 o o
c 1S c +~ N F S (- + N [ c +~ N |- (e +J N F S c + N
s § 2 8 & g 5 8% & g =8 g g 5 8% & g 3 8 ¢

===(Outubro de 2022 ===NOVvembro de 2022



» Tendéncia Hidroldgica — Submercado (% Média de Longo Termo — MLT)

Realizado Previsao

Submercado Setembro Outubro

%da MLT %da MLT
Sudeste 84% 79%
Sul 85% 99%
Nordeste 68% 66%
Norte 79% 70%
SIN 83% 84%

Realizado Previsao
Submercado Outubro Novembro
%daMLT %daMLT
Sudeste 108% 101%
Sul 158% 131%
Nordeste 60% 64%
Norte /8% 80%
150 SIN 118% 101%




» Tendéncia Hidrologica — REE (% Média de Longo Termo — MLT) S ccee omio

Previsao
Outubro
% da MLT

Sudeste 75 78 80 77 78 87 6 82
Madeira 54 78 76 3 72
Teles Pires 82 79 77 3 82
Itaipu 117 87 103 80 116 127 6 117
Parana 65 67 69 3 67
Paranapanema 69 46 81 47 78 109 6 93
Sul 45 1 79
Iguacu 145 1 121
Nordeste 69 64 68 3 66
Norte 99 70 72 74 70 70 6 63
Belo Monte 75 84 78 58 4 60
Manaus 130 1 134

Previsao

Novembro

% da MLT
Sudeste 80 1 85
Madeira 65 69 54 78 74 97 6 90
Teles Pires 89 1 96
Itaipu 116 124 214 3 167
Parana 67 67 81 3 96
Paranapanema 47 78 105 146 4 102
Sul 136 1 124
Iguacu 185 1 138
Nordeste 68 60 2 64
Norte 74 70 71 70 4 74
Belo Monte 66 1 84
Manaus 143 1 137

121 121



» Energia Armazenada Inicial 5 ccee ompamee

Energia armazenada por submercado

100% 91,7%
80%
55,3%
60% ' A
0 52,1%
40% 45,6%
20%
4,3% 7,1% 3,2%
0% — ] — S
0,0%
-5,1%
-20%
Sudeste Sul Nordeste Norte SIN

womw Diferenca =@==Nov/22 (média NW Out/22) ==fll==Nov/22
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Expansao:

Juruena: 50 MW

108.250

108.200

108.150

108.100

(

=< 108.050

W) en

« 108.000

10d

107.950

107.900

107.850

e===PNO de Novembro de 2022

e==P\O de Outubro de 2022
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» Cronograma de Expansao — Oferta Termelétrica

32.000 Postergacao:
Repotenciacido HF S3o Joaquim * Edlux X: 57,2 MW
31.000 * EPPII:119,5 MW
\ ' * R.Janeiro: 114,98 MW
e Karkey 013: 258,64 MW
30.000
e Porsud I: 115,92 MW (UG: 6 MW)
* Porsud Il: 78,32 MW
29.000 Antecipacdo (-6 M): e Parnaiba V: 385,747 MW
* Prosperidadelll
gzs.ooo / Antecipagao:
K * Prosperidade II: 37,44 MW
=
2_327'000 / Postergacdo (+ 1M): —
e Edlux X Repotenciagao:

e EPPII * HF Sdo Joaquim: 56,217 MW - 56,952
26.000
* R.Janeirol

* Karkey 013
25.000 *  Porsud | (UG7)
*  Porsudll

* ParnaibaV

e==P\|O de Outubro de 2022 e==P\O de Novembro de 2022
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» Reajuste anual do CVU S ccee ot

decks dos modelos NW, DC e DS: e Usinas de Leildao: CVUs definidos pela EPE e reajustados pela CCEE

Tipos de usinas contempladas nos { * Usinas Merchant (Nao venderam em LeilGes de Energia): CVUs definidos pela ANEEL

Composicio do CVU: _ + | CVU_O&M |

Custo do Combustivel Custo de Operagdo e Manutengdo

Atualizacao do CVU para o PMO para o més de novembro:

* Parcela CVU_DC (e CVU_COMB demais combustiveis): reajuste mensal pelo indice IPCAm-2
* Parcela CVU_COMB: reajuste anual
* Usinas PPT (fev): cotacao nacional (ANP)
* OCBI, OCAI, ODI (nov/dez): cotagao internacional (Platts) + frete (Worldscale/Clarksons)

Usinas do 22 e 32 LEN

f
Usinas do 42, 52 e 72 LEN  Parcela CVU_DC: reajuste anual (nov/dez) pelo indice IPCAm-2

4 °* Parcela CVU_COMB_E: reajuste mensal (média mével dos Ultimos 12 meses da cotacio
Platts e Taxa de Cambiowm-2
e Parcela CVU_COMB_C: reajuste com base na cotacao do combustivelw-2

.

* Parcela CVU_DC: reajuste anual (nov/dez) pelo indice IPCAm-2
e Parcela CVU_COMB_E: reajuste com base no PCOMB_FUT do leilao
e Parcela CVU_COMB_C: reajuste com base na cotacao do combustivelw-2

Usinas do 122 LEN em diante
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» Variacao das cotagoes dos Combustiveis: Ago/22 — Set/22 S ccee g

e OCBI [US$$/BBL]  ====Carvdo Mineral [U$$/TM]  ===Brent [U$$/BBL]  ===Oleo Diesel [USS/gal]  ====NYMEX [U$$/MMBTU] - Eixo Secundario  ==JKM [U$$/MMBTU] - Eixo Secundario

600 . . 100
14/09 (Sabado) 31/12 (Terca) 9/03 (Domingo) 01/02 (Segunda) 26/11 (Sexta) OMS 24/02 (Quinta)
Ataque na surgimento do Antncio pela Arabia Saudita de Efeito da decisdo da - nova variante do Guerra da
560 refinaria da corona virus reducdo do preco de venda do Opep+ no corte da Covid Ucrania
Arébia Saudita na China barril e aumento na produgédo. produgdo de petréleo 20
520
Més OCBI[USS/BBL] | CMI[USS/TM] | Brent[USS/BBL] | ODI[U$S/gall NYMEX | kM [us$/MMBTU] | Cambio [USS]
480 g [U$$/MMBTU] 80
Variacdo -13,6% -10,5% -10,1% -5,8% -26,6% -23,1% 1,8%
440 (ago/22-set/22) ! ! ! ! ! ! ’
Dados de Cotagdo da 70
g- Média dos d.u. Média dos d.u. Média dos d.u. Média dos d.u. | Antepentltimo d.u.| Meédia dos d.u. Média dos d.u.
400 Metodologia
360 60
o 50
280
-23,1%
240 40
200 ™
30
160
120 A 20
80 A 194
— ———— — ' 10
-
40 ‘ Sm— /\/\’/\/\ -26,6%
v
0 — 0
< 9 9 9 9 9 9 O N N N N N O O O O N Q Y " " " " " " "4 " "y " " v WV AV YV YV YV YV v v v
% % % 3 3 %3 %3 Vv VWV VAV Vv Vv Vv Vv Vv \V v v V'V VNV Vv Vv Vv Vv \V v v Vv VooV VNV % \V v v v
FFFEF P F PO GGG PG G o G S
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p Atualizagao do CVU para o PMO Novembro de 2022 S ccee omag

1
: CVU estrutural .
|
: PILHA TERMICA - SIN 1
I 174|NORTEFLU-4 Gas 819,62 761,39 ,
| 183|D0_ATLANTICO| SE/CO | Gas Proges 22915 229,91 0.33% eeeesCVU_Estrutural_202210 = CVU_Estrutural_202211 :---- PLD_max
97|CUBATAO SE/CO Gas 397,84 399,49 041%|  3.000
156/CANDIOTA 3 s Carvao 103,09 103,52 0,42%
169|CISFRAMA S Biomassa 368,96 370,79 0,50%
172|NORTEFLU-2 SE/CO Gas 114,52 116,53 1,76% %700 .
171|NORTEFLU-1 SE/CO Gas 98,28 100,29 2,05% :
170|SUAPE I NE Oleo 1262,91 1291,79 2,29%|  2.400
98|PERNAMBU_IIl | NE Oleo 1063,66 1088,22 2,31% B
57|MARACANAU | | NE Oleo 1197,33 1225,45 2,35%| o0 I
52|CAMPINA GDE NE Oleo 1227,73 1257,15 2,40% i
49|VIANA SE/CO | Oleo 1227,71 1257,13 2,40% I
i 73|GERAMAR | N Oleo 1227,68 1257,1 240%|  1.800 I
i 70|GERAMAR I N Oleo 1227,68 1257,1 2,40% -é :
i 152|TERMOCABO NE Oleo 1212,51 12416 2,40% S 1 500 -
i 53|GLOBAL | NE Oleo 1390,2 1423,65 241%| S :
[ 55|GLOBAL Il NE Oleo 1390,2 1423,65 2,41%)| o€ I
: 67| TERMONE NE Oleo 1214,86 1244,39 2,43% 1.200 i
] 69| TERMOPB NE Oleo 1214,86 1244,39 2,43% I
I 173|NORTEFLU-3 | SE/CO |  Gas 217,53 222,87 2,45% 900 I
i 96| TERMOPE NE Gas 235,01 240,78 2,46%
I 15|LINHARES SE/CO GNL 641,49 661,85 3,17% . .
86|ST.CRUZ NOVA | SE/CO GNL 412,43 425,79 3,24% 600
437|MARAN IV L7 N Gas 376,69 389,01 3,27%
422|MARAN V L7 N Gas 376,69 389,01 3,27% 300
36| MARANHAO IV N Gas 376,69 389,01 3,27%
21|MARANHAO V N Gas 376,69 389,01 o
132 E'o';ETCOE 'I\ﬁ : U NNE g:x:z Zf’éj; 38;2; 0 2900 5.800 8700 11.600 14.500 17.400 20.300 23.200 26.100 29.000
167|P. PECEM | NE Carvao 771,82 822,28 MWh |
A B N R N R _F _FE _® _®_F_F_®_®N_F_F_8B_®B_ 8 °§B 8 8 B &R B _§ _§N N _F _F _® _®_F_F_®_®B_§®F_F_FE_®B_®B_B _8 8 8 &R _§ _§ _§ _§N _§F _F _F _F _F _F _F® _®B_®B_F_F_§B_®B_§8B_B_8 8 8 &8 8 B N | ‘




p Atualizacao

do CVU para o PMO Novembro de 2022

|
1 CVU conjuntural
i
i
i
| UTE GNA | Gas 862,81
I 167|Porto do Pecém | NE Carvao 969,79
170|Suape I NE Oleo 1126,84 1127,91 0,1%
248|MP Paulinia SE/CO Gas 3940,17 3943,96 0,1%
245|Karkey 013 SE/CO Gas 2738,88 2742,19 0,1%
246|Karkey 019 SE/CO Gas 2738,88 2742,19 0,1%
98|Pernambuco Ill NE Oleo 949,76 951,05 0,1%
211|Baixada Fluminense SE/CO Gas 434,98 435,64 0,2%
86|Santa Cruz SE/CO GNL 440,28 441,04 0,2%
176|Porto do Itaqui N Carvao 930,24 931,89 0,2%
57|Maracanau | NE Oleo 1070,56 1072,77 0,2%
163|Porto do Pecém Il NE Carvao 940,28 942,25 0,2%
421|(Maranhdo V N Gas 401,82 402,78 0,2%
422(Maranhdo V N Gas 401,81 402,77 0,2%
249|PORSUD | SE/CO Gas 3067,54 3075,38 0,3%
243|EPPII SE/CO Gas 3632,3 3641,7 0,3%
' 252|Rio de Janeiro | SE/CO Gas 3632,3 3641,7 0,3%
I 250|/PORSUD Il SE/CO Gas 3038,16 3046,8 0,3%
I 52|Campina Grande NE Oleo 1099,51 1102,73 0,3%
I 49|Viana SE/CO Oleo 1099,49 1102,71 0,3%
I 70|Geramar Il N Oleo 1099,47 1102,69 0,3%
I 73|Geramar | N Oleo 1099,47 1102,69 0,3%
I 152(Termocabo NE Oleo 1085,96 1089,18 0,3%
I 53|Global | NE Oleo 1245,47 1249,34 0,3%
I 55|Global Il NE Oleo 1245,47 1249,34 0,3%
I 67|Termonordeste NE Oleo 1089,25 1093,11 0,4%
| 69|Termoparaiba NE Oleo 1089,25 1093,11 0,4%
224|Porto de Sergipe | NE GNL 386,97 389,24 0,6%
140|Maua 3 N Gas 189,78 191,39 0,8%
201|Aparecida Parte | N Gas 189,78 191,39
229|0nga Pintada SE/CO Biomassa 124,48 131,75
106 |ERB Candeias NE Biomassa 97,18 102,86
146(Santa Vitdria SE/CO Biomassa 134,46 142,32
147|Prosperidade | NE Gas 183,28 194
230|Predilecta SE/CO Biomassa 175,91 186,2
212|Maranhdo Il N Gas 94,86 100,41
107|Pampa Sul S Carvao 77,19 81,71

= Divulgado no site da CCEE: 17/10/2022
= Utilizado no calculo do PLD a partir da RVO de Novembro (29/10/2022)

-+--. PLD_max

6.000
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5.000

4.500
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) Variagdo das cotagbes dos Combustiveis: Set/22 — Out/22 S ccee smsg

e OCB| [USS/BBL] =@ Carvio Mineral [USS/TM]  esstmm=Brent [USS/BBL]  ==@==Oleo Diesel [USS/gal] === NYMEX [USS/MMBTU] - Eixo Secundario === JKM [US$$/MMBTU] - Eixo Secundario

600 14/09. 31/12 (Terca) - 9/03 (Domingo) - 01/02 (Segunda) 26/11 (Sexta) OMS : ' 24/02 (Quinta) 100
580 (Sabado)’ surgimento do ! Anuncio pela Arabia Saudita de | Efeito da decisdo da - nova variante do ! Guerra da

560 Ataque na-  corona virus - - reducio do preco de venda do “ Opep+ no corte da Covid "  Ucrania

540 refinaria da- na China - + barril e aumento na producio. + produgdo de petrdleo = - 90
520 Arabia Saudita’ | 1 1 1 1

500 Més OCBI [US$/BBL] CMI [USS/TM] Brent [U$S] ODI [USS$/gal] NYMEX [USS/MMBTU] | JKM [USS/MMBTU] | Cambio [USS]

480 Variagao
460 (set/22-out/22%*)

440 ERedosds Cotag.ao da Média dos d.u. Média dos d.u. Média dos d.u. Média dos d.u. Antepenultimo d.u. Média dos d.u. Média dos d.u.
420 Metodologia 70

80
1,7% -17,9% 3,9% 14,9% -24,5% -29,2% 0,3%

400 P~
380 i i

360 &
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160 i
140 . N

120 i i o i i i

100 | e —_—

20 _ : : e — T PR, — - R4

60 . -—— 10

»>— ] 3 - 1
40 e ¢ s -24,5%

20 I - -

0 1 ! 1 . 1 ! 0
abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
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» Usinas nao simuladas individualizadamente — SIN
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Camara de Comercializacao
de Energia Elétrica

» Curvas de seguranc¢a das usinas do Rio Sao Francisco

> NT-ONS DGL 0118/2022 - CURVAS DE SEGURANCA PARA
OS RESERVATORIOS DAS UHE TRES MARIAS E UHE
SOBRADINHO PARA O PERIODO HIDROLOGICO 2022-

* Resolugdo ANA 2.081/2017

Dispde sobre as condi¢cdes para a operacao do Sistema Hidrico do Rio Sao
Francisco.

Trés Marias

2023

» Para construir as curvas sdo definidas as sequéncias
hidrolégicas criticas afluentes naturais a ambos os

gl 2
90% FAIXA DE OPERACAO NORMAL 2 §| .
80% Defluéncia maxima sem restricao & g? reservatorios.
20% Defluéncia minima = 150 m3/s “1 o L. . . .
. b I » Para cada inicio de més, considera-se um final de
e . . N
s0% Ny f&ﬁgﬁgﬁ?jggﬁ%ﬁgnco < horizonte seis meses a frente, de modo que foram
v Defluéncia minima =150 m¥/s , adotadas as séries de seis meses mais criticas de cada
30% e = TRES MARIAS (6) A .
o FAIXA DE OPERACAO RESTRICAO 396.0 MW _J més em diante.
i Defluéncia minima = 100 m?3/s UHETRES MARIAS
0% — e
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez SOBRADINHO (11) SEG’UEN CIAS CRITICAS DE VAZOES NATURAIS
1.050,0 MW . Volume meta Ano Média
Sobradinho Periodo 305 de | it :
ITAPARICA (11) ( VU)em:|  critico | (m/s)
o ) e 1.479,6 MW dez/21-maif22| 01/06/2022 [ 1970-1971| 2248
o é’”‘f‘le‘f DE OPERACAO NORMAL 49" jan/22-jun/22 |  01/07/2022 1971 180,8
B80% EeTIVenca maxima semr ( - -
i Defluéncia minima = 800 m?3/s » MOXOTO (1) fev/22-jul/22 01/08/2022 2014 143,2
o P. AFONSO 4 (11) I 400,0 MW mar/22-ago/22| 01/03/2022 2017 131,3
60% 24624 MW R abr/22-set/22 | 01/10/2022 2017 94,3
50% ATENGCAO ATENCAO g 1,2e3(11) mai/22-out/22|  01/11/2022 2017 71,3
9% Q méxima = curva Q mdaxima = curva de seguranga, Cedll 44192 MW i -
40 R i ‘I j_unfzz nov/22 |  01/12/2022 2017 72,8
30% Q minima = 800 m?/s Q minima = 800 m?/s ) julf22-dez/22 01/01/2023 2015 141,5
20% ;('1'“6300 ({\11\1& ago/22-jan/23 | 01/02/2023 | 2014-2015| 173,5
10% I s e set/22-fev/23 01/03/2023 2014-2015 | 2510
- out/22-mar/23| 01/04/2023 | 2016-2017 | 337.8 132
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez nov/22-abr/23 01/05/2023 1970-1971 303,77




Camara de Comercializacao
de Energia Elétrica

» Curvas de seguranca das usinas do Rio Sao Francisco

* Curva de seguranga para o reservatodrio da UHE Sobradinho

CURVAS DE SEGURANCA PARA A UHE SOBRADINHO (2022/2023)

——1100 m3/s= = 1150 m3/s

1200 m3/s= = 1250 m3/s

1300 m3/s= = 1350 m3/s 1400 m3/s

100%
A UHE Sobradinho devera defluir o
90% - FAIXA DE OPERACAO NORMAL As defluéncias indicadas correspondem necessdrio para atender as defluéncias da
ARMAZENAMENTOS > 60% DE VOLUME UTIL ao que sera praticado pela UHE Xingo. UHE Xingd e as estimativas de vazles de
80% - ~ ~ n . P UHE Sobradinho s3 ; PN
SEM RESTRIGOES DE DEFLUENCIAS MAXIMAS | L2000 o eporactes e os usos consuntivos e de evaporacdo no
0% (MEDIAS MENSAIS) usos consuntivos de jusante trecho entre essas duas usinas, bem como
a manutengdo do armazenamento minimo
£ 0% de 30% de volume util na UHE Itaparica
5 50%
£
=
S 40%
30%
|
20% - = -
FAIXA DE OPERACAO DE RESTRICAO
10% - ARMAZENAMENTOS < 20% DE VOLUME UTIL
DEFLUENCIAS DEFINIDAS A PARTIR DE RECOMENDACAO DA ANA
0% T T T T T T T T T T
dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23
800 m3/s 800 m3/s 850 m3/s 900 m3*/s = = 950 m3/s 1000 m3/s = = 1050 m?3/d
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P Curvas de seguranga das usinas do Rio Sdo Francisco S ccee i

* Curva de seguranga para o reservatdrio da UHE Trés Marias

CURVAS DE SEGURANGA PARA A UHE TRES MARIAS (2022/2023)
100% -

90% - FAIXA DE OPERACAO NORMAL
ARMAZENAMENTOS > 60% DE VOLUME UTIL
SEM RESTRICOES DE DEFLUENCIA MAXIMAS
70% - (MEDIAS MENSAIS)

80% -+

60%

50%

Volume Util (%)

40%

”ﬂﬁﬂi/y////////////////ﬂwpm

20% - FAIXA DE OPERACAO DE RESTRICAO
ARMAZENAMENTOS < 30% DE VOLUME UTIL
DEFLUENCIAS DEFINIDAS A PARTIR DE RECOMENDACAO DA ANA

30%

10% -

0% T T T T T T T T T T
dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23

w2150 (m3/s)— — 150 (m3/s) 200 (m3/s) 250 (m3/s)
= = 350 (m?/s) 400 (m3/s)= = 450 (m3/s) 500 (m3/s)

300 (m3/s

Em atengao a Carta DGL 1877/2022, de 19 de outubro de 2022, informamos que
» Oficio n2 9/2022/SOE/ANA esta Agéncia avaliou as curvas de seguranca de Trés Marias e Sobradinho para o periodo

hidrologico 2022/2023, constantes da Nota Técnica 118/2022, anexa aquela correspondéncia. A
avaliagao permitiu concluir pela nao objecao a sua utilizagao no periodo hidrolégico 2022/2023.



» Modelagem de Restri¢des Hidraulicas S ccee s

Restricoes de defluéncia das UHEs do Rio Sao Francisco MODIF.DAT

P.CHAVE MODIFICACOES E INDICES
LES GGG .09 0.0.90.00.00.9.9.0.0.9.9.0.0.9.4

Modelagem no Newave

USINA 156 TRES MARIAS
VAZMINT 11 Z02ZZ 400.00

g §| VAZMINT 1 2023 150.00
e
LE E“_) m A partir de USINA 295 FICT.TRES MA
al © Vazdo [m¥/s] Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 zigﬁiig 11 ;8;2 igggg
: .
. USINA 169 SOBRADINHO
TRES MARIAS (6) TRES MARIAS 400 500 400 400 150 - VAZMINT 11 2022 800.00
396,0 MW _J .-
SOBRADINHO 800 - 800 - 800 - osma 172 TTAPRRICA
VAZMINT 11 2022 1100.00
SOBRADINHO (11) LUIZ GONZAGA VAEZMINT 1 2023 800.00
1 CSUO [\/T‘AIV PR
(ITAPARICA) USINA 176 COMP PAF-MOX
coMPLEIO pom e e
i AFONSO- 1.100 - 1.100 - 800 - USTINA 178 XINGO
s MOXOTC) VAZMINT 11 2022 1100.00
. MOXOTO (11) VAZMINT 1 2023 800.00
P. AFONSO 4 (11) 400,0 MW .
24624 MW & | XINGO
. P. AFONSO
1,2e3(11)
4 14192 MW RE DAT
XINGO (\11\) RES MM/AAAA MM/AAAA P RESTRICAO
I 3.162,0 MW XXX KX XKXKX XX XXXX X XXXXXXXKXKXKKKK

Restricao de vazao Restricao de Geracao Poténcia "9 11 2022 11 2022 O 218.00 TRES MARTAS
maxima (m-"/s) Maxima (MW) Maxima da 7 12 2022 12 2022 0 174.40 TRES MARIAS

ov/22 dez/22 nov/22 dez/22 Usina (MW) 799
TRES MARIAS 0,436 500 400 218,00 174,40 396,00

PDTMED*

(MW/m?3/s)
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» Modelagem de Restri¢des Hidraulicas S ccee s

Restricoes de defluéncia da UHE Serra da Mesa

MODIF.DAT
MOdeIagem no Newave P.CHAVE MODIFICACOES E INDICES

p: G000 00 GV 00.0.0.9.9.0.0.0.0.0.9.9.9.9.0.4

| 1emés | 20més | A partir de USINA 251 SERRA MESA
Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 VAZMINT 11 2022 300.00

Vazdo [m¥/s] dezamal m VAZMINT 12 2022 100.00
G | Omds | e | e VAZMINT 6 2023 300.00
- VAZMINT 12 2023 100.00

VAEMINT 6 2024 300.00

Rio Tocantins

SERRA
DAN’ESAMDI
1.275.0 MW

4

CANA BRAVA(m' SERRA DA MESA 300 VAZMINT 12 2024 100.00
450,0 MW VAZMINT € 2025 300.00
VAZMINT 12 2025 100.00
SAO SALVADOR (17 VAZMINT & 202e 300.00
243.2 MW VAZMINT 12 202¢ 100.00
USINA 291 FICT.SERRA M
PEIXE ANGICAL (29) ' VAZMINT 11 2022 300.00
498 75 MW VAZMINT 12 2022 100.00
VAZMINT o 2023 300.00
LAJEADO (38) 3 0 — S | VAZMINT 12 2023 100.00
802,5 MW S Mas Defluéncia (m?/s) | VAZMINT € 2024 300.00
z I Minima Maxima VAZMINT 12 2024 100.00
ESTREITO TOC (17) g | vazMINT 6 2025 300.00
79 MW (3 (1) - -
1.087.2M l Novembro /2022 300 | VAZMINT 12 2025 100.00
I Dezembro/2022 ) 100 - | VAZMINT 6 2026 300.00
: I Jan./2023 a Dez./2026 100 (dez. a maio) e 300 (jun. a nov.) - | VAZMINT 12 2026 100.00
qugsdf !73) ' I 1 Compatibilizagdo com os modelos de curto prazo.
4.245,0 2 Conforme informacio divulgada na reunido do PMO de novembro/2021, em razio da entrada em vigor da Res.|
TUCUR#H (13) I ANA n® 70/2021. :
4.290,0 MW
|
ESPERANGA (1) | FONTE: INFORME SOBRE O PLANEJAMENTO E A PROGRAMACAO DA OPERACAO DOS APROVEITAMENTOS I
373 MW I HIDROELETRICOS DA BACIA DO RIO TOCANTINS NO PMO DE NOVEMBRO DE 2022 l
L |
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» Modelagem de Restrigoes de Geragao S ccee s

Restricao de Geracao Modelagem no Newave
" Geragao Hidraulica Maxima .
- CANDONGA 0

CANDONGA (1) .
140,0 MW Geragdo HidraulicaMaxima|  1°més |  22més |

[MWmed] Nov/2022 Dez/2022
SANTO ANTONIO E JIRAU 7.418,00 7.403,27
BAGUARI (23)
140,0 MW |
AIMORES ©
330,0 MW ]
3
I S RE.DAT
o
MASCARENHAS [ AL IL 4all
(15) 198.0 MW I Rio Mamoré RES USINAS PERTENCENTES AQ CONJUNTO

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

GUA'?%R&E%S) 1 287 285
‘ J 2 139
Rio Guaporé -
999
REES MM/AAAR MM/ARAR P RESTRICAO
KEX XX XAXH XX XXAK X XA XRAKAXEAKK
JIRAU (54) 1 11 2022 11 2022 0O 7418 .00 ESCOAMENTO MADEIRA
3.750,0 MW 1 12 2022 12 2022 0 7403.27 ESCOAMENTO MADEIRA
I 2 11 2022 12 2026 O 0.00 CANDONGA
STO ANTONIO (53}
137

3.568,3 MW I 999



» Modelagem de Restri¢des Hidraulicas S ccee s

Canal de Fuga da UHE Tucurui

Modelagem no Newave

Nov/2022 | Dez/2022

Rio Tocantins

Canal de Fuga [m]

TUCURUI 4,6 4,8

Geragdo Hidraulica | 19més | 22més |

SERRA
DA MESAVSI

1.275,0 MW

&

CANAERAMITE Minima [MWmed] | Nov/2022 | Dez/2022

_ TUCURUI 1.251,3 1.215,0
SAO SALVADOR (17) .
243.2 MW
PEIXE ANGICAL (29) P.CHAVE MODIFICACOES E INDICES
498,75 MW 0000000 QD V600000000 0606.00 60094
LAJEADO (38) 3 -
902,5 MW 3 USINA 275 TUCURUI
z VAZMIN 2000
ESTRE'TOTOC”Y‘ ‘:9 CTFIGA 11 2022 4.60
1.087.2 MW -
CFUGA 12 2022 4.80
_/ CFUGA 1 2023 7.34
TUCURU (1) | W
4.245,0 MW
TUCURUI I (13) GHMIN.DAT
4.290,0 MW
UH ME ANO P MWmedio
ESPERANGA (11) KKK XX XXXX XK XXXX.X
37 3 MW
275 11 2022 0 1251.3
275 12 2022 0 1215.0
275 1 2023 0 1400.0 138




» Modelagem de Restri¢des Hidraulicas S ccee s

Compatibilizacao VminOp x Curva Deplecionamento

97,1% == 95,9%

87,6%
Compatibilizacao do Volume Minimo Operativo \

. 67,4%
no més de dezembro para o REE Norte conforme

Relatdrio Técnico do GT-Metodologia da CPAMP —

n? 05-2021
37,3%
20,8% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8%\0,8% 18.0% 20,8% 20,8%
,U/0
e e e e = g Y —— g e == == =0
TEemmemeseseeseseseememeeememeem e e e TN ’.,"'-'--'-'
15,8% 15,8% 15,8% 15,8% 15,8% 15,8% 10,0% 15,8% 15,8%
10,0%
CURVA.DAT jun/22  jul/22  ago/22  set/22  out/22 nov/22 dez/22 jan/23  fev/23

Curva Referencial de 2022 = = = VMinOp Ref. Tucurui =@ = VMinOp Norte
CURVA DE SEGURANCA (EM % DE EARMX)

XXX
JAN.X FEV.X MAR.X ABR.X MAT.X JUN.X JUL.X AGO.X SET.X OUT.X NOV.X DEZ.X
4 R —
2022 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 _ 20.8 18.0 |
2023 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
2024 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
2025 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
2026 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8

139
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» Restricoes Elétricas S ccee ot

Geracdo Termelétrica por Restri¢des Elétricas Roraima

Geracdao térmica por restricoes elétricas para o ||ha Maua + L L
periodo de Setembro de 2022 a Dezembro de 2026, Iha Manaus
conforme RT-ONS DPL 0387/2022: ~__

> UTEs de Manaus:

v Manaus e Maua.
> UTEs de Roraima:

v'Roraima;
v' A partir de outubro de 2025. ]
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Restricoes Elétricas

Geracao Termelétrica por Restrigoes Elétricas

9.000
8.000

7.000

2.000
1.000
0

\\\“’
Q

Geragdo Térmica (MWmed)

W ) 0 )]
=) (=) =] =)
=) (=) =] =)
o o o o

N \\’”\’”\’”\”\” 0\’”@\”\’”

\r" \ \ \\ﬂ, \\\q’ «\’\' \\’1, \\’1, \\'\, A\"\, v \ D \ s 4 « D \ o A

\
& <°'° <L £ P \ & <L £ & F & L@ £ ® \ <<\ <L NS

M Geragdo Térmica Minima (CCEE) B Geracdo Térmica por Restricdo Elétrica (ONS) retirada do deck da CCEE



p Limites de Transmissao & ccee omsame

Interligagcao Sul-Sudeste —

» As obras que envolvem o eixo em 525 kV Foz
do Iguacgu — Guaira — Sarandi — Londrina

> Prevista para—11/12/2022.

» Seus impactos ndao serao considerados
neste PMO.

> limites:

Estreito

N.P. Priplavera
»

T.Rio

12 més 22 més
Limite Pesada Média Leve Pesada Média Leve
[MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW]

Legenda

Jaguariaiva

Ponta
Grossa
.

138 kV
— 230 KV
— 440 kV
— 500625 kV
800 kV

RSE
FSUL
RSUL

Reducdo de limite em fungdo da expectativa reduzida de geragdo térmica préoximo aos
centros de carga (GPC)

/

[}

1

\
\\

Foz do‘@u

nnba

Leoste

Joinvill

Gaspar 2

Bateias

7’
cmnve
Salto .

Blumenau | 0O

& Nowia (o} Itajai 2

Abdon Batista Biguagu

Machadinho

Nova Santa Rita

> LIMITES DE TRANSMISSAO PARA REPRESENTACAO NO PROGRAMA MENSAL DE OPERAGAO - NOVEMBRO/2022 143

> LIMITES DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ENTRE REGIOES E GERAGAO TERMICA POR RESTRICOES ELETRICAS PARA O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2026



p Limites de Transmiss3o S ccee mmnm

de Energia Elétrica

Interligacao Norte-Nordeste-Sudeste
» Ganho nos limites em relagdo ao PMO de Setembro:
12 més 22 més Legenda
Limite Pesada Média Leve Pesada Média Leve — ow |
[MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] —-cr
Oriximind Marituba -
EXPN Belo Xingu yeonde ’/
FNEN i I 0 Lechuga == Monh{ ~ ".". "' S.LuigmNmelm '
FNNE \ /i y P Parnaiba Il T
A Tueurui A\, Agailéndi
FSENE ) : BALore\ lopatra Fortalo-z: 'agualuana 1l
FNESE ::::’Ms o Teresina ool acatubia Agl mJ.C:‘amama
EXPNE 'y Estrelto Sobral Il poca il o S.Lizla 11y Ceara Mirim
R N E 8.Pelada B,Eé';;‘e:::o;? GN.Plaui o i .
NS N =L R Pl
Eoanas onso ,-.'l o
FNS+FNESE | » ] \ - i Aot Houae
> . 1 Configuracdo 0 (em operagdo) Gilbués Buritiama ¥ e
> Prevista—15/02/2023. msmm Configuragdo 2 (out/23 a jul/24) S oo et J'G.our! AV
ngica; coara 4 amacan
Configuragao 3 (ago/24 a mar/26) s/ Sapéf:y"”“
Limite Amed [MW] mesm Configuragéo 4 (abr/26 a dez/26) s G |
L e iINp e S Janauba 3 Pocoes I
zidnla
Samambaia Py PParaiso 2
L. 80 P.Jusceline,
\ Medeiros Neto Il
G.Valgdares 6
iﬂ Neves:x Iwb?‘? A Mutu
mboreagio . J.Nelva 2
80 8imdo, E 0 e %moz Mesquifta Vians '21 4 4
v ' ®RNSul
Estrelto TorminalRlo  © Campos
> LIMITES DE TRANSMISSAO PARA REPRESENTACAO NO PROGRAMA MENSAL DE OPERACAO - NOVEMBRO/2022 T

> LIMITES DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ENTRE REGIOES E GERAGAO TERMICA POR RESTRICOES ELETRICAS PARA O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2026



p Limites de Intercambio N - SE (Modelos Newave e Decomp)

Representacao NEWAVE

JJu NN I N . . . .

I Naoépossivel |

| modelar |

I explicitamenteo |
limite

[ Tucurui - Xingu I

Limite N-SE =
Estimativa Geracao Belo Monte + Lim. Tucurui - Xingu

Representacao DECOMP |

145

Limite N-SE explicito 145



p Limites de Intercambio N - SE (Modelos Newave e Decomp) & cree munmm

Bipolos Xingu (MW)

PESADA 2.500 2.500 PESADA 6.000 6.000
MEDIA 2.500 2.500 MEDIA 6.000 6.000
LEVE 5.000 6.000

| Limite no Modelo Newave

Previsao UHE Belo

Monte [MW]
DEZ

NOV
PESADA 1 x 500 2 x 500
PESADA 3.000 3.500
MEDIA 0 x 500 1 x 500 MEDIA 2.500 3.000
LEVE 0 x 500 0 x 500 LEVE 2.500 2.500
REN 843/2019 e

Art. 62 § 32 No horizonte comum dos modelos de otimizacao, os dados e informacdes considerados deverao estar

compativeis. 146



» Outras Alteracoes & ccee omsame

Alteragao De Para Informagao
Custos das UTEs dos LENs Custo Variavel Unitario para PMO - 11/2022 CCEE
CVU das UTEs Termopernambuco e Nortefluminense 1, 2,3 e 4 Conforme Despachos SRG/ANEEL n2 3.069/2022 e 3.068/2022 SRG/ANEEL
Troca de Titularidade UHE Barra do Brauna Conforme Resolugdo Autorizativa n? 12.884/2022 SRG/ANEEL
Alteracao de Caracteristica Técnica UTE Hibrido Sao Joaquim Conforme Despacho SRG/ANEEL n? 2.982/2022 SRG/ANEEL
Atualizacao das disponibilidades de geracao térmica das usinas Adequacao das declaragdes de disponibilidade para os dois ONS/AGENTES
existentes primeiros meses revistas na programag¢ao mensal
GHmin conjuntural UHE Itaipu (nov/22 e dez/22) (MWmed)

4.727,7 e 5.000 4.754,5 e 4.892,2 ONS/AGENTE
GHmin 50 Hz + GHmin 60Hz + ANDE + % C. Interno
Suspensdo OPC UG 3 UTE Piratininga Conforme Resolucdo Autorizativa n? 12.884/2022 SRG/ANEEL
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» Decomposicao do PLD — NEWAVE

SIN
14 -
12
10 -
=
= 8 -
=
~
A
(a'4
6 -
4 -
2,98 2,82
—  ameas _\__'
2 -
0,13 0,07 0,00 0,01 0,00 0,00
0 T T . T —— — — T T T )
FCF DC s5 Prel. Out. ENA EARM UNSI Oferta Oferta Carga Interc. Prel. Out. FCF DC s1
(oficial) (FCF NW Hidro. Term. (FCF NW (oficial)
Out.) Nov.)
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Camara de Comercializacio
de Energia Elétrica

* Pontos de Destaque

e Cenario Hidrometeoroldgico

* Anadlise e Acompanhamento da Carga

* Analise das Condi¢Oes Energéticas

e Analise do PLD de Outubro de 2022
* DECOMP
* DESSEM

* PLD Sombra — Aprimoramentos CPAMP 2023

* Analise do PLD de Novembro de 2022
* Restricoes Enquadradas na Previsibilidade no calculo do PLD
* NEWAVE
e DECOMP
* Bandeira Tarifaria
* DESSEM

* Proje¢ao do PLD
 Metodologia de Projecao da ENA
e Resultados da Projecao do PLD de Novembro de 2022
* Publicacao dos decks e resultados

149 * Proximos Encontros do PLD



p Comportamento da FCF do Decomp — Novembro de 2022 — Semana 1

Valor da FCF do Decomp vs PLD Sudeste/Centro-Oeste

S ccee o

Média FCF do DECOMP (R$/MWh)

700 r Submercado
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 4a sem - OUt 1a sem - nov variagao O/o
600 *t+ Sudeste 2,98 0,00 - 100
Sul 2,98 0,00 -100
500 ~ d d
Nordeste 2,98 0,00 - 100
400 Norte 2,98 0,00 - 100
B o~
. 300 - A m
- o o o o ~ o ©O ©O m VU M o o 0o @ o o o o
= 200 0O R K KR KR N M %A 2 7 N o KR KR KRN K K K K
Z N ~ ~ ~ ~ ~ @ @ B | m m ~ ~ ~ ~ ~ LN ~ ~ ~ ~
< 1N N W 1 LN ~ O W O 1N W 1N 1N N W N
& 100 O In 1" 1 n un 9 - W M 1w n n N n n n un
0 r 8 <
N o O N M ™M e
- o)) o N~ g g g 8 kq-o — ﬂ'\ ™~ ) 01
¥ oo N N N
NNl NNl N[N NlA| Nl A N[ D] AN || AN ™
[\l ] AN | N | N o o AN n un nun nun uno nun n nhn n nuh n L unnm
S~ ~ S~ S~ S~ S~ S~ ~
c q>) r‘a E E C 5 (@)
Agosto Setembro Outubro Novembro
14 - V4 - 14 - 7 - 150
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» Comportamento da FCF do Decomp — Novembro de 2022 — Semana 1 S ccoe mmrm

de Energia Elétrica

Fluxo de Intercambio

v’ Limites de exportacdo ndo foram atingidos e os valores da FCF do DECOMP para os submercados nio
desacoplaram

Adi Leve
Pesada Media

3313 13 3478
; 9999 6000

9959 6000 — P
-— FC ; |
- r NE
T 55 oot
e 3313 T
4 6200 N
6200
3313 4100
4015 11500
| | 4100
0 |
4015
2500
5233
0,01
LU >
. 0
700 7126 4700
10200
SoHz -7
bt . v
- —
O/ 4953 2174
6500
AMNDE
6200 0,01
carga média (oficial) | P
carga pesada (oficial) carga leve (oficial)
Prego - Sem Aplicagdo de Limites - FCF DECOMP (R$/MWh) L
Preca - Sem Aplicagio de Limites - FCF DECOMP {R$/MWh) XK | fluxo de intercmbio (MWmédios) Prego - Sem AplicagZo de Limites - FCF DECOMP (RS/MWh)
AXXX fluxo de intercambio (MWmédios) HHXK limite de intercdmbio (MWmédios) el f-lwfo de |f1terca.mbl? (MWmeE:hn.)s]
00 limite de intercambio (MWmédios) XXX limite de interc&dmbio (MWmédios)
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p Comportamento da FCF do Decomp — Novembro de 2022 — Semana 1

R$/MWh

Curva de Oferta e Demanda — SIN

4.000
3.600
3.200
2.800
2.400
2.000
1.600
1.200

800

400

Usinas nao simuladas

individualmente

Inflexibilidade térmica

Inflexibilidade hidrelétrica

RS 0,00/MWh

Carga

N

—(QOferta Hidro

20.000

40.000

60.000

MWmeédio

80.000

100.000
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» Comportamento da FCF do Decomp — Novembro de 2022 — Semana 1 S ccee oz

Armazenamento Esperado X Verificado

v' Armazenamento no SIN ficou abaixo da expectativa anterior com reducdo no Sudeste, Sul e Norte e
elevacao no Nordeste.

59,0 1
58,0 -
57,0 56,7

56,0 -

55,0 A

54,0 -

% EARM Maxima

-e Previsto —e—Realizado

53,0 | l
x N

6@6‘

A EARM [MWmes]

| -1233 | -205 | 103 | -182 | | -1517 | 153




p Comportamento da FCF do Decomp — Novembro de 2022 — Semana 1

Camara de Comercializacao
de Energia Elétrica

Carga — 12 semana de Novembro

MWmeédios

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

o
i N
23
S »
y (5]
T
Sudeste

Sul

Nordeste

69.856

Norte

67.622

SIN

Dados do deck RV3 de Outubro vs RVO Novembro

-2 409

-1 066

-566 -57

SIN
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» Geragao Térmica com Despacho Antecipado — Novembro de 2022 — Semana & ccee @i

Indicacao do despacho de UTEs a GNL com despacho antecipado

Santa Cruz Nova Luiz O. R. Melo Porto do Sergipe

Semana |Geragdo Comandada por Patamar Motivo d Geracao Comandada por Patamar Motivo d Geracao Comandada por Patamar Motivo d
de Carga [MWmed] otivo do de Carga [MWmed] otivo do de Carga [MWmed] otivo do
Despacho Despacho Despacho

De mm Leve Pesada Média Leve Pesada Média Leve

29/10 04/11 114.9 114.9 114.9 INF 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
05/11 11/11 210.7 210.7 210.7 INF 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
12/11  18/11 245.4 245.4 245.4 INF 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
19/11 25/11 257.8 257.8 257.8 INF 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
26/11  02/12 179.1 179.1 179.1 INF 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
03/12 09/12 480.5 480.5 480.5 INF 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
10/12 | 16/12 480.5 480.5 480.5 INF 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
17/12  23/12 480.5 480.5 480.5 INF 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
24/12 | 30/12 480.5 480.5 480.5 INF 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -
Motivo do Despacho:
INF = Inflexibilidade (Considerado no Célculo do PLD) Santa Cruz Nova: Inflexibilidade declarada pelo agente até 30/12/2022 para fins de
OM - Ordem de Mérito (Considerado no Célculo do PLD) comissionamento a quente do Ciclo Combinado. A estimativa de geracao pode ser
RE -> Restricdo Operativa (N&o considerado no Calculo do PLD) atualizada a qualquer momento. 155

GE -> Seguranca Energética (Nao considerado no Calculo do PLD)



» Comportamento da FCF do Decomp — Novembro de 2022 — Semana 1 S ccee oz

Modelagem da Restricao de Defluéncia das Usinas do Rio Parana

12 més | emes

Vazdo [m%¥s] Novembro/ZZ Dezembro/ZZ

PORTO PRIMAVERA 4.600 4.600
JUPIA 4.000 16.000 4.000 16.000
& Limites: pesada media leve
& 4+ e IS — o R Fpo——m—— oo +
& ir e1 inf. sup. inf. sup. inf. sup.
& 4+ e IS — o R Fpo——m—— oo +
&

R — E—46— PORTC PRIMAVERD
ILHA SOLTEIRA (36) % & Vazao defluente minima de 4600 m3/s de acordo com o FSARH 533
& Vazao defluente minima de 3900 m3/s de acordo com o FSARH 28%4, aceito em 29/07/2022, walido ate 31/10/2022

3.444,0 MW
&
TRES IRMAOS (37) HO 85 1 3
807.5 MW Lo 85 1 43594 .1 4366.7 4234 .8
‘ : Lo 85 2 4600.0 4500.0 4c00.0
JUPIA @) o 85 1 ac L ooee
£-45- JUPIA

& Vazao defluente minima de 4000 m3/s de acordo com o FSAZRH 212, aceito em 26/08/2021
PORTO PRIMAVERA(8)] & vazao defluente minima de 3300 m3/s de acordo com o FSARH 3280, acelito em 27/09/2022, walido ate 31/10/2022

1.540,0 MW .
& Vazao defluente maxima de 16000 m3/s de acordo com o FSARH 213
&
HQ 91 1 &
LQ 91 1 3794.1 16000.0 3766.7 16000.0 3634.8 16000.0
LQ 91 2 4000.0 16000.0 4000.0 16000.0 4000.0 16000.0
cQ 91 1 45 1 QDEF
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Camara de Comercializacao
de Energia Elétrica

p Comportamento da FCF do Decomp — Novembro de 2022 — Semana 1

S (ce

Modelagem da Restricao de Defluéncia das Usinas do Rio Sao Francisco

Vazdo [m¥s] Novembro/22 Dezembro/22

500 400 400

TRES MARIAS 400

Q
o
7}
5 SOBRADINHO 800 8.000 800 8.000
©
— rd
o XINGO 1.100 8.000 1.100 8.000
2 & Limites: pesada media leve
o & ++ ++ - B t+t———————— +t—————— tt——————— +t——————— +
& ir el inf. sup. inf. sup. inf. sup.
& ++ ++ F-——————— ++——————— ++-—————— ++-—-—————- ++-——————- ++-—————— +
TRES MARIAS (6) :
AW &—156—- TRES MARILS
S~ & Politica Operativa UHE Tres Marias — De acordo com o Informe da Bacia do Rio Saoc Francisco
& Vazao defluente minima ds 450 m3/s walido ate 21/10/2022
I & Vazao deflusente minima de 400 m3/s walido d= 01/11/2022 ate 31/12/2022
SOBRAD”QHO (11) & Vazao defluente maxima de 500 m3/s valido ate 30/11/2022
& Vazac defluente maxima de 400 m3/s valide de 01/12/2022 ate 31/12/2022
&
1 ]
lTAPARK:A 11 Lo 41 1 414.7 300.0 416.7 S00.0 426.1 300.0
1.479,6 dv' Lo 41 2 400.0 300.0 400.0 S00.0 400.0 300.0
o Lo 41 3 400.0 450.0 400.0 466.7 400.0 480.0
N Lo 41 =] 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0
< MOXOTO (11) co 41 1 156 1 QDEF

P.AFONSO 4 (11) 400,0 MW &-169- SOBRADINHO

24624 MW

P. AFONSO
1_ 2e3 (1)
1.419,2 MW

1.050,0 MV -I-
HO 41

XINGO (11)
| 3.162,0 MW

& Varao defluente maxima
& Politica Operativa UHE
& Vazao defluente minima
&

HQO 213 1 3

Lo 213 1 800
co 213 1 1659

&

&—178- ¥NINGO

& Politica Operativa UHE
& Vazao defluente minima
& Vazac deflusnte maxima
&

HQ 21¢ 1 13

Lo 21é 1 1100
co 21e 1 178

&

de 8000 m3/s de acordo com o FSARH 220
Sobradinho - De acordo com o Informe da Bacia do Rio Sao Francisco
de 500 m3/s

aooo 800 8000 ao0 ao000
1 QDEF

¥ingo - De acordo com o Informe da Bacia do Rioc Sac Francisco
de 1100 m3/s walido ate 31/12/2022
de 8000 m3/s valido ate 31/12/2022

BOOO 1100 8000 1100 8000
1 QDEF
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» Comportamento da FCF do Decomp — Novembro de 2022 — Semana 1 S ccee oz

Modelagem da Restricao de Defluéncia das Usinas do Rio Tocantins

£
E 12 més T
=
2 Vazao [m¥s] Novembro/22 Dezembro/22
Qmin Qmax Qmin Qmax
SERRA
OANESS (o) PEIXE ANGICAL 360 - 360 -
SERRA DA MESA 300 - 100 -
CANA BRAVA (17) o .
450,0 MW & Limites: pesada media leve
& ++ ++ +-————— ++-——————- ++-——————- ++-——————- ++-——————- ++-——————- +
% & ir el inf. sup. inf. sup. inf. sup.
SAQ SALVATIOR “_":]. &  ++ o+ A———————e e th———————— e th———————— tt———————— +
2432 MW .
£—257—- PEIXE RANGICAL
& Vazao defluente minima de 2360 m3/s de acordo com o FSARH 440
PEIXE ANGICAL (29) ‘
498,75 MW HQ 118 3 c
LAJEADO (38) @ Lo 118 1 260 360 360
902,5 MW 3 co 118 1 257 1 QDEF
i)
—_ &
o
ESTREITO TOC (17) E &—251—- SERERA DA MESA
1.087.2 MW & Politica Opsrativa UHE Serra da Mesa — De acordo com o Informe da Bacia do Rioc Tocantins
& Vazao defluente minima de 200 m3/s wvalido ate 30/11/2022
& Vazao defluente minima de 100 m3/s wvalido de 01/12/2022 ate 31/12/2022
- &
TUCURUI (13) H 105 1 e
42450 MW °
T 13) Lo 105 1 300.0 300.0 200.0
]LEH;:IUI;IRIFJP"J{ Lo 103 > 220.0 233.3 260.0
e Lo 103 & 100.0 100.0 100.0
co 105 1 251 1 oDEF 158

&



» Comportamento da FCF do Decomp — Novembro de 2022 — Semana 1 S ccee oz

Modelagem da Restricao de Gera¢ao Minima da UHE Tucurui

£
E
m
: Geragdo |  1emés | 2°més
L= . s . 7 .
o Hidraulica Minima
29/10 até 18/11 | 19/11 até 25/11 | 26/11 até 02/12 | Dezembro/2022
[MWmed]
SERRA z
DA MESA (16) TUCURUI 1.260 1.255 1.215 1.215
12750 MW
thBRhUA[1?;I &*:k:Ir:Ir:k:k:k********************** EIIETRONORTE e e e e dhe e ke ke ke e e e e ke ke ke e ke e e ke ke ke e e e e ke ke ke e
450,0 MW & |-~ PATAMAR 1 ———||-—— PATAMAR 2 ————||——— PATAMAR 3 ———— |
& RE EST GMTIN GMBX GMTIN GMAX GMTIN GMRX
S.IELD SALVADOR [1?] & HH p.o 4 B30 20 3 3 20 0 2 U D B 2 2 2 2 2 2 3 2 2 DD B DD B0 2 2 2 2 2 2 2 3 g 2 D000
2432 MW &
&—275—- TUCURUI
& Minimo —---» Informacaoc do Agente: 1260 MW nas ssmanas 1 a 2 / 1255 na ssmana 4 / 1215 MW na ssmana 5 & no mss 2
& Para guedas em torno de £6m, sincronizacao de 5 UGs da CFl com potencia minima de 277 MW cada (para prevenir vibracao excessiva)
PEIXE ANGICAL [EQ] & + UGs 24 e 25 com 20 MW cada. UGs 2, 4 = & podendo operar como Compensador Sincrono.
498,75 MW &
RE 241 1 &
LME.ADDIBB] _g LU 241 1 1260 1260 1260
o075 MW 3 LU 241 4 1255 1255 1255
) g LU 241 = 1215 1213 1213
< FU 241 1 275 1
ESTREITOTOC (17) 2 s
1.087.2 MW
TUCURUI (13)
42450 MW
TUCURUI Il (13)
42900 MW
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p Comportamento da FCF do Decomp — Novembro de 2022 — Semana 1

Modelagem do Hidrograma de Pimental e Belo Monte

S ccee o

» Para o DECOMP, no ano de 2022 é utilizado o Hidrograma B.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Hidrograma A | 1.100 | 1.600 | 2.500 | 4.000 | 1.800 | 1.200 | 1.000 | 900 | 750 | 700 | 800 | 900
Hidrograma B | 1.100 | 1.600 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 900 | 750 | 700 | 800 | 900
Fonte: Resolu¢ao ANA n° 911 de 2014, Anexo lll.
E—314- PIMEMNTAL

& Vazao minima do trecho de vazao reduzida entre Belo Monte Complementar = Belo Monte Casa de Forca Principal

& Hidrogramas de vazao defluente minima estabelecidos no anexo III da resolucao ANA numsro 911, de julho de 2014
& Atendimento pricritario em relacac ao desvio

&

HQ 258 1 &

Lo 258 1 T770.6 Tee.7 747.8
Lo 258 2 800.0 800.0 800.0
LS 258 L 840.0 833.3 820.0
Lo 258 & S00.0 S00.0 S00.0
co 258 1 314 1 QDEF

&
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» Comportamento da FCF do Decomp — Novembro de 2022 — Semana 1 S ccee oz

Modelagem da Curva Referencial de Deplecionamento da UHE Tucurui

Guennn ELETRONORTE s e s s s e s n s s s mmm o mmmmmmnsnnsosnsseeseenmnneennnnnnnnon
g¥dkdkdddd CURVA REFERENCIAL DE DEPLECIONAMENTO DA UHE TUCURUI 2022 — NT-ONS DOP 0063/2022 &t
& ago set out nov dez |
& Em VU B7.E6 £7 .4 27.32 1 15.1 10.0 : Curva de Deplecionamento da UHE Tucurui
Valor E d
& Em Hm2 34148.2 26273.9 14540.3 | 7445.6  3398.2 . e s
& Limites: s00 2] 35,9 T : : 100,0
& ++ ++ tm—————— tt———————= + o : LI
& ir =1 inf. sup. i I : g
& ++ ++ t———— tH———————— + g 3o I I o0
£-275- TUCURUT 3 : g
2000 I 40,0
& 1 |
BV 101 1 6 1000 | R
v 101 1 3898.2 '"t?:P°'add° para o ; I ..
ultimo dia da | 1
LV 101 5 7216.7 7216.7 | Wl | wo | ot | ok L nov |
— semana 5 B Ger Tusurul 2150 3000 3a00 I 3000 1800 I
LV 101 2 3858.2 3858.2 EUTEs 2103,2 2183 2185 2182 2185 I 2185 2185 I
oV 101 1 275 1 VARM EEUHEs (Sem TUC) 5250 2736 1491 1215 1113 : 1665 3911
5 Pequenas 357 402 a4 615 5B5 I B34 598
— a7.1 95,9 876 67,4 37,3 I 15,1 10 :
N Ger Tusurui  EEEUTEs =l UHEs (Sem TUC) Peguenas Tl iee S - - - -

Fonte: ONS, PMO Julho
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» Penalidade das Restrigoes de Niveis Minimo por REE S ccee omag

No DECOMP
Niveis meta de Energia Armazenada Minima informados através do registro HE no arquivo dadger.rvX.
Hard no estagios semanais e soft no estagio mensal.

Definicao do valor de penalidade

O valor da penalidade é atualizado a cada revisao, conforme a mesma metodologia de calculo utilizada no passado para
a CAR (NT-ONS DPL 098/2013)

Penalidade de nao atendimento da RHE:
P,oimin = (1,005 x Maxqyy)* = 1,005 x 4.147,79 = 4.168,53 > primeiro multiplo de 10 maior = 4.170,00
Sendo que: Max yy = RS 4.147,79 /MWh {UTEs Luiz OR Melo, Viana | e Povoagao | (12 PCS) }

Rvo Nov/2022 [N
& Subsistema SUDESTE
(REE | Nov/2022 | Dez/2022 ¢ men supmenE

Sudeste 20% 20% & Meta de 20% nivel penalidade
&
Parana 20% 20% HE 100 2 20.0| 1 a170.0|0 |0
Paranapanema 20% 20% HE 100 2 20.04 2 4170.010 o
HE 100 2 20.0| 3 4170.0|0 |0
Sul 30% 30% HE 100 2 20.0| 4 a170.0(0 |0 Hard/SOft
i HE 100 2 20.0| 5 4170.0|0 |0
Iguacu 30% 30% oM 100 1 I
Nordeste 23,5% 23,5% &
. HE 101 2 0.0 € 4170.0|0 |1 162
Norte 20,8% 18% oM 101 1




» Comportamento da FCF do Decomp — Novembro de 2022 — Semana 1 S ccee oz

Modelagem da Geragcao Minima da UHE Itaipu

X BLOCO 10 *** RESTRICAC ITAIPY ***

X (REGISTRC RI)

% —————————————— —rlﬁ-ﬁ-ﬂ-r —————— ekl [ — T-1-1--rt —————— r""“i}: ———————————— - [

i | -————~ - FPATl-——f—————————~ N —— b paT 2——4-—— - S E— F———-BpT 3—-——p-——--—--—- |

¢ TUHE EST =3 I MINGO JMaxe0d IMINSO [MAXSO ANDE| MINEO lMaxen | MINSD I Max50 =aNDE | MINED |MhX6G| MINSO |th5ﬂ LMDE
¥ XKXH X X xxxxxxXtXXXXXxl-:xxxxxxxtxxx}ixxxxxxx]xm}i}ixltxxxxxmx xxxHXKKKKXXHI:HKKxxXXkXXXXHl:HxxxxXX}XXXXKKxHxxK

1T &E 1 1 2000 1 7000 I 30329 ITﬁﬂU 2339l 2000 I Jo00 1 2985 ITﬂﬁﬂ 225 1 2000 ITGGG I 2500 Q7000 1811
i &E& & 1 1 2000 : TOo0 : 2248 :Tﬁﬂﬂ 2848l 2000 : 7000 1 31m2 ITQQQ 2782 1 2000 ITGGG I 2605 17000 2205
Itaipu 60Hz

Minimo GHmin

Setor No. UGs. .
Unidade UGs

ITAIPU 60HZ 4 500 2.000

Itaipu 50Hz {ANDE + CI/2 + ESCOA. ELO CC FURNAS} {No.UGs * Min. Unid.} Max{GHmin(1), GHmin(2)}
A A
f

f | [ |
Maés Patamar ANDE Cl/2 FURNAS GHmin (1) No. UGs Minimo Unidade GHmin (2)
[MWmed] [MWmed] [MWmed] [MWmed] [MWmed] ) ’ [MWmed] [MWmed]

Novernb Pesada 2320 19,0 700 3039 5 500 2 500 3039
°;’§;“2 O Média 2267 18,0 700 2985 5 500 2500 2985
Leve 1794 17,5 400 2211 5 500 2500 2500
Pesada 2829 19,0 400 3248 6 500 3000 3248
Dezembro .
ooy Média 2764 18,0 400 3182 6 500 3000 3182 163
Leve 2188 175 400 2 605 5 500 2 500 2 605




p» Comportamento da FCF do Decomp — Novembro de 2022 — Semana 1

R$/MWh

Decomposi¢ao da FCF do Decomp - SIN

S ccee:

Média FCF do DECOMP (R$/MWh)

1 4 ] SUBMSICAdo 43 sem - out 12 sem - nov Variagao %
Sudeste 2,98 0,00 - 100%
1 2 n Sul 2,98 0,00 - 100%
Nordeste 2,98 0,00 - 100%
Norte 2,98 0,00 - 100%
10 -
A ENA Mensal de Nov/2022
8 1 A > -RS 0,16/MWh [2° més da RV3 vs RVO]
A ENA
l" \I [GWmed] % da MLT
6 - : | ‘ A > -RS 2,82/MWh SIN +2,3 +5
I LN ]
| - \ SE +1,1 + 3
1/
: 11 I N + 3,7 +92
4 - ! 1! -
2,98 | 2,82 11 I
- e 1
T I lllllll I
5 _ I i i
: I : |
. |
\ ) 0,01 001 001 001 000 000 000 0,00
O T T T T T T T T T
RN D D P o \2 < \O S N
&k ?$ $ PS xS \'k
o R <<¢ 20 oc°
?Q? N od* V\oq‘& ?cf
?‘e\‘ ?(e\‘ 164



p Passo de Vazoes da Decomposicao do DECOMP — Novembro de 2022 — Semassacdee oo

ENA Novembro de 2022 SIN: + 2,3 (+ 5%)
. ’ (i}
50 50,1 / 100% 48,6 / 97%
46,3 ; 92% - Norte: + 3,7 (+ 92%)

. 0,
3;57% Nordeste: - 0,6 (- 12%)

10,9 ; 117%
Sul: - 1,9 (- 21%)

20
29,1; 93% 30,2 / 96% Sudeste: + 1,1 (+ 3 %)
10
0
Novembro RVO Novembro
(Média 22 Més - RV3 Outubro)*
B Sudeste W Sul ™ Nordeste Norte - SIN MLT
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p» Bandeira Tarifaria para Novembro de 2022

>  Sistematica de acionamento

Cor da Bandeira Gatilho

I:)I-Dmin <= I:)I-Dgatilho <= PLD"mSUp_Verde

IDLDIiminf_amareIa < PI-Dgatilho <= PI-Dlimsup_amarela

PLD"mi”f—Verme'hOl < PLDgat"hO <= PI-Dlimsup_vermelhol
PI-Dliminf_vermelhoz < I:)l-DgatiIho <= PLDmax

> Calculo do PLDliminf_pat e PLDlimsub_pat:

_ LiminfPat

PLDilmEﬂI_pn: = min |PLD,,,, max |PLD,,,, , (1 EHMM)
CFhand .

LimSupPat

PLDiimsup par = min |PLD,, ... max |PLD,,;, , (1 CHpan d)
GFpand/ 1.
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» Bandeira Tarifaria para Novembro de 2022 S ccee ssan

> Valor das variaveis:

Variavel Valor
PLD,,qx (R$/MWh) 646,58
PLD,,;, (R§/MWh) 55,70
GHypnqa (MWmed) 46.668 Geragao (MWmed)
G Fband ( MWme d) 55.351 Despacho por GE previsto 0
GSFband (MWmed) 0,84
» Limites de Acionamento das Bandeiras:
Cor da Bandeira | Valor (RS/MWh) Gatilho
I Werde | o000 RS 55,70/MWh < PLD < R$ 199,55/MWh
Amarela 29,89 RS 199,56/MWh < PLD < RS 431,62/MWh
65,00 RS 431,63/MWh < PLD < RS 577,93/MWh
97,95 RS 577,94/MWh < PLD < RS 646,58/MWh
»  PLD gatilho:
Variavel Valor
PLD g4sitho (R$/MWh) 55,70 e
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» Analise do Prego Horario — 12 Semana — Novembro S ccee omag

Balanc¢o Energético do SIN

90.000
80.000
70.000
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O O O O 1 e 1 AN O O O O v v+ = AN O O O O « v 1 AN O O O O v 1 = N O O O O v~ v 6N O O O O v c 1 N O O O O o v «— N
29-out 30-out 31-out 1-nov 2-nov 3-nov 4-nov
— emn e mmm e e e e = mmSomaGT SomaUNS|I mmSomaGH —SomaDemanda
. H (o]} i ré .
I 29/out: Acionado o 42 nivel de Balanco Energético do SIN [MWmed] —— e — S —

I contingéncia. O PLD serd o CMO do

ia de UNSI nos uItlmos 5anos: |
DECOMP (CCEE) da semana operativa a

19.170 MWmed

GT

|qua|odia pertence, aplicando-se os limites GH Inflex. Total UNSI Carga _—— — : —_—  — ————
estruturais, conforme definido no PdC. arga Média do DECOMP I




» Analise do Prego Horario — 12 Semana — Novembro S ccee omag

PLD Horario — Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte

60 PLD vale/pico RS 55,70/MWh

50
40
s
S 30
£
20
10
0
8888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888
8888008 J88880dn8J8888d848J8888d4848J883888dnu8J8888d88888884d4417g
29/out 30/out 31/out 01/nov 02/nov 03/nov 04/nov
—— N —— NE —— S —— SE ——FCF DECOMP SE ~ -+-»-- CMO CCEEN  ---=-- CMO CCEE NE -+ CMO CCEES -~ CMO CCEE SE
Variacdo do PLD [RS/MWh]
FCF DECOMP  CMO CCEE — — — —
Média Maximo Minimo Variacao [%]
SE/CO 0,00 0,00 55,70 55,70 55,70 0%
S 0,00 0,00 55,70 55,70 55,70 0%
173 NE 0,00 0,00 55,70 55,70 55,70 0%
\ 0,00 0,00 55,70 55,70 55,70 0%




}Tratamento CCEE: aquiVO OPERUT.DAT § CCee ina: stz

Ajuste da condicao inicial das UTEs TermoRIO e TermoPB

* Arestricao de geragao minima da UTE Termorio é representada pela RE 613 no arquivo ENTDADOS.DAT do caso ONS;
* Por se tratar de um despacho por razao elétrica, 0 mesmo nao é considerado pela CCEE e a restricao é comentada;

* No caso CCEE, os dados de condicdo inicial das unidades ligadas por conta do SGI sdao alterados para “desligado” no arquivo
OPERUT.DAT;

* O despacho de TermoPB é consequéncia do monitoramento do somatério dos fluxos nas linhas LT 230 kV Goianinha / Norfil, LT 230
kV Jodo Pessoa II/Mussuré Il C1, e LT 230 kV Jodo Pessoa II/Mussuré Il C2, conforme diretrizes para a Programacdo e Operacdo do
SIN - Elei¢gOes 2022.

OPERUT.DAT (INIT) - 30/10/2022

ONS
47 TEEBMORIO 12 1 200,000 24 0 0O 4 d.
CCEE
k. Tratamento realizado pela CCEE, compatibkbilizado com a desconsideracac da BE €13 para o caso CCEE
E 47 TEEMORIO 12 1 00,000 24 0 0 4 0.
47 TEEMORIO 12 0 0.000 Tlese 0O 0O 0 0.
OPERUT.DAT (INIT) - 31/10/2022
ONS
&9 TERMOPR 2 1 41.000 24 0 0 1 0.
CCEE
& Iratamento realizado pela CCEE
181 & ©9 TEEMOPB 2 1 41.000 24 0 0 1 0.
&9 TEEMOFB 2 0 0.000 2le 1 0 0 i
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» Disclaimer

183

A CCEE alerta e ressalta que é de responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado
e demais interessados a obtencao de outros dados e informacdes, a realizacao de
analises, estudos e avaliacbes para fins de tomada de decisdes, definicao de
estratégias de atuacao e comerciais, assuncao de compromissos e obrigacoes e
qguaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condicao. Assim,
nao cabe atribuir a CCEE qualquer responsabilidade pela tomada de decisoes
administrativas e empresariais relacionadas ao tema. E proibida a reproducdo ou
utilizacao total ou parcial do presente sem a identificacao da fonte.



p» Metodologias

 Metodologias de Projecao de ENA:
* Projecao de ENA por Redes Neurais Artificiais
e Transformacao Logaritmica

e Metodologia de Simulacao:
* Simulacao Encadeada NEWAVE e DECOMP

184



» Projecao de ENA por Redes Neurais Artificiais

* Transformacao Logaritmica

t=1,2,..,4ltimo més
ENA(t+ 1) =
ENA(t,t —t,t — 27, ...,t — dgT)

Dados de Entrada

= = AMI —| Para Treinamento da [—
Transformacao RNA

Logaritmica do

sinal da ENA d
Dados de Entrada .
= —»| FNN g - o —| RNA Treinada
il o o il para Previsao da ENA

R ENA(t+ 1) =
0 U U ——— ENA(t,t — t,t — 21, ...,t — dgT)

t = més atual, ..., més atual + 13

Resultado da
-+—— Projecaodologda |=e——
ENA

ENA Recuperacao
(projecao) do sinal

1§

i4%
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» Projecao de ENA por Redes Neurais Artificiais & (cee s

* Encadeamento da Rede Neural Artificial

L _ ENA(t +1) =
ENA(t,t — T,t — 21, ..., t — dgT) ENA(G.t — 3,8 — 20t — dgt) ENA(t+1)
Dados c!e~Entrada RNA 1 ENA. (ttl)
para Previsao da ENA (projecao)
‘ ENA(t + 2)
ENA(t+1—-1,t+1—21,...,t +1—dg7)
> RNA 1 — ENA. (ttz)
(projecao)
‘ ENA(t + 3)
ENA(t+2—1,t+2—21,...,t + 2 —dg7)
- RNA 1
ENA (t+3)
(projecao)
ENA(t + 13 13 -2 13 — dg1) ‘ ENACE +13)
t+ -T,t+ - 27, ...,t+ —dgT
- RNA 1 . ENA.(t+~14)
(projecdo)
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» Projecao do PLD: Simulagao Encadeada NEWAVE e DECOMP

Descricao: Com o objetivo de melhor emular o procedimento de calculo do PLD, para cada més que se deseja projetar o PLD

S (cee

Camara de Comercializacao
de Energia Elétrica

sao processados um NEWAVE e dois DECOMPs (um de operacdo, com premissas de geracdo térmica por seguranca
energética, e um de preco) de forma sequencial, encadeando o processo para todo o horizonte de projecao.

Més M

Més M+1

Més M+2

|

|

Premissas PMO, Projecdo de
ENA/Previsdo de Vazdes més
M, Sensibilidades més M, etc.

e o2

FCFy.1

Projecdo de
ENA/Previsdo de
VazBes més M+1,
Sensibilidades més
M+1, etc.

DECOMP
(operagdo)

DECOMP

(prego)

Niveis de Reservatdrio das UHEs, Despacho
Antecipado GNL e VazGes com Tempo de Viagem

Projecdo de
ENA/Previsdo de
VazBes més M+2,
Sensibilidades més
M+2, etc.

DECOMP
(preco)
FCF1

PLD,,

Niveis de Reservatorio das UHEs, Despacho
Antecipado GNL e Vazées com Tempo de Viagem

(operagao)

DECOMP

PI-DM+1

PLDw.,

Sao processados varios NEWAVE e DECOMP que consultam varias Funcdes de Custo Futuro atualizadas!
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» Premissas 5 ccee oo

Projecao do PLD: Projecao de ENA por Redes Neurais (log da ENA)

Sensibilidade 1: Projecao de ENA por Redes Neurais (log da ENA), Limite Superior da realizagao da ENA de Novembro

Sensibilidade 2: Projecao de ENA por Redes Neurais (log da ENA), Limite Inferior da realizagdao da ENA de Novembro

Sensibilidade 3: ENA SE 90%, S 100%, NE 60% e N 80%

Sensibilidade 4: ENA SE 60%, S 100%, NE 60% e N 80%

Todos os casos consideram:
Simula¢ao Encadeada NEWAVE e DECOMP
Despacho Térmico por Ordem de Mérito
Aprimoramentos do GT Metodologia/CPAMP a partir de janeiro de 2023:
PAR(p)-A
Alteracao dos critérios de parada para convergéncia do modelo Newave
CVaR (25,35)
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- 2022 e 2023: PLD,,, = RS 646,58/MWh, PLD,,,, = RS 55,70/MWh
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- 2022 e 2023: PLD,,, = RS 646,58/MWh, PLD,,,, = RS 55,70/MWh
* Média 2023: Média dos meses de janeiro e dezembro de 2023
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- 2022 e 2023: PLD,,, = RS 646,58/MWh, PLD,,,, = RS 55,70/MWh
* Média 2023: Média dos meses de janeiro e dezembro de 2023
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Tabela Resumo da Projecao do PLD

210

SE/CO nov/22 dez/22 jan/23 fev/23| mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23

Proj. PLD 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Proj. PLD, LS 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Proj. PLD, LI 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 56 56
Proj. PLD, % MLT (SE 90%) 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Proj. PLD, % MLT (SE 60%) 56 56 56 67 109 176 124 56 71 83 56 147 293 292
S nov/22 dez/22 jan/23 fev/23| mar/23 abr/23] mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23| nov/23 dez/23

Proj. PLD 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Proj. PLD, LS 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Proj. PLD, LI 56 56 56 56 56, 56 56 56 56 56 56| 57 56 56
Proj. PLD, % MLT (SE 90%) 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Proj. PLD, % MLT (SE 60%) 56 56 56 67 109 176 124 56 71 83 56 147 293 292
NE nov/22 dez/22 jan/23 fev/23| mar/23 abr/23| mai/23 jun/23 jul/23| ago/23 set/23 out/23| nov/23 dez/23

Proj. PLD 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Proj. PLD, LS 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Proj. PLD, LI 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 56 56
Proj. PLD, % MLT (SE 90%) 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Proj. PLD, % MLT (SE 60%) 56 56 56 67 109 176 124 56 71 83 56 147 293 292
N nov/22 dez/22 jan/23 fev/23| mar/23 abr/23] mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23| nov/23 dez/23

Proj. PLD 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Proj. PLD, LS 56 56 56 56 56, 56 56 56 56 56 56| 56 56 56
Proj. PLD, LI 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 56 56
Proj. PLD, % MLT (SE 90%) 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Proj. PLD, % MLT (SE 60%) 56 56 56 67 109 176 124 56 71 83 56 147 293 292
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Balanco Operativo

Sensibilidade 1: Limite Superior de ENA
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Balanco Operativo

Sensibilidade 2: Limite Inferior de ENA
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Balanco Operativo

Sensibilidade 3: Percentual da MLT (SE: 90%, S: 100%, NE: 60% e N: 80%)
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Balanco Operativo

Sensibilidade 4: Percentual da MLT (SE: 60%, S: 100%, NE: 60% e N: 80%)
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Estimativa da Garantia Fisica Sazonalizada MRE (2022)

UHEs - Expansao
(MWmédio)
S3ao Roque
Curua-Una
Pacot3do (PCH_ACR)
Pacot3do (PCH_ACR)

GF Sazo
- perdas (=4,371%) jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
(MWmédio)

Sudeste 30.386 32.952 33.035 28.394 27.522 31.678 32.130 31.458 33.869 34.815 35.185 33.363
Sul 7.543 8.280 8.298 7.034 6.804 7.689 7.783 7.661 8.363 8.589 8.601 8.229
Nordeste 5.462 5.878 5.875 5.071 4.909 5.736 5.819 5.672 6.140 6.322 6.390 6.051
Norte 8.902 9.170 9.071 8.088 7.808 9.865 9.927 9.478 10.359 10.747 10.947 10.255

52.294 56.280 56.278 48.587 47.043 54.969 55.659 54.269 58.731 60.473 61.123 57.897
Sul 10,5 27,0 27,3 25,9
Norte 0,2 4,7 4,7 4,5
Sudeste 3,7 14,5
Sul 39,1
SIN 95% 102% 102% 88% 85% 99% 99% 98% 106% 109% 111% 105%

Expansdo UHEs -
(MWmédio)

Sul 10,0 25,8 26,1 24,7
Norte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,5 4,5 4,3
SIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 30,3 30,6 29,0

Expansdo PCH part.

MRE e perdas jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 nov/22 dez/22
(MWmédio)
Sudeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 13,9
Sul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,4
SIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 51,2
GF Sazo . . . .
Sudeste 30.386 32.952 33.035 28.394 27.522 31.678 32.130 31.458 33.869 34.815 35.189 33.377
Sul 7.543 8.280 8.298 7.034 6.804 7.689 7.783 7.661 8.373 8.614 8.628 8.291
Nordeste 5.462 5.878 5.875 5.071 4.909 5.736 5.819 5.672 6.140 6.322 6.390 6.051
Norte 8.902 9.170 9.071 8.088 7.808 9.865 9.927 9.478 10.359 10.752 10.951 10.259
SIN 52.294 56.280 56.278 48.587 47.043 54.969 55.659 54.269 58.741 60.503 61.157 57.977

* Estimativa de perdas globais considera o historico dos ultimos 12 meses



Estimativa da Garantia Fisica do MRE para fins de Repactuacao
do Risco Hidroldgico (2022)

GF FLAT Proj.PLD
- perdas (=4,371%) jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 nov/22 dez/22
(MWmédio)

Sudeste 31.976 32.182 32.292 32.201 32.220 31.982 32.151 32.073 31.901 31.850 31.845 31.878
Sul 7.938 8.086 8.112 7.977 7.966 7.763 7.789 7.811 7.877 7.857 7.785 7.863
Nordeste 5.748 5.740 5.743 5.751 5.747 5.791 5.822 5.783 5.783 5.783 5.783 5.781
Norte 9.368 8.956 8.867 9.173 9.141 9.960 9.934 9.663 9.757 9.832 9.908 9.798

55.030 54.965 55.014 55.102 55.073 55.496 55.696 55.330 55.318 55.321 55.321 55.321

UHEs - E a

Sdo Roque 10,6 26,6 26,6 26,6
Curua-Una Norte 0,2 4,6 4,6 4,6
Pacotdo (PCH_ACR) Sudeste 3,6 14,6
Pacotdo (PCH_ACR) Sul 39,3

Expansdo - perdas
R I I T e
(MWmédio)
Sul 10,2 25,4 25,4 25,4
Norte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,4 4,4 4,4
SIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 29,8 29,8 29,8

Expansao PCH part.

MRE e perdas jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
(MWmédio)
Sudeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 9,1
Sul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 24,5
SIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 33,6
GF FLAT ) 4 ! -

o s
Sudeste 31.976 32.182 32.292 32.201 32.220 31.982 32.151 32.073 31.901 31.850 31.848 31.887
Sul 7.938 8.086 8.112 7.977 7.966 7.763 7.789 7.811 7.887 7.882 7.816 7.913
Nordeste 5.748 5.740 5.743 5.751 5.747 5.791 5.822 5.783 5.783 5.783 5.783 5.781
Norte 9.368 8.956 8.867 9.173 9.141 9.960 9.934 9.663 9.757 9.836 9.912 9.803
SIN 55.030 54.965 55.014 55.102 55.073 55.496 55.696 55.330 55.328 55.351 55.358 55.384

 De acordo com a Resolucao Normativa ANEEL n2 684 de 11 de dezembro de 2015, o montante do risco hidrolégico a ser transferido aos

consumidores utiliza como base a quantidade mensal de garantia fisica sazonalizada de forma uniforme (“flat”).
* Estimativa de perdas globais considera o historico dos ultimos 12 meses
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Média 2022

Meédia 2021: 73%

Média 2020: 80,2%

Media 2019: 81%
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85,1%

Média 2022

Meédia 2021: 73%

Média 2020: 80,2%

Media 2019: 81%
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85,1%

Média 2022

Meédia 2021: 73%

Média 2020: 80,2%

Media 2019: 81%
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Camara de Comercializacio
de Energia Elétrica

* Pontos de Destaque

e Cenario Hidrometeoroldgico

* Anadlise e Acompanhamento da Carga

* Analise das Condi¢Oes Energéticas

e Analise do PLD de Outubro de 2022
e DECOMP
 DESSEM

* PLD Sombra — Aprimoramentos CPAMP 2023

* Analise do PLD de Novembro de 2022
* Restricoes Enquadradas na Previsibilidade no calculo do PLD
« NEWAVE
« DECOMP
* Bandeira Tarifaria
e DESSEM

* Proje¢ao do PLD
 Metodologia de Projecao da ENA
e Resultados da Projecao do PLD de Novembro de 2022
* Publicacao dos decks e resultados

253 ¢ Proéximos Encontros do PLD



» Publicacao dos decks utilizados para projecao do PLD S ccee omag

* Desde marco de 2015, por um prazo de 2 anos, ficam disponiveis no site da CCEE os dados de
entrada e as saidas dos modelos Newave e Decomp utilizados para os estudos de projecao do
Preco de Liquidacao das Diferencas — PLD;

e Os arquivos serao disponibilizados na Biblioteca Virtual do site da CCEE e poderao ser acessados
pelo caminho:

* Home > Precos > Painel de Precos > Projecao do PLD

§ ccee A CCEE v~ COMUNICACAO v DADOS E ANALISES v PRECOS A MERCADO v DOCUMENTOS v/ Q |;]

MATERIAIS DE APOIO

Comité PMO PLD Deck de precos SMAP Hydroedit Vazedit

b e ———

-~
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» Decks da Projecao

Camara de Comercializacao
de Energia Elétrica

* Relagdo dos meses de estudo e pastas com os arquivos de entrada dos modelos:

Més de estudo Newave Decomp - Operagao Decomp - Preco
nov/22 11 nov22_RVO_logENA _Mer_n_m_0O 11 nov22_RVO_logENA Mer_d_oper_ m_0 | 11 nov22_RVO_logENA_Mer_d_preco_m_0
dez/22 11 nov22 RVO_logeNA Mer n_m_1 11 nov22 RVO_logeNA Mer_d oper m_1 | 11 nov22 RVO _logeNA Mer_d preco m_1
jan/23 11 nov22 RVO_logeNA Mer_n_m_2 11 nov22 RVO_logeNA Mer_d oper_ m_2 | 11 nov22 RVO_logeNA_Mer_d _preco_ m_2
fev/23 11 nov22 RVO_logeNA Mer n. . m 3 11 nov22 RVO_logeNA Mer d oper m_ 3 | 11 nov22 RVO logeNA Mer d _preco m 3
mar/23 11 nov22 RVO |logeNA Mer n. . m 4 11 nov22 RVO _logeNA Mer _d oper m 4 | 11 nov22 RVO logeNA Mer _d_preco m 4
abr/23 11 nov22 RVO _logeNA Mer n. . m 5 11 nov22 RVO_logeNA Mer d oper m 5 | 11 nov22 RVO logeNA Mer _d preco m 5
mai/23 11 nov22 RVO _logeNA Mer_ n_.m_6 11 nov22 RVO_logeNA Mer _d oper m 6 | 11 nov22 RVO logeNA_ Mer_d preco_m 6
jun/23 11 nov22 RVO_|logeNA Mer_ n_m_7 11 nov22 RVO_logeNA Mer _d oper m 7 | 11 nov22 RVO logeNA_ Mer_d preco m 7
jul/23 11 nov22 RVO logeNA Mer n._ m_8 11 nov22 RVO logeNA Mer_d oper m 8 | 11 nov22 RVO logENA Mer d preco m_8
ago/23 11 nov22_RVO_logENA Mer_n_m_9 11 nov22_RVO_logENA _Mer_d _oper_ m_9 | 11 nov22_RVO_logENA_Mer_d_preco_m_9
set/23 11 _nov22_RVO_logENA_Mer_n_m_10 11 nov22_RVO_logENA_Mer_d_oper_m_10 | 11_nov22_RVO_logENA_Mer_d_preco_m_10
out/23 11 nov22_RVO_logeNA_Mer_n_m_11 11 nov22_RVO_logENA_Mer_d_oper_m_11 | 11_nov22_RVO_logENA_Mer_d_preco_m_11
nov/23 11 nov22 RVO_logeNA Mer_n_m_12 11 nov22 RVO _logeNA Mer_d oper_m_12 | 11 nov22_RVO _logeNA_Mer_d _preco_ m_12
dez/23 11 nov22 RVO_logeNA Mer_n_m_13 11 nov22 RVO_logeNA Mer_d_oper_m_13 | 11 _nov22_RVO_logeNA_Mer_d_preco_m_13

255

Nomenclatura adotada:

“11_nov22_RV0": Nome do estudo — RVO de novembro de 2022;
“logENA”: Projecao de ENA a partir do log da ENA por REE;

“Mer”: Despacho térmico por Ordem de Mérito;
“n”: Newave;

“d_oper”: Decomp de operacao;

“d_preco”: Decomp de preco.



Camara de Comercializacio
de Energia Elétrica

* Pontos de Destaque

e Cenario Hidrometeoroldgico

* Anadlise e Acompanhamento da Carga

* Analise das Condi¢Oes Energéticas

e Analise do PLD de Outubro de 2022
* DECOMP
* DESSEM

* PLD Sombra — Aprimoramentos CPAMP 2023

* Analise do PLD de Novembro de 2022
* Restricoes Enquadradas na Previsibilidade no calculo do PLD
* NEWAVE
« DECOMP
* Bandeira Tarifaria
* DESSEM

* Proje¢ao do PLD
 Metodologia de Projecao da ENA
e Resultados da Projecao do PLD de Novembro de 2022
* Publicacao dos decks e resultados

256 ¢ Préximos Encontros do PLD



» Proximas datas do Encontro do PLD
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17/ago 20/jul 08/jun

_$_o_$-?/—.c a—

01/ago 27/jun
29/ago 31/out
|

T O 3 ?—$-?-$-

eee é)-?/—c_

& brasi X B suica

28/11 = 13:00

Estamos avaliando a alteracdo da data desse Encontro

*data alterada

Todas as edicdes serao promovidas as 15h

Local: Transmissao ao vivo por WEBEX



Encontro

Obrigado!

Geréncia Executiva de Precos,
Modelos e Estudos Energéticos
31/10/2022
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