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Ao Senhor

Alessandro D’Afonseca Cantarino

Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL

Superintendente de Regulacdo dos Servicos de Geragéo

ASSUNTO: Carta de encaminhamento da NT Conjunta NT-ONS DOP n° 0036/2023 e
CCEE n°® 4517/2023 — Aplicacdo da REN ANEEL 1032/2022 no PMO e Célculo do PLD de
Fevereiro de 2023.

Prezado Superintendente,

1. Em atendimento aos 8 5°e 6°do Art. 27 da Resolug&o Normativa ANEEL n° 1.032, de
26 de julhode 2022, encaminhamos a Nota TécnicaConjuntaNT-ONS DOP 0036/2023
e CCEE n°4517/2023, detalhando ainconsisténcia que impactou no Programa Mensa
da Operagdo — PMO e no célculo do Preco de Liquidagcdo das Diferencas — PLD,
identificada durante o0 més de fevereiro de 2023, referente aos modelos NEWAVE,
DECOMP e DESSEM abaixo citada:

¢ N&o consideracdo do despacho ANEEL n° 140/2023, de 24 de janeiro de 2023,
na Revisdo 0 do PMO de fevereiro de 2023 para atualizagdo dos valores dos
CVUs do complexo termelétrico de Jorge Lacerda.

2. A Nota Técnica Conjunta apresenta também as acfes de melhoria para mitigar a
recorréncia de inconsisténcias de natureza similar.

Atenciosamente,

Maria Candida Abib Lima Rui Guilherme Altieri
Gerente Executiva de Programacédo da Operagéo do ONS Presidentedo Conselhode Administracdo da CCEE
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1 Inconsisténcia na definicao dos Custos Variaveis Unitarios do
complexo termelétrico de Jorge Lacerda utilizadas na
simulacao computacional dos modelos de otimizacao
energética referente ao PMO de Fevereiro de 2023

1.1 Introducao

A Resolugdo Normativa n® 1.032 da Agéncia Nacional de Energia Elétrica —
ANEEL, “REN ANEEL 1.032”, de 26 de julho de 2022 consolida os atos
regulatorios relativos a elaboragdo do Programa Mensal da Operacéo Energética
— PMO, para a formacdo do Custo Marginal da Operacdo — CMO e do Preco de
Liquidagcdo de Diferengas — PLD, apresentando no Artigo n°® 27 as diretrizes a
serem aplicadas na hipétese de identificacdo de erros no processo de formacéo
do PLD, relativos:

I. ainsercédo de dados;
II.  ao cadigo fonte em qualquer programa da cadeia de modelos; ou
lll.  arepresentacdo de qualquer componente do sistema.

No dia 03/02/2023 foi publicado no SINTEGRE o Informe ONS - PMO 002/2023 e
no site da CCEE o Comunicado 109/23. Os documentos, transcritos a seguir,
apontam inconsisténcia na definicdo dos Custos Variaveis Unitarios (CVUs) do
complexo termelétrico de Jorge Lacerda definido pelo Despacho ANEEL
n° 140/2023.

Em funcdo da inconsisténcia identificada, os valores foram corrigidos a partir da
Revisédo 1 do PMO de Fevereiro e, portanto, foram considerados nos casos dos
modelos de médio, curto e curtissimo prazo (NEWAVE, DECOMP e DESSEM)
do dia 04/02/2023, que foram divulgados na sexta-feira (03/02/2023), atendendo,
ao estabelecido na REN ANEEL n° 1.032, de 26 de julho de 2022, a qual indica
em seu Art. n° 27 que “Na hipotese de identificagdo de erro no processo de
formagédo do PLD, o ONS e a CCEE deverao corrigi-lo, produzindo-se efeito no
dia subsequente a identificag&o".

"Informe ONS - PMO 002 /2023

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a Camara de Comercializacao
de Energia Elétrica (CCEE) informam que identificaram uma inconsisténcia na
definicdo dos Custos Variaveis Unitarios — CVUs - do complexo termelétrico de
Jorge Lacerda, na simulacdo computacional dos modelos de médio e curto
prazos NEWAVE e DECOMP referente ao Programa Mensal da Operacéo (PMO)
de Fevereiro de 2023.
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A inconsisténcia identificada refere-se a andlise da vigéncia dos valores de CVU
retificados pelo despacho ANEEL n° 140/2023, de 24 de janeiro de 2023. Na
ocasido da revisdo do CVU para PMO do més de fevereiro de 2023, entendeu-se
gue a vigéncia dos novos valores teria se encerrado em 31 de dezembro de
2022. Entretanto, ao reavaliar os termos do despacho, foi identificado que os
CVUs das usinas citadas deveriam passar a considerar os valores publicados no
Diario Oficial a partir do dia 26/01/2023. Por outro lado, para o primeiro més, foi
mantida a declaracdo do agente na elaboracdo do PMO, uma vez que os valores
declarados foram inferiores aos valores do despacho n° 140/2023, aplicando-se
o disposto no item 1.3.1.2 do Submddulo 4.3 - Procedimental - dos
Procedimentos de Rede do ONS.

A Tabela 1 apresenta um resumo das diferencas identificadas entre os

patamares de carga em referéncia:
Tabela 1 - Diferencas identificadas nos CVUs do complexo termelétrico Jorge Lacerda

Diferencas

Usina PMO fevereiro/23 Correcéo Diferencas
(R$/MWh) (R$/MWh) (R$/MWh)
I 392,82 410,13 17,31
[l 333,15 351,30 18,15
11 331,67 342,60 10,93
[\ 285,18 294,20 9,02

Em funcdo da identificacdo dessa inconsisténcia, os valores serdo corrigidos a
partir da Revisdo 1 do PMO de Fevereiro e, portanto, serdo considerados nos
casos dos modelos de médio, curto e curtissimo prazo (NEWAVE, DECOMP e
DESSEM) do dia 04/02/2023, a serem divulgados na sexta-feira (03/02/2023). A
realizacdo dessa atualizacdo visa cumprir a determinacdo da Resolucéo
Normativa Aneel n°® 1.032, de 26 de julho de 2012, a qual indica, em seu Art. 27,
que “Na hipdtese de identificagdo de erro no processo de formagéo do PLD, o
Operador Nacional do Sistema Elétrico — ONS e a CCEE deverao corrigi-lo,
produzindo-se efeito no dia subsequente a identificacdo".

Para esclarecer eventuais duvidas ou solicitar mais informagfes, entre em
contato através do e-mail relacionamento.agentes@ons.org.br

Geréncia Executiva de Planejamento Energético/Geréncia de Estudos
Energéticos

Geréncia Executiva de Programacéo da Operacao/Geréncia de Programacéo
Mensal

Geréncia Executiva de Programacdo da Operacdo/Geréncia de Programacao
Diaria
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Diretoria de Operacéao

Diretoria de Planejamento”

A CCEE deu publicidade a inconsisténcia em seu site no dia 03/02/2023, por
meio do Comunicado CCEE 109/2023, transcrito abaixo.

“CO 109/2023 - Nova Funcao de Custo Futuro do modelo NEWAVE de
fevereiro de 2023 a partir da segunda semana operativa de fevereiro de
2023

A Camara de Comercializacdo de Energia Elétrica (CCEE) e o Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informam que disponibilizaram nova funcéo
de custo futuro do modelo NEWAVE de fevereiro de 2023 em fungcdo da
identificacdo de uma inconsisténcia na definicdo dos Custos Variaveis Unitarios
(CVUs) do complexo termelétrico de Jorge Lacerda.

A inconsisténcia identificada refere-se a andlise da vigéncia dos valores de CVU
retificados pelo despacho Aneel n° 140/2023, de 24 de janeiro de 2023. Na
ocasido da revisdo do CVU para o Programa Mensal de Operacao (PMO) do més
de fevereiro de 2023 entendeu-se que a vigéncia dos novos valores teria se
encerrado em 31 de dezembro de 2022. Entretanto, ao reavaliar os termos do
despacho, foi identificado que os CVUs das usinas citadas deveriam passar a
considerar os valores de CVU publicados no Diario Oficial a partir do dia
26/01/2023.

Por outro lado, para o primeiro més, foi mantida a declaracdo do agente na
elaboracdo do PMO, uma vez que os valores declarados foram inferiores aos
valores do despacho 140/2023, aplicando-se o disposto no item 1.3.1.2 do
Submaodulo 4.3 — Procedimental - dos Procedimentos de Rede do ONS.

A Tabela 1 apresenta os valores de CVU do complexo termelétrico Jorge
Lacerda e as diferencas identificadas:

Tabela 1 — Diferencas identificadas nos CVUs do complexo termelétrico Jorge Lacerda
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Pb!O Correcao Diferencas
Usina fevereiro/23
(R$/MWh) (R$/MWh) (R$/MWh)
Jorge Lacerda Al 410,13 392,82 17,31
Jorge Lacerda A2 351,30 333,15 18,15
Jorge Lacerda B 342,60 331,67 10,93
Jorge Lacerda C 294,20 285,18 9,02
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Em funcdo da identificacdo dessa inconsisténcia, os valores foram corrigidos a
partir da segunda semana operativa de fevereiro e, portanto, serdo considerados
nos casos dos modelos de médio, curto e curtissimo prazo (NEWAVE, DECOMP
e DESSEM) do dia 04/02/2023, que estdo sendo divulgados nesta sexta-feira
(03/02/2023).

A realizacdo dessa atualizacdo visa cumprir a determinagcdo da Resolucdo
Normativa Aneel n°® 1.032, de 26 de julho de 2012, que indica, em seu Art. 27
que: “Na hipétese de identificacdo de erro no processo de formagao do PLD, o
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a CCEE deverao corrigi-lo,
produzindo-se efeito no dia subsequente a identificacdo".

Home > O que fazemos > Precgos > Deck de Precos

Para esclarecer eventuais ddvidas ou solicitar mais informacfes, entre em
contato com a Central de Atendimento: 0800-881-2233 / 0800-72-15-445 ou
atendimento@ccee.org.br”

1.2 Identificacdo da Falha Relacionada a Inconsisténcia

Apés o recebimento dos dados dos agentes para a Revisdo 1 do PMO de
fevereiro de 2023, identificou-se declaragdo de CVU pelo agente DIAMANTE
GERACAO distinta da ent&o considerada para a RVO.

Por conta desta diferenca, observou-se que néo foi considerado o despacho
ANEEL n° 140/2023, de 24 de janeiro de 2023, na Revisdo 0 do PMO de
fevereiro de 2023 para atualizagdo dos valores dos CVUs do complexo
termelétrico de Jorge Lacerda. Desta forma, no Modelo NEWAVE foi corrigido o
valor do CVU das usinas termelétricas Jorge Lacerda Al, A2, B e C no arquivo
CLAST.DAT. Para o primeiro més, foi mantida a declaragdo do agente na
elaboracdo da RVO do PMO de Fevereiro de 2023.

Para analisar o impacto dessa inconsisténcia, foi reprocessado o modelo
NEWAVE do ONS para a RVO do PMO de Fevereiro de 2023. Na Figura 1 sdo
apresentadas as diferencas entre os Custos Totais de Operacdo, CMOs médios
anual e CMOs médios mensais dos quatro primeiros meses, obtido pelo modelo
NEWAVE.
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Figural —Valores e Diferencas dos Custos Totais de Operacdo e CMOs do NEWAVE do ONS
da Reviséo 0 e da Revisdo 1 do PMO de Fevereiro de 2022 com a atualizagdo dos CVUs do
Complexo Jorge Lacerda

PMO FEVEREIRO - 2023 - REV 0 NW v28.0.3

Novos CVUs para o
Complexo J. Lacerda

PMO FEVEREIRO - 2023 - REV 1 NW v28.0.3

Custo Total de Operacio RS x 1076 Desvio Padr3o Custo Total de Operagdo RS x 10%6 Desvio Padrio Diferencas
Valor Esperado Total 25.318,73 117,73 Valor Esperado Total 25.460,79 118,25 CTO 142,06 0,6%
Custo de Gerac3o Térmica 24.690,98 43,93 Custo de Geragdo Térmica 24.813,58 42,94 CGT 122,60 0,5%
Custo de Déficit 0,00 0,00 Custo de Déficit 0,00 0,00 cD 0,00 0,0%

CMOs médios anuais (R$/MWh) CMOs médios anuais (R$/MWh) Diferenga CMOs med anuais
Subsistema 2023 2024 2025 2026 2027 Subsistema 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
Sudeste 0,00 040 297 1576 21,41 Sudeste 0,00 0,53 322 1444 20,62 0,00 013 025 -1,32 -0,79
sul 0,00 040 297 1578 21,58 Sul 0,00 0,53 3,22 1447 20,75 0,00 013 025 -1,31 -0,83
Nordeste 0,00 037 2,68 1424 1933 Nordeste 0,00 0,38 2,85 1295 18,48 0,00 001 017 -1,29 -0,85
Norte 0,00 038 271 1434 1943 Norte 0,00 0,39 2,89 13,01 1858 0,00 001 018 -1,33 -085

CMOs médios mensais (R$/MWh) CMOs médios mensais (R$/MWh) Diferenga CMOs med mensais
Subsistema _jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 Subsistema jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23
Sudeste 0,00 000 000 0,00 Sudeste 0,00 0,00 000 0,00 0,00 000 000 0,00
Sul 0,00 000 000 0,00 sul 0,00 0,00 000 0,00 000 000 000 0,00
Nordeste 0,00 000 000 0,00 Nordeste 0,00 0,00 000 0,00 0,00 000 000 0,00
Norte 000 000 000 0,00 Norte 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00

A identificacdo dessa inconsisténcia implicou em alteragdo no arquivo

DADGER.RV0O do DECOMP, conforme apresentado nas Figuras 2 e 3.

Figura2 — CVU no arquivo DADGER.RV0 do modelo DECOMP — Publicacéo Oficial (RV0)

& ________________________________________________________________________________________
& BLOCO 4 *** CRDASTRO UTE **%
& (REGISTROS CT)
& ________________________________________________________________________________________
& | PATAMAR DE CARGA |
& USINA | | PESADA | MEDIA | LEVE |
&¥ COD S5U NOMEDAUSINES| |INFL|DISP|CVUCVUCVU|INFL|DISP|CVUCVUCVU|INFL|DISP|CVUCVUCVU]
& |1 |11 | | | | | | | | |
&CT
CT 24 2 J.LACER. C 1 330.0330.0 285.18330.0330.0 285.18330.0330.0 285.18
CT 24 2 J.LACER. C 2 0.0330.0 285.18 0.0330.0 285.18 0.0330.0 285.18
CT 25 2 J.LACER. B 1 110.0220.0 331.67110.0220.0 331.67110.0220.0 331.¢€7
CT 25 2 J.LACER. B 2 0.0220.0 331.e7 0.0220.0 331.67 0.0220.0 331.¢€7
CT 26 2 J.LAC. R1 1 0.0 80.0 35%2.82 0.0 80.0 382.82 0.0 80.0 35%2.82
CT 217 2 J.LAC. R2 1 110.0110.0 333.15110.0110.0 333.15110.0110.0 333.15
CT 217 2 J.LAC. RZ 2 0.0110.0 333.15 0.0110.0 333.15 0.0110.0 333.15
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Figura3 — CVU no arquivo DADGER.RV0 do modelo DECOMP — Revisado (RV0)

BLOCO 4 *%* (CADASTRO UTE *%*
(REGISTROS CT)

| PATRMAR DE CARRGA |

USINA | | PESADA | MEDIA | LEVE |

&% CoD 35U NOMEDAUSINES| |INFL|DISP|CVUCVUCVU|INFL|DISP|CVUCVUCVU|INFL|DISP|CVUCVUCVU]|

&

&CT
CT 24 2 J.IACER. C 1  3320.0330.0 285.18330.0330.0 285.18330.0330.0 285.18
CT 24 2 J.LACER. C 2 0.0330.0 285.18 0.0330.0 285.18 0.0330.0 285.18
CT 24 2 J.LRCER. C € 0.0330.0 294.20 0.0330.0 294.20 0.0330.0 294 .20
CT 25 2 J.LRCER. B 1 110.0220.0 331.67110.0220.0 331.67110.0220.0 331.67
€T 25 2 J.LACER. B 2 0.0220.0 331.67 0.0220.0 331.67 0.0220.0 331.67
€T 25 2 J.LACER. B 6 0.0220.0 342.60 0.0220.0 342.60 0.0220.0 342.60
CT 26 2 J.IAC. Al 1 0.0 80.0 392.82 0.0 80.0 392.82 0.0 80.0 392.82
CT 26 2 J.LRC. B1 € 0.0 80.0 410.13 0.0 80.0 410.13 0.0 80.0 410.13
CT 27 2 J.LRC. B2 1 110.0110.0 333.15110.0110.0 333.15110.0110.0 333.15
cTr 27 2 J.LAC. A2 2 0.0110.0 333.15 0.0110.0 333.15 0.0110.0 333.15
cT 27 2 J.IAC. B2 6 0.0110.0 351.30 0.0110.0 333.15 0.0110.0 333.15
A nova Fungé&o de Custo Futuro (FCF) gerada pelo modelo NEWAVE em fungéo
da correcdo do arquivo CLAST.DAT foi considerada pelo modelo DECOMP a
partir da Revisédo 1 do PMO de Fevereiro de 2023.
Para analisar o impacto dessa inconsisténcia no caso de curto prazo do ONS, foi
reprocessada a FCF do modelo DECOMP para o PMO de Fevereiro de 2023. Na
Tabela 1 sdo apresentadas as diferencas entre os valores de CMO por patamar
de carga, para cada subsistema, da publicacdo oficial e do caso revisado.
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Tabela 1 — Func¢do de Custo Futuro do modelo DECOMP do ONS para os dois casos do PMO
de Fevereiro de 2023 (RV0)

Pesada 0,00 0,00 0,00

Sudeste/Centro- Média 0,00 0,00 0,00
Oeste Leve 0,00 0,00 0,00
Média Semanal 0,00 0,00 0,00

Pesada 0,00 0,00 0,00

Média 0,00 0,00 0,00

sul Leve 0,00 0,00 0,00
Média Semanal 0,00 0,00 0,00

Pesada 0,00 0,00 0,00

Média 0,00 0,00 0,00

Nordeste Leve 0,00 0,00 0,00
Média Semanal 0,00 0,00 0,00

Pesada 0,00 0,00 0,00

e Média 0,00 0,00 0,00
Leve 0,00 0,00 0,00

Média Semanal 0,00 0,00 0,00

Na analise dos resultados da Tabela 1 observa-se que ndo houve diferenca na
FCF do modelo DECOMP do ONS entre os casos oficial e revisado para os
quatro subsistemas.

A identificagdo dessa inconsisténcia implicou na alteragcdo dos arquivos da FCF,
isto é, o mapcut.rvO e cortdeco.rvO, gerados pelo modelo DECOMP para a
execucédo do modelo DESSEM.

A fim de simular o impacto dessa inconsisténcia no modelo DESSEM utilizado
pelo ONS para o calculo do CMO, foi reprocessado o deck relativo ao dia 03 de
fevereiro de 2023 considerando os arquivos da FCF atualizados. A Figura 4
apresenta o CMO para os quatro subsistemas, em base semi-horéaria, para os
casos oficial e revisado.
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Figura 4 — Diferenca de CMO entre os casos DESSEM oficial e revisado do ONS, para o dia

03/02/2023, com a atualiza¢ado dos arquivos da FCF -SE, S, NE e N
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Observa-se através da Figura 4Figura que ndo houve diferenca de CMO entre

0s casos oficial e revisado nos quatro subsistemas para o dia simulado.

Para analisar 0 impacto da inconsisténcia do CVU do Complexo Jorge Lacerda
no caso da CCEE, foi reprocessado o modelo NEWAVE da CCEE referente ao
Célculo do PLD de Fevereiro de 2023. Na Figura 5 sdo apresentadas as
diferencas entre os Custos Totais de Operacdo, CMOs médios anual e CMOs
médios mensais dos quatro primeiros meses para o0 caso CCEE, obtido pelo

modelo NEWAVE.

Figura5 — Valores e Diferencas dos Custos Totais de Operacdo e CMOs do NEWAVE da

CCEE da Revisédo 0 e daRevisdo 1 do PMO de Fevereiro de
do Complexo Jorge Lacerda

2022 com a atualizagédo dos CVUs

PMO FEVEREIRO - 2023 - REV 0 NW v28.0.3 PMO FEVEREIRO - 2023 - REV 1 NW v28.0.3 Novos CVUs para o
Complexo J.Lacerda
Diferengas
Valor Esperado Total 24.764,70 127,58 Valor Esperado Total 24.960,04 125,63 cTo 195,34 0,8%
Custo de Gerag8o Térmica 24,123 91 47,09 Custo de Geragdo Térmica 24.225,69 45,76 CGT 101,78 0,4%
Custo do Déficit 0,00 0,00 Custo do Déficit 0,00 0,00 D 0,00 0,0%

CMOs Médios anuais (R$/MWh) CMOs Médios anuais (R$/MWh)

Sudeste/Centro Oeste 0,00 0,34 299 16,00 2232 Sudeste/Centro Oeste 0,00 0,34 2,92

sul 000 034 299 1605 22,48 sul 000 034 292
Nordeste 000 031 2,70 1429 2038 Nordeste 000 025 263
Narte 000 033 275 1438 2044 Narte 000 029 264

Diferengas CMOs anuais para o oficial

1425 21,19 000 000 007 175 1,13
1429 21,42 000 000 -007 176  -1,06
1286 19,24 000 006 -007 143 -1,14
1303 1933 000 004 011 135 111

CMOs Médios mensais (R$/MWh) CMOs Médios mensais (R$/MWh)

Diferengas CMOs mensais para o oficial

Sudeste/Centro Oeste 0,00 0,00 0,00 0,00 Sudeste/Centro Oeste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sul 000 000 000 000 Sul 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordeste 0,00 000 000 0,00 Nordeste 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Norte 000 000 000 0,00 Norte 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Observa-se na Figura 5 que ndo houve diferenca de CMOs médios dos 4
primeiros meses entre os casos oficial e revisado nos quatro submercados para
o NEWAVE da CCEE, em que todos o0s casos apresentam o valor de
R$ 0,00/MWh. Em relagdo ao Custo Total de Operacdo, nota-se que 0s
resultados dos dois casos sdo muito proximos. Ja em relagdo ao CMO médio
anual do caso CCEE, as maiores diferencas se encontram no ano de 2026,
sendo a maior delas de R$ 1,76/MWh no submercado Sul.

Para analisar o impacto dessa inconsisténcia no caso de curto prazo da CCEE,
foi reprocessada a FCF do modelo DECOMP para o PMO de Fevereiro de 2023.
Na Tabela 2 s&o apresentadas as diferencas entre os valores de CMO por
patamar de carga, sem aplicacdo dos limites estruturais, para cada submercado,
da publicacéo oficial e do caso revisado.

Tabela 2 — Funcé&o de Custo Futuro do modelo DECOMP da CCEE para os dois casos do PMO
de Fevereiro de 2023 (RV0) sem aaplicacdo dos limites regulatorios

Pesada 0,00 0,00 0,00
Sudeste/Centro- Média 0,00 0,00 0,00
Oeste Leve 0,00 0,00 0,00
Média Semanal 0,00 0,00 0,00
Pesada 0,00 0,00 0,00
Média 0,00 0,00 0,00
Sul Leve 0,00 0,00 0,00
Média Semanal 0,00 0,00 0,00
Pesada 0,00 0,00 0,00
Média 0,00 0,00 0,00
Nordeste Leve 0,00 0,00 0,00
Média Semanal 0,00 0,00 0,00
Pesada 0,00 0,00 0,00
Média 0,00 0,00 0,00

Norte
Leve 0,00 0,00 0,00
Média Semanal 0,00 0,00 0,00

Na andlise dos resultados da Tabela 2, observa-se que n&o houve diferenga na
FCF do modelo DECOMP da CCEE entre os casos oficial e revisado para os
qguatro submercados.

A fim de simular o impacto dessa inconsisténcia no modelo DESSEM utilizado
pelo CCEE para o célculo do PLD, foi reprocessado o deck relativo ao dia 03 de
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fevereiro de 2023 considerando os arquivos da FCF do modelo DECOMP
atualizados. A Figura 6 apresenta o PLD para os quatro submercados, em base
horéria, dos casos oficial e revisado.

Figura 6 — Diferenca de PLD entre os casos DESSEM oficial e revisado da CCEE, para o dia
03/02/2023, com a atualizacado dos arquivos da FCF - SE/CO, S, NE e N
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Nota-se, por meio da Figura 6, que ndo houve diferenca de PLD entre 0s casos
oficial e revisado em nenhum submercado para dia simulado, uma vez que o PLD
dos quatro submercados se encontra no piso regulatério para 2023 de
R$ 69,04/MWh.
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1.3

Propostas de Agdo de Melhorias

No caso de usinas termelétricas ndo comprometidas com Contrato de Compra de
Energia no Ambiente Regulado (CCEAR), para o PMO e revisfes sao utilizados
0os CVUs aprovados pela ANEEL. Dessa forma, a atualizagdo do CVU dessas

usinas € realizada apds a publicacdo dos despachos que se enquadram nesta
caracteristica no Diario Oficial da Unido (DOU).

Essa atualizacdo se faz apds analise do conteiudo do despacho e, considerando-
o valido para aplicacdo na modelagem do Planejamento e Programacdo da
Operagédo do SIN, o valor atualizado é aplicado de imediato, respeitando a
temporalidade de cada modelo energético.

Conforme indicado no Informe ONS - PMO 002/2023, a andlise inicial do
despacho n° 140/2023 apontou a nédo necessidade de aplicagdo dos CVU
corrigidos do Complexo da UTE Jorge Lacerda, uma vez que 0s mesmos teriam
encerramento em 31/12/2022. Entretanto, apés alinhamento interno e
nivelamento com a ANEEL, confirmou-se que a data de 31/12/2022 citada no
despacho é referente apenas a atualizagdo do preco do carvao.

Assim, é proposto que, de forma a evitar novas ocorréncias como esta, para
despachos ANEEL que envolvam regulacdo do CVU de usinas termoelétricas,
seja realizado procedimento adicional de alinhamento entre as geréncias de
planejamento e programacdo do ONS, e, em casos de duvidas, contando com o
suporte da Geréncia Executiva de Relacionamento com Agentes e Assuntos
Regulatério do ONS, CCEE e ANEEL.

A medida supracitada visa minimizar ocorréncias de casos similares, e buscam
atender, desta forma, ao estabelecido no § 5° do Artigo 27 da REN ANEEL
n° 1.032/2022.
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