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Rio de Janeiro, 28/04/2023

Ao Senhor

Alessandro D’Afonseca Cantarino

Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL
Superintendente de Regulacéo dos Servicos de Geragao

ASSUNTO: Carta de encaminhamento da NT Conjunta NT-ONS DOP 0046-2023 e CCEE
n°® 5976-2023 — Aplicagdo da REN ANEEL N° 1032-2022 no Calculo do CMO e PLD pelo
modelo DESSEM no més de marco de 2023.

Prezado Superintendente,

1. Em atendimento aos 8 5° e 6° do Art. 27 da Resolugdo Normativa ANEEL n° 1.032, de
26 de julho de 2022, encaminhamos a Nota Técnica Conjunta NT-ONS DOP 0046/2023 e
CCEE n°5976/2023, detalhando duas inconsisténcias que impactaram no calculo do
Custo Marginal de Operacdo — CMO, identificadas durante o més de marco de 2023,
referente ao modelo DESSEM abaixo citadas:

e A primeira inconsisténcia esta associada a modelagem do Fluxo Xingu para Norte
(FXGN) que passou a ser monitorado apés a entrada em operacédo da LT 500 kV
Xingu — Serra Pelada C1 e C2. Desta forma, para os dias sem rede de transmissao,
0 FXGN foi modelado a partir do registo de Restricbes Elétricas Especiais (RE 913
e RE 946) do arquivo entdados.dat. No entanto, nos decks referentes aos dias
01/03/2023 a 17/03/2023, a modelagem do FXGN a partir da RE 913 e o limite
superior para o FXGN através da RE 946 foram considerados de modo equivocado.

A CCEE aplica os limites de intercambio entre submercados de acordo com as
premissas da ultima revisdo do relatorio “Restricdes Elétricas Para Representacéo
no processo de Otimizacdo da Programacéao Diaria da Operacgdo — 1° Quadrimestre
2023”, com a configuragdo no momento da elaboracdo do deck de entrada do
primeiro dia do més operativo. Portanto, as alteragfes decorrentes da entrada em
operacgdo da LT 500 kV Xingu — Serra Pelada C1 e C2 foram contempladas apenas
a partir do PMO de abril de 2023. Dessa forma, essa inconsisténcia ndo impactou
o caso da CCEE.
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e A segunda inconsisténcia estd associada ao limite do fluxo FNS + FNESE
(somatério dos fluxos Norte Sudeste e Nordeste Sudeste), em funcdo do fluxo
FXGET + FXGTR (somatério dos fluxos Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio) e da
geracdo da UHE Serra da Mesa na condi¢cdo em que a UHE Serra da Mesa esteja
operando com duas unidades geradoras. Ressalta-se que a modelagem para este
fluxo mediante a condicdo descrita também foi modificada apdés a entrada em
operagdo da LT 500 kV Xingu — Serra Pelada Cl1 e C2. Sendo assim, a
representacdo para esta modelagem foi considerada através das Restricdes
Lineares por Parte (LPPs 16 e 116). Entretanto, esta modelagem néo considerou,
de forma equivocada, a variavel Exportagdo Norte (EXPN) na definicdo do limite.
Esta inconsisténcia impactou o deck referente ao dia 23/03/202 3.

Conforme ja mencionado, para o calculo do PLD, a capacidade de intercambio
entre submercados nédo é alterada ao longo do més operativo, e, portanto, essa
inconsisténcia também nao impactou no calculo do PLD realizado pela CCEE.

2. A Nota Técnica Conjunta apresenta também as ac¢Bes de melhoria para mitigar a
recorréncia de inconsisténcias dessas mesmas naturezas.

Atenciosamente,

Maria Candida Abib Lima Rui Guilherme Altieri Silva
Gerente Executiva de Programacdo da Operagdo do ONS Presidente do Conselho de Administracdo da CCEE
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1 Introducao

A Resolucado Normativa n° 1032 da Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL,
“‘REN ANEEL 1032”, de 26 de julho de 2022 consolida os atos regulatérios relativos
a elaboracédo do Programa Mensal da Operacao Energética — PMO, e para a formacao
do Custo Marginal da Operagdo — CMO e do Preco de Liquidacdo de Diferencas —
PLD, apresentando no Artigo 27 as diretrizes a serem aplicadas na hipotese de
identificacdo de erros no processo de formacéo do PLD, relativos:

I. ainsercédo de dados;
Il.  ao codigo fonte em qualquer programa da cadeia de modelos; ou
I1l. & representacdo de qualquer componente do sistema.

Durante o més de margo de 2023, foram identificadas duas inconsisténcias nos casos
do modelo DESSEM que afetaram o céalculo do CMO pelo ONS. Entretanto, tais
inconsisténcias ndo afetaram o calculo do PLD realizado pela CCEE.

A primeira inconsisténcia esta associada a modelagem do Fluxo Xingu para Norte
(FXGN) que passou a ser monitorado apés a entrada em operagdo da LT 500 kV
Xingu — Serra Pelada C1 e C2. Desta forma, para os dias sem rede de transmissao,
0 FXGN foi modelado a partir do registo de Restricdes Elétricas Especiais (RE 913 e
RE 946) do arquivo entdados.dat. No entanto, nos decks referentes aos dias
01/03/2023 a 17/03/2023, a modelagem do FXGN a partir da RE 913 e o limite
superior para o0 FXGN através da RE 946 foram considerados de modo equivocado.

Durante o més de marco, a CCEE aplicou os limites de intercambio entre
submercados de acordo com as premissas da Ultima revisédo do relatério “Restricoes
Elétricas Para Representacédo no Processo de Otimizacdo da Programacdo Diaria da
Operacao — 1° Quadrimestre 2023”, com a configuracdo no momento da elaboragéo
do deck de entrada do primeiro dia do més operativo. Portanto, as alteracBes
decorrentes da entrada em operacdo da LT 500 kV Xingu — Serra Pelada C1 e C2
ndo foram contempladas nos decks dos modelos computacionais NEWAVE,
DECOMP e DESSEM da CCEE durante o PMO de marco de 2023. Dessa forma, essa
inconsisténcia ndo impactou o caso da CCEE.

A segunda inconsisténcia est4 associada ao limite do fluxo FNS + FNESE (somatério
dos fluxos Norte Sudeste e Nordeste Sudeste), em funcéo do fluxo FXGET + FXGTR
(somatodrio dos fluxos Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio) e da geracdo da
UHE Serra da Mesa na condi¢cdo em que a UHE Serra da Mesa esteja operando com
duas unidades geradoras. Ressalta-se que a modelagem para este fluxo mediante a
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condicao descrita também foi modificada apos a entrada em operacdo da LT 500 kV
Xingu — Serra Pelada C1 e C2. Sendo assim, a representacdo para esta modelagem
foi considerada através das Restricbes Lineares por Parte (LPPs 16 e 116).
Entretanto, esta modelagem nao considerou, de forma equivocada, a variavel
Exportacdo Norte (EXPN) na definicdo do limite. Esta inconsisténcia impactou o deck
referente ao dia 23/03/2023.

Conforme ja mencionado, para o calculo do PLD, a capacidade de intercambio entre
submercados ndo é alterada ao longo do més operativo, e, portanto, essa
inconsisténcia também n&o impactou no calculo do PLD realizado pela CCEE.

O ONS deu publicidade a identificacdo das inconsisténcias através do portal SINtegre
no informe PRD 005/2023, assim como na Reunido Semanal da Programacao Diaria
realizada no dia 24 de marco de 2023, conforme descrito no proximo item desta Nota
Técnica, atendendo, desta forma, ao estabelecido na referida REN.
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2 Publicidade das Inconsisténcias

O ONS deu publicidade as inconsisténcias descritas no Informe ONS — PRD 005/2023
publicado no SINtegre no dia 24/03/2023 e transcrito abaixo:

a) “Informe ONS - PRD 005/2023

O Operador Nacional do Sistema Elétrico — ONS e a Camara de Comercializagdo de
Energia Elétrica — CCEE informam que foram identificadas duas inconsisténcias nos
decks do modelo DESSEM conforme descritas a seguir.

1. De acordo com o relatério “Restricbes Elétricas Para Representagdo no
Processo de Otimizagdo da Programacdo Diaria da Operagcdo -
1° Quadrimestre 2023”, apos a entrada em operag¢do da LT 500 kV Xingu —
Serra Pelada C1 e C2, o Fluxo Xingu para Norte (FXGN) deve ser monitorado.
Desta forma, para os dias sem representacéo da rede de transmissdo, o FXGN
foi modelado a partir do registro de Restricdes Elétricas Especiais (RE 913 e
RE 946) do arquivo entdados.dat. Entretanto, nos decks referentes aos dias
01/03/2023 e 17/03/2023, foram identificadas as seguintes inconsisténcias:

e A modelagem do FXGN na RE 913; e,

e Limite superior na RE 946. De acordo com o relatério, o limite superior para
FXGN é de 6000 MW e o valor considerado, até entéo, foi de 4000 MW,

A partir do deck do ONS do dia 18/03/2023, a RE 913 foi excluida, assim como foi
realizado o devido ajuste no limite superior da RE 946. Destaca-se que para o dia D
da Programacéo Diaria, com representacdo da rede elétrica, o limite do FXGN foi
considerado corretamente.

A CCEE aplica os limites de intercambio entre submercados de acordo com as
premissas da Ultima revis&o do relatério mencionado, com a configuracdo no momento
da elaboracédo do deck de entrada do primeiro dia do més operativo. Portanto, as
alteracdes decorrentes da entrada em operacdo da LT 500 kV Xingu — Serra Pelada
C1 e C2 serdo contempladas apenas a partir do PMO de abril de 2023. Dessa forma,

essa inconsisténcia ndo impactou o caso da CCEE.

2. Adicionalmente, conforme o relatério mencionado anteriormente, o limite
considerado para o fluxo FNS + FNESE (somatério dos fluxos Norte Sudeste
e Nordeste Sudeste), em funcdo do fluxo FXGET + FXGTR (somatorio dos

fluxos Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio) e da geracdo da UHE Serra da
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Mesa, deve ser alterado na condicdo em que a UHE Serra da Mesa esteja
operando com duas unidades geradoras. Esta modelagem foi representada
através das restricdes lineares por parte (LPPs 16 e 116) do arquivo rstlpp.dat.
No entanto, esta modelagem néo considerou, equivocadamente, a variavel
Exportacdo Norte (EXPN) na definicdo do limite. Esta inconsisténcia impactou
0 deck do ONS referente ao dia 23/03/2023.

Conforme j& mencionado, a capacidade de intercaAmbio entre submercados nao é
alterada ao longo do més operativo de marco de 2023, e, portanto, essa inconsisténcia
também n&o impactou no calculo do PLD realizado pela CCEE.

Todavia, os ajustes (1) e (2) foram considerados no modelo DESSEM do ONS a patrtir
dos decks dos dias 18/03/2023 e 24/03/2023, respectivamente. Seguindo as regras
previstas na Resolucdo Normativa ANEEL n° 1.032/2022, que determina que, caso
seja detectada inconsisténcia no processo de calculo do Custo Marginal da Operacéo
— CMO e do Preco de Liquidacdo das Diferencas — PLD, essa devera ser corrigida e

produzir efeito no dia subsequente a identificacao.
Geréncia Executiva de Programacédo da Operacao/ Geréncia da Programacao Diaria

Diretoria de Operacédo”

Por ndo afetar os casos utilizados no célculo do PLD, a CCEE nao deu publicidade
as inconsisténcias apresentadas acima.
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3 Identificacao das Falhas Relacionadas as Inconsisténcias

3.1 Inconsisténcia relacionada ao FXGN

A identificacdo da inconsisténcia relacionada a modelagem do Fluxo Xingu para Norte
(FXGN) a partir da RE 913, bem como ao limite considerado para este fluxo através
da RE 946, resultou na alteracdo de dados do arquivo ENTDADOS.DAT. Assim
sendo, a RE 913 foi excluida do deck, assim como realizado o devido ajuste, de
4.000 MW para 6.000 MW, no limite superior da RE 946. Na figura a seguir é
apresentada a alteracéo realizada no arquivo descrito.
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Figura 1: Alteracdo no arquivo ENTDADOS.DAT

’l’ c *:)peredw Nacional

1‘;! de Sistema Elétrica

&

&

&X
EE
&

&X
LU
&

&X
FH
FH
FH
FH
FH
FH
&

&X
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
&

&X
FC
FC
&

&X
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE

946 FHCN

ind di hi m df hf m

W XM X¥ X XH XX X

S4e 17 F
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O XX XX X XX XX O N M M M M M M NN
sS4 17 F -99999 6000
ind di hi m df hf ush Fator

XX H¥ XX X XX XX HEX S S.05.5.0.0.8.4
G946 17 F 277 1
G946 17 F 286 1
G946 17 F 284 1
946 17 F 204 1
946 17 F 280 1
G946 17 F 288 1
ind di hi m df hf ust Fator

W X XM X XX XX HEX E A0 0.00.5.0.0.0.4
S4e 17 F 203 1
S4e 17 F 140 1
%46 17 F 201 1
%46 17 F 207 1
sS4 17 F 204 1
sS4 17 F 205 1
S46 17 F 209 1
ind di hi m df hf m nde Fator

XX XK XX X XX XX X XXX S S 66,04
S46 17 F 1 -1
G946 17 F 2 -1
ind di hi m df hf m ust Fator

W X XM X XX XX X EEX B0 5.00.5.0.0.9.4
G946 17 F 601 -1
S4e 17 F o02 -1
S4e 17 F 621 1
S4e 17 F 022 1
%46 17 F 701 -1
%46 17 F 702 -1
sS4 17 F 721 1
sS4 17 F 722 1

Para analisar o impacto dessa inconsisténcia, no caso do modelo DESSEM utilizado
pelo ONS para célculo de CMO, foi reprocessado o deck do dia 16/03/2023. Na Figura
2 apresenta-se o grafico com as diferencas de CMO para os quatro subsistemas,
entre os casos oficial e revisado.

ONS  NT-ONS DOP 0046/2023 NT CCEE 5976/2023 - APLICAGAO DA REN ANEEL N° 1032/2022 NO CALCULO DO CMO E

CCEE

PLD PELO MODELO DESSEM NO MES DE MARGO DE 2023

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Candida Abib Lima.
Para verificar as assinaturas va ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o cédigo 9DC1-DFFE-D1B2-C890.

9

/

16

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Candida Abib Lima.

Para verificar as assinaturas va ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o cédigo 9DC1-DFFE-D1B2-C890.



1
"d N c Operader Nacional
- ®F dec Sistema Elétrico

Figura 2: Diferenga de CMO entre casos DESSEM oficial e revisado, do dia 16/03/2023, com a
alteracdo no arquivo ENTDADOS.DAT - SE, S, NEe N
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Dessa forma, conforme pode ser observado, ndo ocorreram diferencas de CMO entre
os casos oficial e revisado, estando o0 CMO nulo em todos os patamares do primeiro
dia do horizonte de simulacdo em ambos os casos. Consequentemente, nado foi
verificada diferenca no despacho térmico total determinado pelo modelo DESSEM
para o primeiro dia do horizonte simulado.

Conforme jA mencionado, essa inconsisténcia ndo impactou no célculo do PLD
realizado pela CCEE.

3.2 Inconsisténcia relacionada ao FNS + FNESE

No que se refere a inconsisténcia relacionada ao limite considerado para o fluxo FNS
+ FNESE em funcéo do fluxo FXGET + FXGTR e da geracdo da UHE Serra da Mesa
na condicdo em que a UHE Serra da Mesa esteja operando com duas unidades
geradoras, foi necessaria a alteragcdo de dados do arquivo RSTLPP.DAT. Desta
forma, as LPPs 16 e 116 foram novamente modeladas considerando a variavel EXPN
na definicdo do limite. Nas figuras a seguir séo apresentadas as alteracdes realizadas
no arquivo descrito.
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Figura 3: Alteragdo no arquivo RSTLPP.DAT
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Fluxo HNorte Sudeste + Fluxo Norte Sudeste

Para UHE Serra da Mesa operando com 2UGs

&
& Em fungdoc do FXGET + FXGTR & a UHE 5. MESA
&
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(FHS + FNESE)

e
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EMNEM CHA1 NUM DEEF CHAVE IDENT LESCRICAD

EXOO0N mmxxwxx NNHE NOOO mxxxx xxxxx OO0 NN
RSTSEG FHSHESE le S081 DREF 9042 FXEGET + FXGTR

ARDICRS FHSHMESE le S081 DREF 9036 UHE 5. MESA

ARDICRS FHSHESE le S081 DREF 9097 FATCOR NORTE

ARDICRS FHSHMESE le S081 DREF 908% FATCR NOERTE 2

ARDICRS FHSHMESE le S081 DREF 9005 EXFN

LELLLZ

SXOO00 NN X0 HEEEX

PRELM 1l CRARGR S5IN

ELEEELRE

EXOO00 HNEX X0 MOOOINMNNH

VEREM le 1 0

VEAEM le 2 T2000

VEAEM le 3 92000

ELEEELRE

EmMnenm nuam p i coefangula coeflin 2 contro 3 contro 4 contro 5 contro
SMMXMH HHEMX X X HHXXMXHMHH HMXXMXMHHHEE XXXHHHEMEY XMHXHEMMXH HHNXEMXMHHH HAXXXHHHHHH
RESLFFP le 1 1 0.000 12100 0.000 0.000 0.000 0.000
RESLFFP le 1 2 0.000 12236 -0.530 0.000 0.000 0.000
RESLFFP le 1 3 0.000 16877 0.000 1.000 0.000 0.360
RESLFFP le 1 4 0.000 594491 0.000 0.000 1.000 1.000
RESLFF le 1 5 0.000 17013 -0.530 1.000 0.000 0.360
RESLFFP le 1 & 0.000 59627 -0.530 0.000 1.000 1.000
RESLFFP le 1 7 -0.833 14617 0.000 0.000 0.000 0.000
EESLPF 16 1 8 -0.833 14753 -0.530 0.000 0.000 0.000
RESLFFP le 1 5 -0.833 193594 0.000 1.000 0.000 0.360
RESLFF le 110 -0.833 62008 0.000 0.000 1.000 1.000
RESLFFP le 111 -0.833 19530 -0.530 1.000 0.000 0.360
RESLFFP le 112 -0.833 62144 -0.530 0.000 1.000 1.000
z

RESLFFP le 2 1 0.000 12100 0.000 0.000 0.000 0.000
RESLFFP le 2 2 0.000 12236 -0.530 0.000 0.000 0.000
RESLFFP le 2 3 0.000 16877 0.000 1.000 0.000 0.360
RESLFFP le 2 4 0.000 594491 0.000 0.000 1.000 1.000
RESLFF le 2 5 0.000 17013 -0.530 1.000 0.000 0.360
RESLFFP le 2 & 0.000 59627 -0.530 0.000 1.000 1.000
RESLFFP le 2 7 -0.622 13865 0.000 0.000 0.000 0.000
RESLFFP le 2 8 -0.622 14001 -0.530 0.000 0.000 0.000
RESLFFP le 2 5 -0.622 18642 0.000 1.000 0.000 0.360
RESLFF le 210 -0.8622 61256 0.000 0.000 1.000 1.000
RESLFFP le 211 -0.622 18778 -0.530 1.000 0.000 0.360
RESLFFP le 212 -0.622 613592 -0.530 0.000 1.000 1.000
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&

RESLFP le 3 1 0.000 12100 0.000 0.000 0.000 0.000
RESLFP le 3 2 0.000 12236 -0.530 0.000 0.000 0.000
EESLFPP le 3 3 0.000 16877 0.000 1.000 0.000 0.380
RESLFP le 3 4 0.000 58451 0.000 0.000 1.000 1.000
RESLFPP le 3 5 0.000 17013 —-0.530 1.000 0.000 0.380
RESLFP le 3 & 0.000 28827 -0.530 0.000 1.000 1.000
RESLFP le 3 7 -0.540 13823 0.000 0.000 0.000 0.000
RESLFP le 3 8 -0.540 135585 -0.530 0.000 0.000 0.000
RESLFP le 3 & -0.540 18600 0.000 1.000 0.000 0.360
RESLFP le 310 -0.540 6l214 0.000 0.000 1.000 1.000
RESLFP le 311 -0.540 18736 -0.530 1.000 0.000 0.360
RESLFP le 312 -0.540 61350 -0.530 0.000 1.000 1.000

Figura 4: Alteracdo no arquivo RSTLPP.DAT

Fluxc Norte Sudeste + Fluxo Norte Sudeste (FHS5 4+ FNESE) H® llc
Em funcdc do FEGET + FEGTR = a UHE 5. MESRL
Para UHE Serra da Mesa operando com 2UGs
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num p 1 coefangula coeflin 2 contro 3 contro 4 contro 2 contro
XXX X X XXEXEKNXNE XKHEXKXKKNX NXKHEXEXEX XNEXKHEXEX XNXHEXNKXEX XNNMNXHEXKX
116 1 1 0.a0a 12140 0.00a 0.000 0.00a 0.000
116 1 2 a.aoa 12236 -0.530 0.0a0o 0.ao0a 0.00o
116 1 3 0.a0a 18877 0.00a 1.0400 0.00a 0.380
116 1 4 0.a0a 5594351 0.00a 0.000 1.000 1.000
116 1 5 0.00a 17013 -0.530 1.0400 0.00a 0.380
116 1 & 0.000 28627 -0.530 0.000 1.000 1.000
116 1 7 -0.833 14817 0,000 0.000 0.00a 0,000
116 1 & -0.833 14753 -0.530 0.000 0.00a 0,000
116 1 & -0.833 15354 0.00a 1.000 0.00a 0.380
11& 110 -0.833 62008 a.ao0a 0.0a0o 1.000 1.000
11 111 -0.833 15530 -0.530 1.000 a.ao0a 0.380
11 112 -0.833 g2l44 -0.530 0.000 1.000 1.000
116 2 1 0.000 12140 0.000 0.000 0.000 0.000
116 2 2 0.a0a 12236 -0.530 0.000 0.00a 0,000
116 2 3 0.a0a 1g877 0,000 1.000 0.00a 0.380
116 2 4 0.a0a 544351 0.00a 0.000 1.0040 1.000
116 2 5 a.aoa 17013 -0.530 1.000 0.ao0a 0.380
116 2 & a.aoa 59627 -0.530 0.0a0o 1.000 1.000
116 2 7 -0.8622 13865 0.00a 0.000 0.00a 0.000
116 2 & -0.822 14001 -0.530 0.000 0.00a 0.000
116 2 & -0.822 gg42 0.000 1.000 0.000 0.380
116 210 -0.822 61256 0,000 0.000 1.000 1.000
116 211 -0.822 18778 -0.530 1.000 0.00a 0.380
116 212 -0.822 £1352 -0.530 0.000 1.0040 1.000
116 3 1 a.aoa 12140 a.ao0a 0.0a0o a.ao0a 0.0a0o
11g 3 2 0.a0a 12236 -0.530 0.000 0.00a 0.000
116 3 3 0.00a 18877 0.00a 1.0400 0.00a 0.380
11e 3 4 0.000 558451 0.000 0.000 1.000 1.000
116 3 5 0.a0a 17013 -0.530 1.000 0.00a 0.380
116 3 & 0.a0a 59627 -0.530 0.000 1.000 1.000
116 3 7 -0.540 13823 0.00a 0.000 0.00a 0.000
116 3 & -0.540 1349545 -0.530 0.0a0o 0.ao0a 0.00o
116 3 & -0.540 2g00 a.ao0a 1.000 a.ao0a 0.380
11 310 -0.540 gl2l4 0.00a 0.000 1.000 1.000
11g 311 -0.540 15736 -0.530 1.0400 0.00a 0.380
11 312 —-0.540 §1350 -0.530 0.000 1.000 1.000

Para analisar o impacto dessa inconsisténcia, no caso do modelo DESSEM utilizado
pelo ONS para célculo de CMO, foi reprocessado o deck do dia 23/03/2023. Na Figura
5 apresenta-se o grafico com as diferencas de CMO para os quatro subsistemas,
entre os casos oficial e revisado.
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Figura 5: Diferenga de CMO entre casos DESSEM oficial e revisado, do dia 23/03/2023, com a
alteracdo no arquivo RSTLPP.DAT - SE, S, NEe N

-

0.1

o
©

0.09

o
o0

0.08

e
N

0.07

o
=)

0.06

0.05

o
kS

0.04

CMO (R$/MWh)

0.03

Diferenca (R$/MWh)

o o
N

0.02

o
-

0.01

o
o

P PSS S PSSO P S LSS S S S
o o ¥ o S & A8 8

[ S & ¢ S
S AT AT AT 6 67 @ AT & RN LR S S gt

AV

Diferenga ====Caso Oficial Caso Revisado

Sendo assim, ndo ocorreram diferencas de CMO entre os casos oficial e revisado,
estando o CMO nulo em todos os patamares do primeiro dia do horizonte de
simulacdo em ambos os casos. Consequentemente, ndo foi verificada diferenca no
despacho térmico total determinado pelo modelo DESSEM para o primeiro dia do
horizonte simulado.

As premissas das capacidades de intercambio entre submercados nédo ¢ alterada ao
longo do més operativo nos decks da CCEE, bem como indicado na REN 1032/2022,
s6 devem ser consideradas na formacéo do PLD as restricfes elétricas internas que
impactam a capacidade de intercambio entre submercados cuja eliminacédo necessita
de solucao de planejamento; ou que a previsao de recomposi¢cao seja superior a um
més, sendo que essa alteracdo deve ser feita sempre na elaboracdo do PMO. Dessa
forma, a inconsisténcia ndo impactou no calculo do PLD.
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4 Propostas de Acao de Melhorias

As inconsisténcias identificadas ocorreram em virtude da modelagem de restricbes
do relatério “Restricdes Elétricas Para Representacao no processo de Otimizacao da
Programacao Diaria da Operacdo — 1° Quadrimestre 2023” apdés a entrada em
operacdo da LT 500 kV Xingu — Serra Pelada C1 e C2. Neste caso, algumas restricdes
foram excluidas, incluidas ou, em geral, modificadas. Desta forma, o ONS promoveu
discussdes e treinamento para a equipe quanto a modelagem de restricdes
provenientes do relatério mencionado, principalmente na ocasidao de entrada em
operacdo comercial de grandes obras.

Além disso, a organizacdo dos itens e subitens do Relatério Técnico para o
2° Quadrimestre de 2023, elaborado e emitido pela geréncia de Planejamento Elétrico
de Curto Prazo (PLC) do ONS, seré revisada de forma a tornar o documento mais
intuitivo e legivel. Por fim, o ONS reforgcou o processo interno de validagdo do deck
para a equipe de execucdo do modelo DESSEM.

A CCEE, apesar de aguardar um novo PMO para implementar as alteracbes das
restricbes de intercambio no modelo DESSEM, tem por pratica avaliar as
modificacbes dessas restricbes no deck do ONS em relacdo as atualizacdes dos
relatorios, buscando validar os valores das restricdbes, a modelagem adotada e
inclusive a futura ado¢éao ou nao no célculo do PLD.

As medidas supracitadas visam minimizar ocorréncias de casos similares, e buscam
atender, desta forma, ao estabelecido no § 5° do Artigo 22 da REN ANEEL
n° 1032/2022.
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